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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ) 

 
ROZDZIAŁ I.  INFORMACJE WSTĘPNE 
          
1. Zamawiający: 

 
Sąd Okręgowy w Warszawie 
Adres: 00-898 Warszawa, al. „Solidarności” 127 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek  od godz. 8.00 do godz. 16.00. 
NIP: 527-20-26-252, Regon: 000324694 
www.warszawa.so.gov.pl 

 
2. Postępowanie prowadzi: 
 
     Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych Sądu Okręgowego w Warszawie 
     Adres: 00-898 Warszawa, al. „Solidarności” 127, pokój nr 5105 
     Telefon: 22 440 42 12, Fax: 22 440 50 42 
     e-mail: rzp@warszawa.so.gov.pl 
               
     Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem:  

 
ZP/OG/40/16 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.  
 

3. Tryb postępowania 
 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, o wartości 
szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135.000 
euro.   

2) W kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie 
mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej.  

 
4. Informacje ogólne 
 

1)  Wszelką pisemną korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem 
należy kierować na adres: Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych Sądu Okręgowego  
w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00–898 Warszawa, pok. 5105.  

2)  Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami odbywa się drogą pisemną z 
dopuszczeniem możliwości przekazywania wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą 
faxu nr 22 440 50 42 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rzp@warszawa.so.gov.pl, przy 
czym dla swej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do 
zamawiającego przed upływem terminu.  

3)  Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 
elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

4)  W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku 
polskim.  

5) Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami ze strony zamawiającego 
jest Pani Barbara Rychta.  
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ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiot zamówienia 

 
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej 

urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie przy  
ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia, który zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2)    Przedmiot zamówienia podzielony jest na pięć części: 
a) część nr I: świadczenie usługi administrowania obiektami Sądu Okręgowego  

w Warszawie, obejmująca trzy zadania: 

 administrowanie obiektem przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, mieszczącym 
komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla  
m. st. Warszawy w Warszawie;  

 administrowanie obiektem przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, mieszczącym 
komórki organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie; 

 administrowanie częścią wspólną nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej 100  
w Warszawie, która stanowi współwłasność Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu 
Okręgowego w Warszawie, zarządzaną na podstawie porozumienia pomiędzy Stronami 
przez Sąd Okręgowy w Warszawie; 

b) część nr II: świadczenie obsługi technicznej urządzeń i instalacji sanitarnych w obiektach 
Sądu Okręgowego w Warszawie, obejmująca dwa zadania: 

 obsługę techniczną urządzeń i instalacji sanitarnych przy ul. Czerniakowskiej 100  
w Warszawie; 

 obsługę techniczną urządzeń i instalacji sanitarnych przy ul. Czerniakowskiej 100A  
w Warszawie; 

c) część nr III: świadczenie obsługi technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych  
w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie, obejmująca dwa zadania: 

 obsługę techniczną urządzeń i instalacji elektrycznych przy ul. Czerniakowskiej 100  
w Warszawie; 

 obsługę techniczną urządzeń i instalacji elektrycznych przy ul. Czerniakowskiej 100A  
w Warszawie; 

d) część nr IV: świadczenie obsługi technicznej systemów bezpieczeństwa: sygnalizacji 
włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego (CCTV) w obiektach Sądu 
Okręgowego w Warszawie,  obejmująca dwa zadania: 

 obsługę techniczną systemów bezpieczeństwa przy ul. Czerniakowskiej 100  
w Warszawie; 

 obsługę techniczną systemów bezpieczeństwa przy ul. Czerniakowskiej 100A  
w Warszawie; 

e) część nr V: świadczenie obsługi technicznej systemów przeciwpożarowych i SUG  
w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie, obejmująca dwa zadania: 

 obsługę techniczną systemów przeciwpożarowych i SUG przy ul. Czerniakowskiej 100  
w Warszawie; 

 obsługę techniczną systemów przeciwpożarowych i SUG przy ul. Czerniakowskiej 100A  
w Warszawie. 

3)  Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może złożyć oferty łącznie na część I wskazaną  
w pkt 2 lit a i na którąkolwiek z pozostałych części zamówienia. Podyktowane jest to potrzebą 
rozdzielenia funkcji nadzorowania utrzymania stanu technicznego od obsługi technicznej 
instalacji i urządzeń.  

4)  Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, 
stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5)  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających. 
6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
8) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, jednocześnie 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania następujących kluczowych części 
zamówienia: 
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a) w części I - wszelkiego rodzaju nadzory, o których mowa w szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, tj.: 

 w zadaniu nr 1 ust. 6, ust. 8-10 i całym zakresie czynności  dotyczących zapewnienia 
nadzoru i obsługi technicznej nieruchomości;  

 w zadaniu nr 2  ust. 2, 3, 4, 7, 8 oraz 9; 

 w zadaniu nr 3  ust. 2, 3, 6, ust. 8-10 i całym zakresie czynności dotyczących zapewnienia 
nadzoru i obsługi technicznej nieruchomości; 

b) w części II – przeglądy techniczne, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, tj.: 

 w zadaniu nr 1 w części B ust. IV dotyczącym instalacji klimatyzacji i centralnego 
ogrzewania, w części C pkt 2 oraz części D w zakresie prac związanych z konserwacją, 
przeglądami instalacji wentylacji klimatyzacyjnej oraz instalacji klimatyzacji typu SPLIT; 

 w zadaniu nr 2  w części B ust. VI dotyczącym instalacji klimatyzacji i centralnego 
ogrzewania, w części C pkt 2 oraz części D w zakresie prac związanych z konserwacją, 
przeglądami technicznymi instalacji wentylacji klimatyzacyjnej oraz instalacji klimatyzacji a 
także w  wykazie głównych systemów i urządzeń zawartych w dokumentacji 
powykonawczej SGI podlegających usłudze, z zaleceniami serwisowymi oraz wskazaniem 
systemów i urządzeń oraz częstotliwości przeglądów; 

c) w części III - przeglądy techniczne, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, tj.: 

 w zadaniu nr 1 ust. 8, 9, 17, 18, 20; 

 w zadaniu nr  2 ust. 8 oraz w wykazie głównych systemów i urządzeń zawartych w 
dokumentacji powykonawczej SGI podlegających usłudze, z zaleceniami serwisowymi 
oraz wskazaniem systemów i urządzeń oraz częstotliwości przeglądów; 

d) w części IV - przeglądy techniczne, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, tj.: 

 w zadaniu nr 1 ogólnych czynności przeglądowych i konserwacyjnych systemów 
bezpieczeństwa-sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz monitoringu 
wizyjnego (CCTV); 

 w zadaniu nr 2 ogólnych czynności przeglądowych i konserwacyjnych systemów 
bezpieczeństwa-sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz monitoringu 
wizyjnego (CCTV) oraz w wykazie głównych systemów i urządzeń zawartych w 
dokumentacji powykonawczej SGI podlegających usłudze, z zaleceniami serwisowymi 
oraz wskazaniem systemów i urządzeń oraz częstotliwości przeglądów; 

e) w części V - przeglądy techniczne, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, tj.: 

 w zadaniu nr 1  w czynnościach konserwacyjnych i przeglądach technicznych instalacji 
SUG (Stałego Urządzenia Gaśniczego) oraz w czynnościach konserwacyjnych i 
przeglądach technicznych urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego; 

 w zadaniu nr 2 w czynnościach konserwacyjnych i przeglądach technicznych urządzeń i 
sprzętu przeciwpożarowego oraz w czynnościach konserwacyjnych i przeglądach 
technicznych instalacji SUG (Stałego Urządzenia Gaśniczego) a także w wykazie 
głównych systemów i urządzeń zawartych w dokumentacji powykonawczej SGI 
podlegających usłudze, z zaleceniami serwisowymi oraz wskazaniem systemów i 
urządzeń oraz częstotliwości przeglądów. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców, 
z zastrzeżeniem ust. 8.  

10) W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 
bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 
wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w  takie 
usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
usług.  

11) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 
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wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

12) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje  
w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie,  
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

13) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

14)  Przepisy pkt 11 i 12 stosuje się także wobec dalszych podwykonawców. 
15) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
16) Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień - kod CPV: 70330000-3 

– usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy, 
70332000-7 – usługi w zakresie nieruchomości innych niż mieszkalne, 75100000-7 – usługi 
administracji publicznej, 50610000-4 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu 
bezpieczeństwa, 50700000-2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji 
budynkowych. 

 
2. Wymagany termin wykonania zamówienia 

 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 24 miesięcy, od dnia podpisania umowy. 

 
ROZDZIAŁ III.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Informacje ogólne 
 

1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie oferty w zakresie części nr I 
zamówienia wyklucza złożenie oferty w pozostałych częściach zamówienia, zgodnie z zapisami 
Rozdziału II ust. 1 pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Złożenie ofert 
jednocześnie na część nr I i którąkolwiek z pozostałych części zamówienia spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę we wszystkich częściach zamówienia.  

2) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Złożenie większej liczby ofert 
na tę samą część lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
wykonawcę na daną część. 

3) Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w zakresie danej części, na którą jest 
składana oferta.  

4) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca. 
 

2. Wymagania formalne dotyczące oferty 
 

1) Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nieulegającego 
usunięciu bez pozostawienia śladów. 

2) Oferta wraz z załącznikami musi być przygotowana w języku polskim.  
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
4) Zamawiający zastrzega, że w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału  
w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, a pobranych samodzielnie przez zamawiającego, 
wykonawca na wezwanie zamawiającego przedstawi tłumaczenia niniejszych dokumentów.  

4) Każda zapisana strona oferty musi być podpisana przez wykonawcę (podpis i pieczątka 
imienna lub czytelny podpis). Również wszystkie załączniki do oferty (każda zapisana strona) 
stanowiące oświadczenia wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł 
zmiany muszą być podpisane przez wykonawcę i dodatkowo opatrzone datą dokonania 
poprawki. 
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5) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres lub notarialnie poświadczona kopia. 

6) Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i uzyskaną 
liczbę wpisać do formularza oferty. Wszystkie strony oferty powinny być spięte lub zszyte  
w sposób zabezpieczający przed jej dekompletacją. 

7) W przypadku, gdyby oferta lub składane wraz z nią dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, nie później niż w 
terminie składania ofert, które spośród przedstawionych informacji stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te powinny być umieszczone  
w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane,  
z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwa (firma) oraz adres 
wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

        W przypadku dokonania zastrzeżenia wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 
uzasadnienie podstaw faktycznych i prawnych zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa 
określonych informacji. Niezałączenie uzasadnienia będzie świadczyło o nieodpowiednim 
zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, co skutkować będzie odtajnieniem zastrzeżonych 
elementów oferty. 

 
3. Zawartość merytoryczna oferty 
 

1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiednio dla składanej części, zawierającym 
cenę wyliczoną w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik  
Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem warunków wykonania 
przedmiotu zamówienia, określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2) Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze 
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej w zakresie wskazanym w Rozdziale IV ust.1 i 2 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 8 do specyfikacji isttnych warunków 
zamówienia.   

3) Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 
 

4. Sposób opakowania i dostarczenia oferty 
 

1) Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym i 
zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być odpowiednio zabezpieczone w sposób 
uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach). 

2) Opakowanie powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 
 

Sąd Okręgowy w Warszawie 
Samodzielna Sekcja ds. Zamówień Publicznych 

00-898 Warszawa, al. „Solidarności” 127, pok. 5105 
 

z dopiskiem: 
„Świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w 
obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie” 

numer zamówienia ZP/OG/40/16  - część ………………… 
 

Nie otwierać przed dniem 3 lutego 2017 r. godz. 11:30 
 

3) Opakowanie powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem wykonawcy 
składającego   daną ofertę (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego).  
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4) Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez wykonawcę przed upływem terminu do 
składania ofert są skuteczne, przy czym:  
a) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w 

ten sam sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona 
oferta należy opatrzyć napisem „ZMIANA”; 

b) powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób co oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie 
należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”. 

 
ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
 

1. Warunki udziału w postępowaniu 
 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów;  
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, 

jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie 
mniejszą niż: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), dla każdej z części 
zamówienia; 

3) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, 
jeżeli wykonawca wykaże, że: 
a) w zakresie części nr I - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub 
wykonuje co najmniej dwie usługi porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj. 
administrowanie budynkiem użyteczności publicznej* o powierzchni nie mniejszej niż 15.000 
m

2
 wykonywane na podstawie jednej umowy/zamówienia publicznego dla każdej z usług oraz 

wykaże, iż usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
b) w zakresie części nr II - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub 
wykonuje co najmniej dwie usługi porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj. obsługa 
techniczna urządzeń i instalacji sanitarnych w budynku użyteczności publicznej*  
o powierzchni nie mniejszej niż 15.000 m

2
 wykonywane na podstawie jednej 

umowy/zamówienia publicznego dla każdej z usług oraz wykaże, iż usługi te zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie; 

c) w zakresie części nr III - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub 
wykonuje co najmniej dwie usługi porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj. obsługa 
techniczna urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku użyteczności publicznej*  
o powierzchni nie mniejszej niż 15.000 m

2
 wykonywane na podstawie jednej 

umowy/zamówienia publicznego dla każdej z usług oraz wykaże, iż usługi te zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie; 

d) w zakresie części nr IV - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub 
wykonuje co najmniej dwie usługi porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj. obsługa 
techniczna systemów bezpieczeństwa: sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, 
monitoringu wizyjnego (CCTV) w budynku użyteczności publicznej* o powierzchni nie 
mniejszej niż 15.000 m

2
 wykonywane na podstawie jednej umowy/zamówienia publicznego 

dla każdej z usług oraz wykaże, iż usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
e) w zakresie części nr V - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub 
wykonuje co najmniej dwie usługi porównywalne z przedmiotem zamówienia, tj. obsługa 
techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w budynku użyteczności publicznej*  
o powierzchni nie mniejszej niż 15.000 m

2
 wykonywane na podstawie jednej 

umowy/zamówienia publicznego dla każdej z usług oraz wykaże, iż usługi te zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie; 



Sąd Okręgowy w Warszawie   
Przetarg nieograniczony powyżej 135.000 euro  
„Świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w 
Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie” 
Zamówienie numer ZP/OG/40/16. 

Strona 8 z 162 
 

 *Zamawiający przyjął, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z zm.) przez budynek użyteczności 
publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, 
opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym 
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek 
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje 
się także budynek biurowy lub socjalny; 

f) w zakresie części nr I – dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: 
fa) co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika obiektu, nadzorującą pracę 

pozostałych pracowników, tj. koordynującą i nadzorującą powierzone wykonawcy 
czynności i należyte wykonanie usługi, posiadającą uprawnienia do sprawowania 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie sprawowania kontroli 
technicznej utrzymania obiektów budowlanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290 
ze zm.);  

fb) co najmniej jedną osobą posiadającą licencję zarządcy nieruchomości zawodową 
(nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami) lub dobrowolną  
oraz wpis do jednego z prowadzonych w Polsce rejestrów Zarządców Nieruchomości, 
oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w administrowaniu obiektami 
użyteczności publicznej; koordynującą i nadzorującą powierzone wykonawcy czynności 
(administratora); 

fc) co najmniej jedną osobą posiadającą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.) i aktami 
wykonawczymi do ww. ustawy oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., 
poz.1725 ze zm.): 

 uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji inspektora nadzoru 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przez okres co najmniej 
5 lat, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz aktualny wpis na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień wynikających z lit. fb) z 
uprawnieniami wynikającymi z lit. fa) oraz lit. fc). W takim przypadku ww. funkcje muszą 
pełnić co najmniej dwie różne osoby; 

g) w zakresie części nr II - dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: co 
najmniej dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie 
instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), w tym: 
ga) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne w okresie wykonywania umowy 

świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: 

 urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,  

 aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, 
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie 
wyższym niż 1 kV, 

 urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW, 

 aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do ww. urządzeń 
i instalacji o mocy powyżej 50 kW, 

oraz posiadającą przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS, potwierdzoną 
(zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji: zestawów hydroforowych z automatyką 
oraz automatyki i sterowania węzłów cieplnych kompaktowych; 
gb) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne w okresie wykonywania umowy 
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świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.),uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: 

 urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,  

 aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, 
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie 
wyższym niż 1 kV, 

 urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW, 

 aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do ww. urządzeń 
i instalacji o mocy powyżej 50 kW, 

oraz posiadającą przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS, potwierdzoną 
(zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji: zestawów hydroforowych z automatyką 
oraz automatyki i sterowania węzłów cieplnych kompaktowych; 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień wynikających z lit. ga)  
i lit. gb). W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby; 

h) w zakresie części nr III - dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: co 
najmniej dwoma osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie 
instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), w tym: 
ha) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne w okresie wykonywania umowy 

świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: 
- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV,  

 aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, 
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu 
powyżej 1 kV, 

oraz  
- potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji zasilaczy 

rezerwowych UPS „Masterys” MC i BC lub innych analogicznych, 
- potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji zasilaczy 

rezerwowych UPS Tajfun Maxi lub innych analogicznych, 
- potwierdzoną oświadczeniem znajomość obsługi i konserwacji agregatów 

prądotwórczych do 50  kW; 
hb)  co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne w okresie wykonywania umowy 

świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: 

- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV,  

 aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, 
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu 
powyżej 1 kV, 

oraz  
- potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji zasilaczy 

rezerwowych UPS „Masterys” MC i BC lub innych analogicznych, 
- potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji zasilaczy 

rezerwowych UPS Tajfun Maxi lub innych analogicznych, 
- potwierdzoną oświadczeniem znajomość obsługi i konserwacji agregatów 

prądotwórczych do 50  kW; 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień wynikających z lit. ha)  
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i lit. hb). W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby; 
i) w zakresie części nr IV - dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: co 

najmniej dwoma osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie 
instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), w tym: 
ia) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne w okresie wykonywania umowy 

świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: 
- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV,  

 aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, 
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu 
powyżej 1 kV, 

oraz  
- potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość i co najmniej 2-letnie doświadczenie w 

zakresie obsługi i konserwacji systemów: włamania i napadu, kontroli dostępu, 
monitoringu wizyjnego; 

- przeszkolenie i co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi systemu BMS; 
ib)  co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne w okresie wykonywania umowy 

świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym: 

- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV,  

 aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, 
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu 
powyżej 1 kV, 

oraz  
- potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość i co najmniej 2-letnie doświadczenie w 

zakresie obsługi i konserwacji systemów: włamania i napadu, kontroli dostępu, 
monitoringu wizyjnego; 

- przeszkolenie i co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi systemu BMS; 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień wynikających z lit. ia) i lit. ib).  
W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby; 
ic) co najmniej dwiema osobami posiadającymi uprawnienia do instalowania i konserwacji  

systemów alarmowych klasy co najmniej SA3, zgodnie z normą PN-ISO/IEC 17799 
„Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji”, PN-I-07799-2 „Systemy 
zarządzania bezpieczeństwem informacji”, PN-93 E 08390/14 „Systemy alarmowe”, 
potwierdzone aktualnym w okresie wykonywania umowy świadectwem (certyfikatem) 
odbytego szkolenia w ww. zakresie; 

id) co najmniej dwoma osobami, w tym: co najmniej jedną osobą wykonującą prace i co 
najmniej jedną osobą nadzorującą prace, wpisanymi na listę kwalifikowanych 
pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie  z  ustawą  z dnia 22 sierpnia  
1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 ze zm.), dla 
osób wykonujących prace przy konserwacji systemów zabezpieczeń;  

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w uprawnień wynikających z lit. ic) i lit. id).  
 Zamawiający wymaga, aby każda z osób skierowanych do wykonywania zamówienia,  
o których mowa w lit. ia) – lit. id) posiadała poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do 
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, zgodnie z ustawą z dnia  
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 
1167 ze zm.), wystawione zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 220 ze zm.), ważne w okresie wykonywania umowy oraz świadectwo 
ukończenia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych; 
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j) w zakresie części nr V - dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: co 
najmniej dwoma osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie 
instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator instalacji), w tym: 
ja) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne w okresie wykonywania umowy 

świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: 
- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV,  

 aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, 
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu 
powyżej 1 kV, 

oraz  
- potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji systemów 

sygnalizacji ppoż., dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oddymiania 
grawitacyjnego; 

- przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS;  
- aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do 

przeglądów, konserwacji i napraw systemu SUG KD-200 na gaz FM-200; 
- aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do 

przeglądów, konserwacji i napraw systemu SUG INERGEN; 
jb)  co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne w okresie wykonywania umowy 

świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym: 

- dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV,  

 aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, 
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu 
powyżej 1 kV, 

oraz  
- potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji systemów 

sygnalizacji ppoż., dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oddymiania 
grawitacyjnego; 

- przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS;  
- aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do 

przeglądów, konserwacji i napraw systemu SUG KD-200 na gaz FM-200. 
- aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do 

przeglądów, konserwacji i napraw systemu SUG INERGEN; 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień wynikających z lit. ja) i lit. jb).  
W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby; 
 W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte 
w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
2016 r., poz. 65).  
k) w zakresie części I – posiada zdolność techniczną, tj. Zamawiający uzna powyższy warunek 

za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje: 
- co najmniej jedną profesjonalną maszyną do czyszczenia powierzchni betonowych - do 

sprzątania powierzchni parkingu wewnętrznego; 
- co najmniej jedną profesjonalną odśnieżarką spalinową do sprzątania powierzchni terenu 

zewnętrznego; 
- co najmniej jedną kosiarką do koszenia trawy do utrzymania terenu zewnętrznego.  
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2. Brak podstaw do wykluczenia. 
 

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

 
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy  
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 8 
ustawy. 

 
3.1. W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wskazanych 
poniżej dokumentów: 

1) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem 
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 
Europejskiej – składanego wraz z ofertą przez każdego wykonawcę (Załącznik Nr 8 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia); 

2) oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, na formularzu stanowiącym Załącznik 
Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – składanego przez każdego  
z wykonawców, którzy złożyli oferty, w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy.  
Zgodnie z jego brzmieniem wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji,  
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21 ustawy, oraz odnoście skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5) aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz  
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

6) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;   

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłaty tych należności; 

8) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 
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9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 716); 

10) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług 
odpowiadających wymaganiom określonym w  ust. 1 pkt 3 odpowiednio lit. a - e, na wzorze 
stanowiącym Załącznik Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z załączeniem 
dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. 

 Dowodami w powyższym zakresie są: 

 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane; 

 oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tirecie pierwszym;  

 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

11) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez te osoby 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniających 
wymagania określone w ust. 1 pkt 3 odpowiednio lit. f - j, na formularzu stanowiącym 
Załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

12) wykazu urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 
odpowiadających wymaganiom określonym w ust. 1 pkt 3 lit. k, na formularzu stanowiącym 
Załącznik Nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

13) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną odpowiadającą wymaganiom określonym w ust. 1 pkt 2; jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, 
zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w 
art. 26 ust. 2c ustawy, tj.  inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

3.2. Dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 ppkt 3-13, zamawiający będzie żądał od wykonawcy, 
którego oferta w ocenie zamawiającego została oceniona najwyżej, który nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.3. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą (każda 
zapisana strona), za wyjątkiem oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
oraz dotyczące podwykonawców, które składane są tylko w oryginale. 

3.4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 
gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co 
do jej prawdziwości. 

3.5. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu  postępowania  o 
udzielenie  zamówienia,  zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  wezwać 
wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub 
kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych  oświadczeń  lub 
dokumentów. 
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4. Podstawy wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy 
 
Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

 w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty o których 
mowa w  ust. 3.1 pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

  
6. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

 
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 
mowa w ust. 1. 

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
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zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w 
Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), zgodnie ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, o którym mowa w 
ust. 3.1 pkt 1. 
 

ROZDZIAŁ V.  WADIUM 
 
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
2) Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 3 lutego 2017  

r. do godz. 11:00 Niewniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie Wykonawcy z 
postępowania. 

3) Wadium ustala się w wysokości:  
a) w zakresie części nr I – 23.700,00 zł (słownie dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych 

00/100), 
b) w zakresie części nr II – 5.850,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 

00/100), 
c) w zakresie części nr III – 2.340,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych 

00/100), 
d) w zakresie części nr IV – 7.600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100), 
e) w zakresie części nr V – 5.260,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 

00/100). 
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część wadium należy 

zsumować odpowiednio do składanych ofert. 
4) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 
5) Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.  
6) Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Sądu  

Okręgowego w Warszawie BGK nr konta: 98 1130 1017 0021 1000 0390 0004 z adnotacją 
Wadium – ZP/OG/40/16 - Świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej urządzeń i 
instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 
100 i 100A w Warszawie – część nr ………………...  

7) Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym  
w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym 
zamawiającego.  

8) Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, 
nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach 
określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony 
w niniejszej specyfikacji. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub 
gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających obowiązek 
zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie 
udzielane przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 
359) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności 
rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją Wadium – 
ZP/OG/40/16 - Świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji 
budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A 
w Warszawie – część nr …………………. 

9) Dokument wadialny musi zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu 
Okręgowego w Warszawie, w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usługi administrowania 
i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w 
Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie – część nr ………….., 
postępowanie nr ZP/OG/40/16. 

10) Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca. 
 

ROZDZIAŁ VI.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.  
2. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia 

dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie 
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przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 
3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego 
Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a bez których nie można 
wykonać przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
opisane w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

4. Cena za realizację przedmiotu zamówienia nie będzie podlegała waloryzacji. Cena jest stała do 
końca trwania umowy, z zastrzeżeniem Rozdziału X ust. 7 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia i wskazania łącznej ceny realizacji całego 
przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy, w formularzu ofertowym stanowiącym 
Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odrębnie dla każdej części, w 
następujący sposób:  
-  dla części nr I:  wartości całkowitej z podatkiem VAT wykonywania zamówienia, w oparciu o 

miesięczną wartość bez podatku VAT zwiększoną o stawkę podatku VAT (odrębnie dla 
zadania nr I, zadania nr II i zadania nr III), następnie pomnożoną przez 24 miesiące realizacji 
przedmiotu zamówienia,  

-  dla części nr II - wartości całkowitej z podatkiem VAT wykonywania zamówienia, w oparciu o 
miesięczną wartość bez podatku VAT zwiększoną o stawkę podatku VAT (odrębnie dla 
zadania nr I i zadania nr II), następnie pomnożoną przez 24 miesiące realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

-  dla części nr III - wartości całkowitej z podatkiem VAT wykonywania zamówienia, w oparciu o 
miesięczną wartość bez podatku VAT zwiększoną o stawkę podatku VAT (odrębnie dla 
zadania nr I i zadania nr II), następnie pomnożoną przez 24 miesiące realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

-  dla części nr IV - wartości całkowitej z podatkiem VAT wykonywania zamówienia, w oparciu o 
miesięczną wartość bez podatku VAT zwiększoną o stawkę podatku VAT (odrębnie dla 
zadania nr I i zadania nr II), następnie pomnożoną przez 24 miesiące realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

-  dla części nr V - wartości całkowitej z podatkiem VAT wykonywania zamówienia, w oparciu o 
miesięczną wartość bez podatku VAT zwiększoną o stawkę podatku VAT (odrębnie dla 
zadania nr I i zadania nr II), następnie pomnożoną przez 24 miesiące realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia odrębnie dla każdej z części wartości całkowitej bez 
podatku VAT, w ten sposób, iż od uzyskanej wartości całkowitej z podatkiem VAT odjąć wartość 
zastosowanego podatku VAT. 

 
ROZDZIAŁ VII.  TERMINY 
 
1. Termin związania ofertą 
 
1) Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. 
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 
2. Termin składania i otwarcia ofert  
 
1) Oferty należy składać w Samodzielnej Sekcji ds. Zamówień Publicznych Sądu Okręgowego  

w Warszawie, 00-898 Warszawa, al. „Solidarności” 127, p. 5105, w terminie do dnia 3 lutego 
2017 r. do godz. 11:00, pod rygorem zwrotu bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez 
względu na przyczyny opóźnienia. 

2) Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina 
dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres zamawiającego, a nie data stempla 
pocztowego (nadania). 

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 lutego 2017 r. o godz. 11:30 w Samodzielnej Sekcji ds. 
Zamówień Publicznych Sądu Okręgowego w Warszawie, 00-898 Warszawa,  
al. „Solidarności” 127, pok. 5105. 
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ROZDZIAŁ VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 
 
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty dla każdej z części, które nie zostały odrzucone.  
2) Kryteriami wyboru i oceny ofert są:  

a) w zakresie każdej z części, tj. od nr I do nr V - cena ofertowa (waga kryterium - 60%);  
b) w zakresie części nr I - wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę oraz doświadczenie 

zawodowe (waga kryterium - 40%); 
c) w zakresie części od nr II do nr V – posiadane doświadczenie zawodowe (waga kryterium – 

40%). 
3) Punkty zostaną obliczone dla każdej oferty wg poniższych wytycznych: 

 
a)  kryterium cena ofertowa (C):  

100min 
C

C
C

i

X 60% 

Cmin – najniższa cena ofertowa spośród ocenianych ofert 
Ci    – cena ofertowa badanej oferty 
60% - waga kryterium - cena  
 

b)  wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę i oraz doświadczenie zawodowe (Z+D) – waga  
kryterium 40%:  
 
Zamawiający przyzna punkty w zakresie części nr I, na którą zostanie złożona oferta, 
w niniejszym kryterium w przypadku, gdy Wykonawca, oświadczy w formularzu oferty, że zatrudni 
na podstawie umowy o pracę na pełen etat 1 (jedną) osobę posiadającą licencję zarządcy 
nieruchomości zawodową (nadaną w trybie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami) 
lub dobrowolną oraz wpis do jednego z prowadzonych w Polsce rejestrów Zarządców 
Nieruchomości, koordynującą i nadzorującą powierzone wykonawcy czynności – administratora 
(Z), posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w administrowaniu obiektami użyteczności 
publicznej (D)- waga kryterium – 40 % (Z+D). 
 
Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: 

 
ba) wykonawca otrzyma punkty, w przypadku gdy skieruje do realizacji jedną osobę, 

koordynującą i nadzorującą powierzone wykonawcy czynności (administratora), zatrudnioną 
na pełen etat na podstawie umowy o pracę (Z) – waga kryterium  20%, 

bb)  wykonawca otrzyma punkty, tylko w przypadku, gdy osoba wskazana powyżej (ta sama 
osoba) będzie posiadała co najmniej 3 letnie doświadczenie w administrowaniu obiektami 
użyteczności publicznej (D) – waga kryterium  20%, w tym: 

  - posiadane doświadczenie powyżej 3 lat do 6 lat – 5,00 pkt, 
  - posiadane doświadczenie powyżej 6 lat do 10 lat – 10,00 pkt, 
  - posiadane doświadczenie powyżej 10 lat – 20,00 pkt. 
 

Łączna liczba punków w kryterium wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę (Z) oraz 
doświadczenie zawodowe (D) stanowi sumę punktów podkryteriów Z i D. 
 

c) posiadane doświadczenie zawodowe (P) – waga kryterium 40%: 
 
ca) w zakresie części nr II, na którą zostanie złożona oferta, Zamawiający przyzna punkty  

w niniejszym kryterium w przypadku, gdy Wykonawca oświadczy w formularzu oferty, że 
skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia 1 (jedną) osobę posiadającą aktualne w okresie 
wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym: 

 urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,  
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 aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, 
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie 
wyższym niż 1 kV, 

 urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW, 

 aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do ww. urządzeń 
i instalacji o mocy powyżej 50 kW, 

 oraz posiadającą przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS, potwierdzoną 
(zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji: zestawów hydroforowych z automatyką 
oraz automatyki i sterowania węzłów cieplnych kompaktowych oraz posiadającą  
co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w powyższym zakresie (P1). 
 

 Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: 
    - posiadane doświadczenie powyżej 2 lat do 5 lat – 10,00 pkt, 
  - posiadane doświadczenie powyżej 5 lat do 10 lat – 20,00 pkt, 
  - posiadane doświadczenie powyżej 10 lat – 40,00 pkt. 
 

cb) w zakresie części nr III, na którą zostanie złożona oferta, Zamawiający przyzna punkty  
w niniejszym kryterium w przypadku, gdy Wykonawca oświadczy w formularzu oferty, że 
skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia 1 (jedną) osobę posiadającą aktualne w okresie 
wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracyi Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym: 

 dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV,  

 aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, 
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu powyżej 
1 kV, 

oraz  
- potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji zasilaczy rezerwowych 

UPS „Masterys” MC i BC lub innych analogicznych,  
- potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji zasilaczy rezerwowych 

UPS Tajfun Maxi lub innych analogicznych,  
- potwierdzoną oświadczeniem znajomość obsługi i konserwacji agregatów prądotwórczych 

do 50  kW  
oraz posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w powyższym zakresie (P2). 

 
 Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: 

    - posiadane doświadczenie powyżej 2 lat do 5 lat – 10,00 pkt, 
  - posiadane doświadczenie powyżej 5 lat do 10 lat – 20,00 pkt, 
  - posiadane doświadczenie powyżej 10 lat – 40,00 pkt. 
 

cc)  w zakresie części nr IV, na którą zostanie złożona oferta, Zamawiający przyzna punkty  
w niniejszym kryterium w przypadku, gdy Wykonawca oświadczy w formularzu oferty, że 
skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia 1 (jedną) osobę posiadającą aktualne w okresie 
wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym: 

 dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV,  

 aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, 
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu powyżej 
1 kV, 

oraz  

 potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość i co najmniej 2-letnie doświadczenie w 
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zakresie obsługi i konserwacji systemów: włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu 
wizyjnego, 

 potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość i co najmniej 2-letnie doświadczenie w 
zakresie obsługi systemu BMS;  

 Ponadto wskazana osoba musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do 
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, zgodnie z ustawą z dnia  
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 
ze zm.), wystawione zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 220 ze zm.), ważne w okresie wykonywania umowy oraz świadectwo 
ukończenia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (P3). 
 

 Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: 
    - posiadane doświadczenie powyżej 2 lat do 5 lat – 10,00 pkt, 
  - posiadane doświadczenie powyżej 5 lat do 10 lat – 20,00 pkt, 
  - posiadane doświadczenie powyżej 10 lat – 40,00 pkt. 
 

cd) w zakresie części nr V, na którą zostanie złożona oferta, Zamawiający przyzna punkty  
w niniejszym kryterium w przypadku, gdy Wykonawca oświadczy w formularzu oferty, że 
skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia 1 (jedną) osobę posiadającą aktualne w okresie 
wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym: 

 dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV,  

 aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, 
sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu powyżej 
1 kV, 

oraz 

 potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji systemów sygnalizacji 
ppoż., dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oddymiania grawitacyjnego, 
przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS,  

 aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do 
przeglądów, konserwacji i napraw systemu SUG KD-200 na gaz FM-200,  

 aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym  
do przeglądów, konserwacji i napraw systemu SUG INERGEN  

oraz posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w powyższym zakresie (P4). 
 

 Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: 
    - posiadane doświadczenie powyżej 2 lat do 5 lat – 10,00 pkt, 
  - posiadane doświadczenie powyżej 5 lat do 10 lat – 20,00 pkt, 
  - posiadane doświadczenie powyżej 10 lat – 40,00 pkt. 
 

4) Nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia zawodowego niż wyrażonego  
w latach. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż 
liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie doświadczenia zawodowego, 
przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w innym przypadku przyjmie, że wykonawca wskazał 
minimalny wymagany przez zamawiającego okres doświadczenia zawodowego dla osób 
skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, odpowiednio dla każdej z części, na którą 
została złożona oferta. 
 

5) Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (X) przyznanych za 
powyższe kryteria zgodnie z wzorem: 

w zakresie części nr I  - C+(Z+D)=X 
w zakresie części nr II - C+ P1=X 
w zakresie części nr III - C+P2=X 
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w zakresie części nr IV - C+P3=X 
w zakresie części nr V - C+P4=X 

   
gdzie:  
C -    ilość punktów za cenę ofertową; 
(Z+D)

 
-  ilość punktów za wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę  oraz 

doświadczenie zawodowe; 
P (1, 2, 3, 4)-  ilość punktów w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego w 

odniesieniu odpowiednio w zakresie części, na którą zostanie złożona oferta; 
X -  łączna ilość punktów przyznanych wykonawcy stanowiąca ostateczną ocenę 

 badanej oferty w zakresie części, na którą zostanie złożona oferta. 
 

2. Wybór oferty najkorzystniejszej 

 Zamawiający wybierze tę ofertę odpowiednio dla każdej z części, która uzyska największą liczbę 
punktów łącznie we wszystkich kryteriach.  

 
ROZDZIAŁ IX.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odpowiednio dla danej części 

zamówienia, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie złożonej 
odpowiednio na daną część.  

2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 
148 ust. 1 ustawy. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy. 

4. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed 
wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza wykonawca. 

5. Przy wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej, gwarancję tę wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
do siedziby zamawiającego przed podpisaniem umowy.  

6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Sądu Okręgowego w Warszawie BGK nr konta: 98 1130 1017 0021 1000 0390 0004 z adnotacją 
„Zabezpieczenie – ZP/OG/40/16 na Świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej 
urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. 
Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie – część nr ………..”.  

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, zamawiający zwróci 100% wartości 
ustalonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna treść dokumentu 
zabezpieczenia powinna odpowiadać warunkom określonym poniżej w ust. 9. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać 
bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego kwoty z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 
ROZDZIAŁ X.  FORMALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

1. Udział w przetargu jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych w projekcie 
umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z terminami i 
warunkami określonymi w art. 94 ustawy. 

3. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, przy zachowaniu przez niego 
należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji 
przedmiotu umowy, 
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b) wstrzymania przez zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności 
leżących po stronie wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania 
usługi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę), 

c) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się 
przewidzieć, 

2) przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności 
warunkujących ograniczenie możliwości i/lub celowości wykonywania usługi w uzgodnionym 
zakresie i/lub we wskazany sposób, w szczególności w przypadku zmiany, ograniczenia lub 
wyłączenia z bieżącego użytkowania części powierzchni i/lub elementów wyposażenia 
objętych usługą np. w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi czy remontowym i,     

3) wykonania prac związanych z realizacją zamówienia i/lub zmiany zastosowanej technologii 
wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po 
zaakceptowaniu jej przez osoby upoważnione przez zamawiającego pod warunkiem, iż 
wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

4. W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w ust. 3 pkt 1, termin 
ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie wykonawcy zostanie 
naliczone proporcjonalnie do wielkości zmniejszonej powierzchni i/lub elementów wyposażenia 
objętych usługą. 

6. Postanowienia wymienione w ust. 3 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić 
zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania zamawiającego na ich wprowadzenie. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie wysokości 
wynagrodzenia w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.),  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez 
wykonawcę, każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony, w terminie 30 dni od dnia 
wejścia w życie przepisów dokonujących powyższych zmian, z wnioskiem o dokonanie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia, dokonywana na podstawie ust. 7  obowiązywać będzie od 
dnia wejścia w życie zmian, o których mowa odpowiednio w ust. 7 lit. a-c. Wykonawca najpóźniej 
w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa odpowiednio w ust. 7, złoży 
oświadczenie, o którym mowa w ust. 12. 

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a, wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie 
zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a stosowny aneks 
zostanie zawarty w terminie miesiąca od złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz z ww. 
oświadczeniem.  

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie 
adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. c, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie 
adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz zamawiającego. 

12. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7 wymaga uprzedniego 
złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z 
wprowadzenia zmian wraz z wykazaniem ich wysokości. W przypadku zmiany, o której mowa w 
ust. 7 lit. b-c, wykonawca zobowiązany jest do wykazania w jaki sposób ww. zmiany wpłynęły na 
wysokość wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności do złożenia wykazu pracowników 
zatrudnionych na podstawie płacy minimalnej, kalkulacji kosztów pracy ww. pracowników wraz z 
podaniem obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia przed zmianą. Zamawiający zastrzega 



Sąd Okręgowy w Warszawie   
Przetarg nieograniczony powyżej 135.000 euro  
„Świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w 
Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie” 
Zamówienie numer ZP/OG/40/16. 

Strona 22 z 162 
 

sobie prawo  do żądania przedstawienia przez wykonawcę dokumentów potwierdzających 
zasadność złożenia takiego oświadczenia oraz wzrost kosztów. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu  
w przypadku nieotrzymania środków budżetowych koniecznych do realizacji umowy od 
dysponenta właściwego stopnia, w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o nieotrzymaniu 
środków. 

14. W sytuacji opisanej w ust. 13 umowa ulegnie rozwiązaniu, a wykonawcy nie przysługują z tego 
powodu żadne roszczenia. Przepisów dotyczących kar umownych nie stosuje się.   

15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu 
faktycznego mających wpływ na realizację umowy.  

16. Zmiana umowy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

ROZDZIAŁ XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes w uzyskaniu  zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy do postępowań o wartości 
powyżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.  

 
Załączniki do SIWZ: 
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
Załącznik Nr 2 – Formularz – Oferta przetargowa; 
Załącznik Nr 3 – Formularz – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej; 
Załącznik Nr 4 – Projekt umowy; 
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług; 
Załącznik Nr 6 – Wykaz osób; 
Załącznik Nr 7 – Wykaz urządzeń technicznych; 
Załącznik Nr 8 – Formularz – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ 
Załącznik Nr 1 do umowy 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej 
urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. 
Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie. 
 
Termin świadczenia usługi: przez okres 24 miesięcy, od dnia podpisania umowy. 
  
Zamówienie podzielono na 5 części: 
Część I: administrowanie obiektami Sądu Okręgowego w Warszawie, w tym trzy zadania: 

1) administrowanie obiektem przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, mieszczącym komórki 
organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy  
w Warszawie;  

2) administrowanie częścią wspólną nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej 100  
w Warszawie, która stanowi współwłasność Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu 
Okręgowego w Warszawie, zarządzaną na podstawie porozumienia pomiędzy Stronami przez 
Sąd Okręgowy w Warszawie; 

3) administrowanie obiektem przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, mieszczącym komórki 
organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie; 

 
Część II: obsługa techniczna urządzeń i instalacji sanitarnych w obiektach Sądu Okręgowego  

w Warszawie z podziałem na dwa zadania: 
1) przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, 
2) przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie; 

 
Część III: obsługa techniczna urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Sądu Okręgowego  

w Warszawie z podziałem na dwa zadania: 
1) przy ul. Czerniakowskiej 100  w Warszawie, 
2) przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie; 
 
Część IV: obsługa techniczna systemów bezpieczeństwa: sygnalizacji włamania i napadu, kontroli 

dostępu, monitoringu wizyjnego (CCTV) w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie  
z podziałem na dwa zadania: 

1) przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, 
2) przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie; 

 
 Część V: obsługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiektach Sądu Okręgowego  

w Warszawie z podziałem na dwa zadania: 
1) przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, 
2) przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. 
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CZĘŚĆ nr I 
Zakres części nr I obejmuje trzy zadania: 

1) administrowanie obiektem przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, mieszczącym komórki    
organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w 
Warszawie;  

2) administrowanie obiektem przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, mieszczącym komórki 
organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie; 

3)  administrowanie częścią wspólną nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, 
która stanowi współwłasność Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu Okręgowego w 
Warszawie, zarządzaną na podstawie porozumienia pomiędzy Stronami przez Sąd Okręgowy w 
Warszawie. 

 
W celu prawidłowego wykonywania zakresu obowiązków wskazanych w zamówieniu przez 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiąże się do wyznaczenia do wykonania umowy jednej osoby 
koordynującej i nadzorującej powierzone Wykonawcy czynności (administratora), która będzie 
przebywała w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100 przez 8 godzin dziennie w godzinach pracy 
Zamawiającego od poniedziałku do piątku oraz w wyznaczone soboty, które będą dniami pracy dla 
Sądu Okręgowego w Warszawie, o czym poinformuje przedstawiciel Zamawiającego. Poza ww. 
godzinami Administrator nadzorujący wykonanie zamówienia zobowiązany jest do pozostawania w 
stałym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego przez 24 godziny na dobę, a w 
razie wystąpienia takiej potrzeby Wykonawca zapewni natychmiastową obecność administratora w 
obiekcie.  
 

ZADANIE 1 
 

- administrowanie obiektem przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, mieszczącym komórki 
organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy  
w Warszawie. 
 
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy: 
1.   Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości. 
2. Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, we właściwym stanie technicznym  

i estetycznym poprzez dbanie o nieruchomość z należytą starannością i nadzór nad 
użytkowaniem obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. 

3. Bieżące administrowanie nieruchomością, polegające na pełnieniu funkcji koordynacyjnych  
i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania obiektu, w tym m.in.: 
1) kontrola nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji przez 

Wykonawcę wybranego przez Zamawiającego;  
2) kontrola odbioru odpadów komunalnych; 

 3) współpraca z Wykonawcą świadczącym usługę ochrony obiektu wybranym przez 
Zamawiającego, w zakresie wzajemnego informowania o zdarzeniach dotyczących organizacji 
funkcjonowania budynku; 

 4)  współpraca z przedstawicielami Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawach dotyczących 
prawidłowego funkcjonowania obiektu; 

 5) zgłaszanie nieprawidłowości w wykonywaniu usług, o których mowa w pkt 1, 2, 3 
przedstawicielom  Sądu Okręgowego w Warszawie; 

4.  Wykonywanie czynności na rzecz zapewnienia dla obiektu stałych dostaw mediów zewnętrznych, 
tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, usług wodnokanalizacyjnych (umowy zawarte przez 
Zamawiającego), w tym kontrola prawidłowości wykonywania umów dotyczących dostaw mediów  
i prawidłowości wystawianych faktur. 

5.  Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości.  
6.  Nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości w zakresie: 

1) ochrony przeciwpożarowej; 
2) obsługi technicznej obiektu, w tym konserwacji instalacji i urządzeń przez wykonawców 

wybranych przez zamawiającego, 
3) prowadzenia konserwacji wskazanych dalej instalacji i urządzeń, zlecania obowiązkowej 

okresowej kontroli stanu technicznego, zgodnie z § 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.),  
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4) prowadzenia drobnych napraw gospodarczych i prac rzemieślniczych dotyczących obiektu i 
jego wyposażenia. 

7. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości 

wymaganej przez przepisy prawa budowlanego w tym książek prac konserwatorów objętych 

zamówieniem. 

8. Udział w okresowych przeglądach gwarancyjnych nieruchomości i przeglądach okresowych 
instalacji i urządzeń stanowiących jej wyposażenie. 

9. Monitorowanie i udział w badaniach Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń podlegających 
dozorowi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów 
wykonawczych, w tym:  

1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012r., poz. 1468), 

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.  

w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 

urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890),  

3) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 
ciśnieniowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1269). 

10. Pomoc w egzekwowaniu uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi dotyczących prac  

wykonanych w obiekcie. 

11. Sporządzenie na potrzeby Zamawiającego wszelkich analiz, opinii, informacji, raportów w 

zakresie obsługiwanego obiektu. 

Powierzchnia netto lokalu – 13.572,65 m
2 

Lokal położony jest w części wschodniej nieruchomości. 
Dane techniczne budynku: 
PN – powierzchnia netto 
PU – powierzchnia użytkowa 
PP – powierzchnia podstawowa 
PD – powierzchnia pomocnicza 
PG – powierzchnia usługowa 
PR – powierzchnia ruchu 
 

Poziom PN=PU+PG+PR PU=PP+PD PP PD PG PR 

-2 1.584,25 1.527,66 0,00 1.527,66* 0,00 56,59 

-1 4.270,98 1.273,60 0,00 1.273,60** 391,36 2.606,02*** 

0 parter 2.552,87 1.419,26 1.201,58 217,68 66,74 1.066,87 

1 piętro 2.069,01 1.666,71 1.525,34 141,37 21,51 380,79 

2 piętro 1.865,56 1.561,18 1.456,04 105,14 20,55 283,83 

3 piętro 1.867,96 1.563,71 1.460,49 103,22 20,55 283,70 

4 piętro 1.865,13 1.560,97 1.463,46 97,51 20,60 283,56 

RAZEM: 16.075,76 10.573,09 7.106,91 3.466,18 541,31 4.961,36 

*   archiwa – 1.527,66 m
2
, 

**  w tym archiwa – 1.195,30 m
2
,  

*** w tym parkingi – 2.395,23 m
2
. 

 
Powierzchnia netto budynku - 16.075,76 m

2
,  

Powierzchnia podstawowa – 7.106,91 m
2
, 

Powierzchnia pomocnicza – 3.466,18 m
2
, w tym m.in.: 

Archiwa na poziomie -1 i -2 łącznie: 2.722,96 m
2
, regały z ok. 34.000 mb półek na akta  

WC łącznie – 181,91 m
2 

Powierzchnia usługowa – 541,31 m
2
, 

Powierzchnia ruchu –  4.961,36 m
2
, w tym m.in.: 

Parking – 2.395,23 m
2
 stanowiący część wspólną nieruchomości 

Ilość kondygnacji: 
    1) podziemnych  – 2, 
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    2) naziemnych – 5. 
Wykaz instalacji technicznych w budynku: 
1.  Instalacje sanitarne: 

1) Instalacja ciepłej i zimnej wody bytowej. 
2) Instalacja hydrantowa. 
3) Instalacja centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym zawierającym układy ciepła      

technologicznego, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 
4) Kanalizacja sanitarna i deszczowa. 
5) Systemy wentylacji i klimatyzacji: 

a) wentylacja mechaniczna w garażu i kondygnacjach podziemnych, 
b) wentylacja mechaniczna i klimatyzacja na kondygnacjach naziemnych, składająca się  

z central 2-biegowych z odzyskiem ciepła VTS CLIMA, umieszczonych na dachu systemu 
kanałów wentylacyjnych oraz klimakonwektorów kanałowych CIAT sterowanych za pomocą 
regulatorów w pokojach, 2 centrale na dachu część wschodnia + nawilżacze, 320 fan-coili  
w części wschodniej, agregat chłodu, 

c) w pomieszczeniach serwerowni i COPD niezależne układy klimatyzacyjne typu Split i VRV, 
d) agregat prądotwórczy (poziom -1), 
e) chłodnice skraplacza – 2 szt. część wschodnia, 
f) system BMS. 

6) Instalacja SUG w pomieszczeniach archiwum oraz w serwerowni (gaszenie gazem FM-200). 
2.  Instalacje elektryczne i teletechniczne: 

1) Instalacja elektryczna zasilania głównego budynku z rozdzielniami średniego napięcia SN, 
transformatorami 15/04, rozdzielniami niskiego napięcia NN. 

  2) Instalacje elektryczne wewnętrzne gniazdowe i oświetleniowe wraz z rozdzielniami niskiego 
napięcia RNN na poszczególnych kondygnacjach. 

  3)   Instalacje zewnętrzne oświetlenia terenu, odgromowa i uziemiająca. 
  4) Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru wraz z monitoringiem pożarowym do PSP i systemem  

BMS. 
  5)  Systemy bezpieczeństwa - KD, SWiN, CCTV. 

3.  Dźwigi osobowe. 
4.  Bramy i szlabany, drzwi wejściowe i kurtyny powietrzne. 
5.  Podręczny sprzęt gaśniczy. 
6.  Inne wskazane w dokumentacji powykonawczej instalacje i urządzenia ogólnobudowlane. 
 
Ilość zatrudnionych osób – ok. 500. 
Ilość interesantów – ok. 2 000 osób dziennie (w obiekcie znajduje się punkt informacyjny Krajowego 
Rejestru Sądowego). 

 
ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚCI DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ENERGII CIEPLNEJ, USŁUG 
WODNOKANALIZACYJNYCH 

 
Energia elektryczna 
1. Zapewnienie ciągłej dostawy energii elektrycznej do obiektu Sądu poprzez sprawowanie nadzoru 

nad umową z zakładem energetycznym (umowa zawarta przez Zamawiającego). 
2. Prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej dla obiektu, umożliwiającej rozliczenie energii 

na użytkowników nieruchomości. 
3. Podejmowanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym działań zmierzających do zminimalizowania 

kosztów zużycia energii elektrycznej. 
4. Bieżąca kontrola wysokości stawek. 
5. Potwierdzanie faktur wystawianych przez dostawcę energii elektrycznej i sporządzanie 

dokumentów rozliczeniowych dla współwłaściciela nieruchomości (Ministerstwo Sprawiedliwości i 
Sądu Rejonowego dlam.st. Warszawy w Warszawie). 

6. Wykonywanie czynności sprawdzających odczyty licznika głównego z odczytami podliczników dla 
poszczególnych części (części wschodniej i zachodniej nieruchomości). 

 
Energia cieplna 
1. Zapewnienie ciągłej dostawy energii cieplnej do obiektu poprzez sprawowanie nadzoru nad 

umową z dostawcą energii (umowa zawarta przez Zamawiającego). 
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2. Prowadzenie ewidencji zużycia energii cieplnej dla obiektu, umożliwiającej rozliczenie energii na 
użytkowników nieruchomości. 

3. Podejmowanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym działań zmierzających do zminimalizowania 
kosztów zużycia energii cieplnej. 

4. Bieżąca kontrola wysokości stawek. 
5. Potwierdzanie faktur wystawianych przez dostawcę energii cieplnej i sporządzanie dokumentów 

rozliczeniowych dla współwłaściciela nieruchomości (Ministerstwo Sprawiedliwości i Sądu 
Rejonowego dlam.st. Warszawy w Warszawie). 

6. Wykonywanie czynności technicznych zapewniających ciągłą dostawę energii cieplnej, w tym dwa 
przeglądy okresowe po i przed sezonem grzewczym. 

 
Usługi wodno-kanalizacyjne 
1. Zapewnienie ciągłej dostawy wody i odprowadzania ścieków dla obiektu poprzez sprawowanie 

nadzoru nad umową z zakładem wodociągowo-kanalizacyjnym (umowa zawarta przez 
Zamawiającego). 

2. Prowadzenie ewidencji zużycia wody dla obiektu, umożliwiającej rozliczenie na użytkowników 
nieruchomości. 

3. Podejmowanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym działań zmierzających do zminimalizowania 
kosztów zużycia wody. 

4. Bieżąca kontrola wysokości stawek. 
5. Potwierdzanie faktur wystawianych za usługi wodno-kanalizacyjne i sporządzanie dokumentów 

rozliczeniowych dla współwłaściciela nieruchomości (Ministerstwo Sprawiedliwości i Sądu 
Rejonowego dlam.st. Warszawy w Warszawie). 
 

  
ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY DOTYCZĄCY REALIZACJI WYWOZU ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Monitorowanie właściwego wykorzystania pojemników na odpady, z uwzględnieniem selektywnej 

zbiórki odpadów od momentu kiedy obiekt zostanie przez firmę odbierającą odpady wyposażony 
w pojemniki do odpowiednich frakcji wskazanych w uchwale nr XLIX/1365/2013 Rady m.st. 
Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 
m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi („segregowane suche”; „szkło 
opakowaniowe”, „odpady zmieszane”). 

2. Dbanie o właściwy porządek na terenie przyległym do miejsca postawienia pojemników. 
3. Monitoring stanu zapełnienia pojemników na odpady. 
4. Kontrola i nadzór nad wywozem odpadów przez przedsiębiorstwo świadczące przedmiotową 

usługę. 
5.   Analiza częstotliwości wywozu, ilości i pojemności zamówionych pojemników (kontenerów) oraz 

informowanie Zamawiającego o potrzebie ewentualnych zmian w powyższym zakresie. 
6. Współpraca z Zamawiającym w zakresie uzgodnienia miejsca postawienia pojemników, ich 

pojemności i częstotliwości wywozu. 
7. Prowadzenie ewidencji dotyczącej realizacji wywozu odpadów. 
8. Potwierdzanie faktur i sporządzanie dokumentów rachunkowych. 
9. Koszt wywozu odpadów ponosi Zamawiający.    

 
ZAKRES CZYNNOŚCI 

DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA NADZORU I OBSŁUGI TECHNICZNEJ NIERUCHOMOŚCI  
Wszelkie czynności wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi  
w dokumentacji powykonawczej obiektu, dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, oraz zasad 
eksploatacji urządzeń i instalacji podlegających usłudze, zgodnie z instrukcjami obsługi i  konserwacji 
zawartymi w dokumentacji powykonawczej. 
 
W ramach powyższego zakresu obowiązków Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 
1. Utrzymywania w pełnej sprawności technicznej i użytkowej systemów i urządzeń wybudowanych  

w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100 i wykonywania nadzoru technicznego nad wszelkimi 
czynnościami technicznymi niezbędnymi do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym,  
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w tym nadzoru nad firmami wykonującymi na podstawie umów podpisanych przez Zamawiającego 
konserwacje instalacji i urządzeń: 

1) sanitarnych, w tym wentylacja i klimatyzacja, 
2) elektrycznych i teletechnicznych,  
3) systemów, instalacji i sprzętów przeciwpożarowych, SUG, instalacji sygnalizacji pożaru, w tym 

urządzenia transmisji alarmów pożarowych (monitoringu), 
4) systemów bezpieczeństwa (w tym kontroli dostępu, monitoringu, SWiN). 

 
2. Zapewnienia konserwacji  wybranych instalacji i urządzeń: 

1)  dźwigów, 
     2)  bram, szlabanów, drzwi wejściowych i kurtyn powietrznych. 
3.  Skierowania do realizacji umowy osób posiadających uprawnienia i kwalifikacje, o których mowa w 

dalszej części Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w liczbie niezbędnej do prawidłowej 
realizacji umowy.  

4.   Wykonywania przeglądów  wymaganych przez Prawo budowlane. 
5.   Współpracy z pracownikami Zamawiającego w zakresie technicznego utrzymania budynku.  
6. Informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w stanie 

technicznym nieruchomości, również w zakresie ogólnobudowlanym (elementy budowlano – 
architektoniczne). 

7.  Ewidencji wszelkich kosztów związanych z techniczną obsługą  nieruchomości. 
  8. Współpraca z Zamawiającym w zakresie egzekwowania uprawnień wynikających z umów 

gwarancyjnych z wykonawcami robót budowlanych prac, powiadamianie gwarantów o wszelkich 
awariach i usterkach objętych gwarancją. 

  9.  Dysponowania i wyznaczenia do technicznej obsługi nieruchomości co najmniej jednej osoby dla 
każdej z nadzorowanych branż posiadającej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.)  i aktami wykonawczymi do ww. 
ustawy oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1725 ze zm.) uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji inspektora nadzoru przez okres co najmniej 5 lat, 
minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego. 

 
 Obsługa techniczna polegać będzie m.in. na: 
1. Bieżącej konserwacji wybranych instalacji i urządzeń (powyżej pkt 2) obejmującej wszelkie 

czynności służące utrzymaniu w należytym stanie technicznych i estetycznym oraz 
zagwarantowaniu należytej jakości i sprawności technicznej (prace polegające na wymianie 
jednych elementów na drugie, bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego) powierzonych do 
konserwacji systemów i urządzeń, w tym: 
1) bieżące monitorowanie stanu technicznego; 
2) okresowe przeglądy techniczne wykonywane zgodnie z dokumentacją; 
3) wymiana części zamiennych zużytych technicznie i elementów eksploatacyjnych 

posiadających określoną żywotność;  
4) usuwanie usterek w urządzeniu/instalacji; 
5) prowadzenie rejestru zdarzeń; 
6) szkolenie z obsługi w miarę potrzeb Zamawiającego. 

2.  Zapewnieniu w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach pracy Sądu (od godz. 8.00 do 16.00): 
1) niezwłocznego - do 2 godz. od chwili zgłoszenia przystąpienia do wykonania napraw 

gospodarczych i prac rzemieślniczych wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego, 
  2) przystąpienia do wykonania prac rzemieślniczych wymagających posiadania uprawnień 

spawalniczych wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego w terminie do 2 dni 
roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (kilka razy w roku), 

   3) niezwłocznego przystąpienia do usunięcia awarii instalacji i urządzeń objętych zakresem usługi 
konserwacji - do 1 godz. od chwili zgłoszenia, o ile nie wskazano inaczej w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia,  

   4)  w razie potrzeby Wykonawca wyznaczy do wykonania prac wskazanych w ppkt  1 i 2 - min. 2 
osoby.  

 3.  Uczestniczeniu Wykonawcy w odbiorach prac  konserwacyjnych  i kontrolach realizacji czynności 
konserwacyjnych wszystkich branż, w tym umów podpisanych przez Zamawiającego. 

 4.   Zapewnieniu w ramach konserwacji instalacji i urządzeń, o której mowa w pkt 1: 
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  1) całodobowego (przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) dyżuru pogotowia technicznego, 
oraz niezwłocznego przystąpienia do usunięcia awarii instalacji i urządzeń objętych zakresem 
usługi konserwacji - do 1 godz. od chwili zgłoszenia , ; 

2) ustalenia przyczyn awarii i przed przystąpieniem do usunięcia jej skutków, ustalenie z 
Zamawiającym zakresu prac wykraczających poza wskazany w zamówieniu zakres prac 
konserwacyjnych; 

   3) wykonania naprawy w terminie do 8 godzin roboczych (lub terminie wskazanym dla 
poszczególnej branży),  4)   uporządkowania miejsca po wykonywanych pracach 
konserwacyjnych/naprawach; 

  5)  w przypadku niemożności wykonania naprawy w miejscu użytkowania urządzeń, gdy naprawa 
będzie wymagała użycia sprzętu warsztatowego, wykonania usługi, za zgodą Zamawiającego, 
w siedzibie serwisu Wykonawcy; 

 6) w razie konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, przed 
przetransportowaniem urządzenia, uzyskania przepustki zezwalającej na wywóz urządzenia, z 
wyszczególnieniem typu i numeru fabrycznego urządzenia. Dostarczenie urządzenia do miejsca 
jego użytkowania również po uzyskaniu przepustki potwierdzającej dostarczenie urządzenia do 
Zamawiającego; 

  7) dokonania naprawy wymagającej transportu do serwisu Wykonawcy, w terminie do 5 dni 
roboczych (lub terminie wskazanym dla poszczególnej branży), od daty zgłoszenia awarii. 

 8)  w przypadku przedłużania się naprawy powyżej terminu określonego jako ostateczny termin 
naprawy określony w pkt 3 i 7 dostarczenie urządzenia sprawnego, wolnego od wad, w miejsce 
urządzenia będącego w naprawie. Nie mają wówczas zastosowania kary umowne za zwłokę; 

 9)  rzetelnego prowadzenia dzienników konserwacji dla każdej ze wskazanych branż, bez 
odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawiania zleceń. Do dzienników 
(książek) konserwacji powinny być wpisywane daty i rodzaj zgłoszeń o awariach, niesprawnym 
działaniu instalacji, itp., informacje o wykonanych konserwacjach i przeglądach zgodnie z 
instrukcjami obsługi i konserwacji zawartymi w dokumentacji powykonawczej obiektu, a także o 
wykonanych pracach naprawczych. Każdy wpis powinien być potwierdzony podpisem osoby 
uprawnionej; 

10) ewidencji kosztów - Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca wykonywania usługi 
sporządzi protokół z czynności o których mowa w pkt 1 oraz kosztów poniesionych przez 
Wykonawcę (za materiały eksploatacyjne, użyte części, podzespoły, których cena jednostkowa 
brutto nie przekracza 300,00 zł) oraz ponoszonych przez Zamawiającego kosztów materiałów 
eksploatacyjnych, użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 
300,00 zł, a także robocizny ewentualnych napraw nie objętych zakresem usługi (np. 
wynikających z dewastacji lub kradzieży), wykonanych na odrębne zlecenie Zamawiającego. 
Protokół z wykonanych w okresie każdego miesiąca czynności i kosztów poniesionych przez 
Wykonawcę i Zamawiającego na części i podzespoły oraz ew. naprawy dostarczony będzie 
Zamawiającemu przed wystawieniem comiesięcznej faktury. 

  
Budynek przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie w okresie wykonywania usługi przez Wykonawcę 
objęty jest gwarancją wykonawcy izolacji zewnętrznej obiektu i dachu, pozostałe elementy obiektu, 
roboty, instalacje i urządzenia nie są objęte gwarancją. 
 
Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczący wskazanych systemów i urządzeń należy wykonać w 
zakresie i trybie zgodnym z dokumentacją powykonawczą, określającą szczegółowo rodzaj 
wykonanych instalacji i rodzaj oraz ilości zamontowanych urządzeń oraz instrukcją obsługi budynku. 
Dokumentacja powykonawcza zawiera także lokalizację systemów i urządzeń, instrukcje, 
dokumentacje techniczno-ruchowe, szczegółowe zakresy czynności konserwacyjnych i przeglądów 
oraz wzory dokumentów do sporządzenia przez Wykonawcę po zrealizowaniu czynności 
konserwacyjnych i serwisowych. 
Dokumentację powykonawczą Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu od dnia opublikowania 
ogłoszenia o zamówieniu do dnia otwarcia ofert w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. 
Czerniakowskiej 100 w Warszawie, u Pana Wojciecha Potockiego, tel.: 22 440 08 33, w dniach i 
godzinach pracy Zamawiającego, tj. pn.– pt. 8.00-16.00, po wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu.  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej w przedmiotowym zamówieniu. 
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OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE DŹWIGÓW  
Wykaz dźwigów w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, windy firmy KONE:  
- 4 windy po 5 przystanków,  
- 1 winda z 3 przystankami. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji dźwigów (samodzielnie bądź poprzez 
zatrudnienie firmy konserwującej), zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji powykonawczej, 
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, Instrukcji Konserwacji, oraz przepisami i zaleceniami Urzędu 
Dozoru Technicznego. Konieczne jest posiadanie przez firmę/osobę konserwującą urządzenia 
autoryzacji producenta dźwigów do konserwacji tych urządzeń. 
 

Zakres podstawowych czynności konserwacyjnych 
1. Kontrola prawidłowości połączeń przewodów elektrycznych oraz działania wszystkich aparatów 

elektrycznych zgodnie ze schematem połączeń elektrycznych i instrukcją producenta. 
2. Usuwanie zaistniałych nieprawidłowości dotyczących regulacji aparatów elektrycznych oraz 

wymiana przewodów łączeniowych, zabezpieczeń przewodów i aparatów. 
3. Wymiana pojedynczych styków, styczników, przekaźników i rygli, łączników sterowania i 

bezpieczeństwa, mostków prostowniczych, diod, rezystorów, kondensatorów i żaróweczek. 
4. Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia maszynowni, szybu i kabiny. 
5. Uszczelnienie reduktora.  
6. Wymiana okładzin hamulca i regulacja hamulca. 
7. Smarowanie elementów zgodnie z instrukcją konserwacji. 
8. Kontrola stanu technicznego ogranicznika prędkości i linki ogranicznika. 
9. Kontrola i regulacja chwytaczy. 

10. Regulacja i naprawa systemu ryglowania drzwi. 
11. Regulacja zawieszeń i długości lin. 
12. Pionowanie prowadnic. 
13. Utrzymanie w czystości maszynowni, szybu i podszybia, jak również każdorazowe sprzątnięcie 

stanowiska pracy po zakończeniu prac, będących przedmiotem zamówienia. 
 
Koszt wykonania powyższych czynności (robocizny) pokrywa Wykonawca w ramach miesięcznego 
ryczałtowego wynagrodzenia. Koszt materiałów eksploatacyjnych użytych do wykonania 
podstawowych czynności konserwacyjnych pokrywa Wykonawca. 
 

Dodatkowe czynności związane z konserwacją dźwigów 
1. Wymiana oleju w reduktorze. 
2. Wymiana wykładziny podłogi kabiny. 
3. Wymiana wkładek i rolek w prowadnicach. 
4. Wymiana kontaktów obwodu bezpieczeństwa. 
5. Sprawdzanie skuteczności działania zabezpieczeń instalacji przeciwporażeniowej oraz pomiary 

rezystancji izolacji przewodów (protokoły pomiarów). 
 
Koszt wykonania (robocizny) czynności konserwacyjnych podstawowych i dodatkowych pokrywa 
Wykonawca w ramach miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia.  
Wykonawca pokrywa koszt materiałów i części eksploatacyjnych, podzespołów i urządzeń, których 
cena jednostkowa brutto nie przekracza 300,00 zł. 
Koszt materiałów i części eksploatacyjnych, podzespołów i urządzeń, których cena jednostkowa brutto 
przekracza 300,00 zł pokrywa Zamawiający, po uprzednim uzgodnieniu przez Wykonawcę zakresu 
prac z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji i zlecenia od Zamawiającego. 
 

Obowiązki Wykonawcy podczas badania dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego 
1. Wykonawca ma obowiązek przygotować i brać udział w badaniach dźwigów przeprowadzanych 

przez Urząd Dozoru Technicznego (okresowych i doraźnych). 
2. Opłaty związane z czynnościami Urzędu Dozoru Technicznego pokrywa Zamawiający. 
3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, wynikające z przeprowadzenia przez Urząd Dozoru 

Technicznego badań dźwigów zakończonych wynikiem negatywnym (niedopuszczenie do 
eksploatacji dźwigu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), obciążają Wykonawcę.  

 
Wykonanie napraw nie objętych zakresem usług konserwacyjnych wymaga uprzedniego zgłoszenia 
na piśmie przez Wykonawcę zakresu prac i przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu wg KNP n 
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NPRD (NORMA 3). Prace na dodatkowe zlecenie mogą być również kosztorysowane zgodnie z 
Sekocenbud-em, według Katalogu KWCJ 4-02 i KWCJ 4-02A (lub KNR – 7 -33 i KNR – 7 -34), a inne 
nie wymienione w ww. Katalogach roboty wg Sekocenbud - Roboty elektryczne. Wykonawca wykona 
prace po uzgodnieniu ich zakresu z Zamawiającym i uzyskaniu pisemnej akceptacji oraz zlecenia od 
Zamawiającego.  
Zamawiający ponosi całkowity koszt ewentualnych napraw wynikających z dewastacji budynku lub 
urządzeń. 

 
Do wykonania usługi konieczne jest skierowanie przez Wykonawcę osób, posiadających aktualne w 
okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne kategorii I D uprawniające do zajmowania 
się konserwacją dźwigów, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.      
      
Wykonawca w przypadku zawierania umowy na wykonywanie usługi konserwacji dźwigów  
z podwykonawcą, treść umowy dotyczącą zakresu czynności i obowiązków uzgodni z Zamawiającym. 
  
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) zagwarantowania należytej jakości, funkcjonalności i zachowania prawidłowych parametrów 

technicznych urządzeń – a więc do podejmowania z należytą starannością, z wykorzystaniem 
niezbędnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, czynności mających na celu zapewnienie 
ciągłego sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania urządzeń oraz zachowania prawidłowego 
stanu technicznego mechanizmów, elementów i urządzeń zgodnie z instrukcją eksploatacji  
i obowiązkami konserwującego urządzenia, określonymi w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych 
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 
193, poz. 1890), 

2) w przypadku zatrzymania dźwigu z pasażerem, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia 
bezpośrednich działań przy urządzeniu celem uwolnienia pasażera, w czasie nie dłuższym niż 45 
minut od chwili telefonicznego zgłoszenia, 

3) w miarę potrzeb szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie awaryjnego 
uwalniania osób z kabin dźwigów, 

4) podjęcia czynności naprawczych w czasie nie dłuższym niż 1 godzina oraz uruchomienia dźwigu  
w przypadku jego uszkodzenia w czasie nie dłuższym niż 5 godzin, od chwili telefonicznego 
powiadomienia o awarii, jeżeli zostanie ona zgłoszona w godz. 08.00 – 18.00. Awaria zgłoszona po 
godz. 18 zostanie usunięta do godz. 10.00 następnego dnia roboczego.   

  
      W przypadku bieżącego usuwania usterek i awarii w działaniu dźwigów Wykonawca może bez 

uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB 
(urządzenia transportu bliskiego), o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie, jak 
elementy wymieniane, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w 
zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. 

W pozostałych przypadkach do wykonania napraw Zamawiający wymaga posiadania przez firmę 
uprawnień do naprawiania i/lub modernizacji dźwigów do transportu osób. Dodatkowe usługi 
wykraczające poza zakres konserwacji, w tym ewentualne naprawy m.in. wynikające z dewastacji lub 
kradzieży, o ile wykraczają poza zakres określony w § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia i wymagają 
konieczności dokonania wymiany elementów na nowe, o parametrach technicznych i 
charakterystykach innych jak elementy wymieniane, a więc modernizacji urządzenia, musza być 
wykonane przez firmy/osoby uprawnione zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 
dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 ze zm.). 

Uprawniona osoba ze strony Zamawiającego ma stały dostęp do maszynowni i innych urządzeń 
dźwigu oraz do kontroli dziennika konserwacji.  
 
Konserwujący w ramach wykonywanych obowiązków konserwacyjnych powinien przestrzegać 
przepisów:  
1) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 

1125 ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, w tym:  
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a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468),  

b) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890),  

c) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 
849 ze zm.),  

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z 5 listopada 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 203, poz. 1270), 

3) działać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją eksploatacji i konserwacji dźwigów 
oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. 

 
 

OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE  BRAM, SZLABANÓW, DRZWI WEJŚCIOWYCH I 
KURTYN POWIETRZNYCH 

Wykaz bram, szlabanów, drzwi wejściowych i kurtyn powietrznych w obiekcie przy  
ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie: 
1 szt. wspólna brama garażowa SPU 40 firmy HORMMAN,  
3 szt. szlabany firmy KAME (1 wjazd do garażu, 1 wyjazd z garażu, 1 wjazd na parking naziemny), 
4 szt. drzwi wejściowych przesuwnych firmy GEZE POLSKA (dwie sztuki na gwarancji do listopada 
2017 r.), 
2 szt. kurtyn powietrznych DEFENDER (gwarancja 60 miesięcy, 36 miesięcy na automatykę kurtyn, 
dożywotnio na obudowę kurtyn; gwarancja biegnie od lutego 2014 r. dla jednej z kurtyn, dla drugiej od 
listopada 2016 r.) 
 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji ww. urządzeń (samodzielnie bądź poprzez 
zatrudnienie firmy konserwującej), zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 
Konserwacja wykonywana będzie zgodnie z dokumentacją powykonawczą, Dokumentacją 
Techniczno-Ruchową, Instrukcją Konserwacji. 
 
Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu zamówienia osoby posiadające aktualne uprawnienia 
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV, określone 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.).  
 
 

ZADANIE 2 
 

Administrowanie częścią wspólną nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, 
stanowiącej współwłasność Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu Okręgowego  
w Warszawie, którą na podstawie porozumienia pomiędzy Stronami zarządza Sąd Okręgowy  
w Warszawie. 
 
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy: 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości wspólnej oraz właściwej eksploatacji 

nieruchomości, w tym bieżące administrowanie nieruchomością wspólną i innymi urządzeniami  
nie służącymi do wyłącznego użytku właścicieli lokali w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100  
w Warszawie oraz współużytkowanego gruntu. 
Nieruchomość wspólną stanowią: 

 1) fundamenty; 
 2) ściany konstrukcyjne, 
 3) ściany zewnętrzne, 
 4) dach, 
 5) instalacje i przyłącza elektroenergetyczne, wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, 
 6) pomieszczenie węzła cieplnego, 
 7) pomieszczenie przyłącza wody i hydrofornia, 
 8) pomieszczenie stacji trafo i rozdzielni średniego napięcia wraz z urządzeniami, 
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 9) pomieszczenie pomp i wody lodowej, 
10) maszynownia wentylacyjna, 
11) garaż wielostanowiskowy na kondygnacji -1 o całkowitej powierzchni 4.433,38 m

2
; 

12) prawo wieczystego użytkowania działek gruntu o numerach 228 i 229 o łącznym obszarze 
8.088,00 m

2
. 

Ad. 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Instalacje i przyłącza, o których mowa w ppkt 5 oraz urządzenia, o których mowa  
w ppkt 6, 7, 8, 9, i 10 objęte są zakresem przedmiotu zamówienia zadania nr 1. Ich konserwacja  
i przeglądy wykonywane będą i opłacane w ramach oferty na zadanie nr 1. 

    Ewentualne naprawy usterek i awarii, nie podlegające gwarancji i wykraczające poza zakres 
czynności konserwacyjnych i przeglądów określony w zadaniu nr 1, instalacji i przyłączy, o 
których mowa w ppkt 5 znajdujących się w częściach wspólnych oraz urządzeń znajdujących się 
w wymienionych w ppkt 6, 7, 8, 9, 10 pomieszczeniach, wykonywane będą zgodnie z zapisami 
ust. 6 – 9. O ile wykonanie naprawy związane będzie z koniecznością poniesienia dodatkowych 
kosztów, wykraczających poza wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, 
koszty te będą pokrywane w ramach odrębnego zlecenia, rozliczanego proporcjonalnie do 
nabytego udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz prawie własności części 
wspólnych budynku i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku właścicieli poszczególnych 
lokali.        

Ad. 11 - W ramach przysługujących właścicielom każdego lokalu udziałów w nieruchomości wspólnej 
korzystają oni z podziemnej hali garażowej oraz części działek nr 228 i 229, na których znajdują  
się naziemne miejsca postojowe. 

       Sposób korzystania z nieruchomości wspólnej określono w ten sposób, że właścicielowi 
wschodniej części budynku (Sąd Okręgowy w Warszawie) przysługuje prawo wyłącznego 
korzystania ze 100 miejsc postojowych w podziemnej hali garażowej oraz 24 miejsc postojowych 
naziemnych, a właścicielowi części zachodniej (Ministerstwo Sprawiedliwości) przysługuje prawo 
wyłącznego korzystania z 86 miejsc postojowych w podziemnej hali garażowej oraz 11 miejsc 
postojowych naziemnych. 

2.  Utrzymanie nieruchomości wspólnej w stanie niepogorszonym, we właściwym stanie technicznym  
i estetycznym poprzez dbanie o nieruchomość z należytą starannością, w tym zlecanie kontroli 
technicznych i okresowych przeglądów zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. 

3.  Wykonywanie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości wspólnej w zakresie: 
1) utrzymania czystości i sprzątania części wspólnej; 
2) prowadzenia bieżącej konserwacji i napraw nieruchomości wspólnej wraz z obowiązkową 

okresową kontrolą stanu technicznego, zgodnie z § 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.),  w zakresie: 
a) fundamentów, 
b) ścian konstrukcyjnych, 
c) ścian zewnętrznych, 
d) dachu, 
e) garażu wielostanowiskowego, 
f) instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie wspólnej części budynków. 

4. Pomoc w egzekwowaniu uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi dotyczących 
wykonanych robót budowlanych. Budynek przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie w okresie 
wykonywania usługi przez Wykonawcę objęty jest gwarancją wykonawcy izolacji zewnętrznej 
obiektu i dachu. 

5. Wykonywanie przeglądów okresowych pokrycia dachowego celem stałego utrzymywania  
go w czystości,  zgodnie z dokumentacją powykonawczą w terminach: 
1)  co 1 miesiąc, a w okresie jesienno-zimowym (od 1 października do 1 kwietnia) 2 razy w 

miesiącu – sprawdzenie drożności spustów dachowych wraz z oczyszczeniem; 
2)  1 raz w tygodniu przegląd w celu usunięcia nieczystości pozostawionych przez użytkowników 

dachu i ptactwo; 
3)   co pół roku przegląd pokrycia dachowego wraz z obróbkami z blachy, przy czym przeglądy 

półroczne należy wykonywać przed i po okresie zimowym. 
4)  przegląd  w przypadku silnych zdarzeń atmosferycznych, bezpośrednio po zdarzeniu.  

     Dach obiektu objęty jest gwarancją wykonawcy robót, dlatego też wszelkie usterki należy zgłaszać  
do gwaranta lub do Zamawiającego. Dostęp do dachu i użytkowanie – zgodnie z instrukcją. 

     O konieczności odśnieżenia powierzchni dachu zawiadomić należy Zamawiającego, celem 
wykonania usługi na odrębne zlecenie. 

6. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości 
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wspólnej wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego. 
7.  Udział w okresowych przeglądach gwarancyjnych nieruchomości wspólnej i przeglądach instalacji  

i urządzeń stanowiących jej wyposażenie. 
8.  Nadzorowanie usuwania awarii i ich skutków zaistniałych w części wspólnej nieruchomości. 

  9. Kontrola prawidłowości faktur wystawianych przez dostawców mediów oraz przygotowywanie 
informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości.  

10.  Dokonywanie rozliczeń kosztów wg następujących zasad: 
 1) Wszelkie koszty oraz opłaty związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontami nieruchomości 

wspólnej, pokrywane będą przez Sąd Okręgowy w Warszawie i następnie rozliczane przez 
Wykonawcę (administratora) proporcjonalnie do nabytego udziału w prawie wieczystego 
użytkowania gruntu oraz prawie własności części wspólnych budynku i urządzeń przeznaczonych 
do wspólnego użytku właścicieli poszczególnych lokali, tj. wg poniższego: 
a) 64,71% pokrywa Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Warszawie, jako właściciel wschodniej 

części, współwłaściciel w prawie własności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących  
do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz prawie wieczystego użytkowania działek gruntu, 

b) 35,29% pokrywa Skarb Państwa - Ministerstwo Sprawiedliwości jako właściciel zachodniej 
części budynku, współwłaściciel w prawie własności części wspólnych budynku i urządzeń nie 
służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz prawie wieczystego użytkowania działek 
gruntu. 

 2) Koszty poniesione z tytułu administrowania częściami wspólnymi nieruchomości będą obciążały 
Sąd Okręgowy w Warszawie, a następnie będą rozliczane przez Wykonawcę (administratora) w/g 
poniższego: 
a) 64,71% pokrywa Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Warszawie, jako właściciel wschodniej 

części, współwłaściciel w prawie własności części wspólnych budynku i urządzeń nie służących 
do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz prawie wieczystego użytkowania działek gruntu, 

b) 35,29% pokrywa Skarb Państwa - Ministerstwo Sprawiedliwości jako właściciel zachodniej 
części budynku, współwłaściciel w prawie własności części wspólnych budynku i urządzeń nie 
służących do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz prawie wieczystego użytkowania działek 
gruntu. 

3)  Koszty mediów dostarczanych do budynku i usług, wynikające z zawartych przez Sąd Okręgowy  
w Warszawie umów na dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej oraz na dostawę wody  
i odprowadzanie ścieków dla obiektu przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie będą obciążały 
Sąd Okręgowy w Warszawie, a następnie będą rozliczane przez Wykonawcę (administratora) wg 
poniższego: 
w przypadku opomiarowanych mediów takich jak energia cieplna, energia elektryczna, dostawa 
wody i odprowadzanie ścieków - zgodnie ze wskazaniami liczników oraz procedurą obliczeniową 
uwzględniającą faktyczne zużycie mediów, a w przypadku powierzchni budynku użytkowanej 
wspólnie przez współwłaścicieli – proporcjonalnie do posiadanych udziałów w częściach wspólnych 
nieruchomości; 

4) Rozliczenia pomiędzy Sądem Okręgowym w Warszawie a Ministerstwem Sprawiedliwości będą  
się odbywały na podstawie noty księgowej przekazanej Ministerstwu Sprawiedliwości przez Sąd 
Okręgowy w Warszawie.  

Wszelkie czynności konserwacyjne wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji powykonawczej obiektu, dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń, 
warunków gwarancji (izolacji zewnętrznej obiektu i dachu), oraz zasad eksploatacji urządzeń i 
instalacji podlegających usłudze, zgodnie z instrukcjami obsługi i  konserwacji zawartymi w 
dokumentacji powykonawczej. 
 
 
Powierzchnia działek 

L. p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

1. Powierzchnia łączna działki nr 228 i 229 m
2
 8.088,00 

 
 
Dane techniczne budynku 

L. p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

1. Powierzchnia zabudowy m
2 

5.041,00 
Powierzchnia użytkowa 

2. Powierzchnia lokalu nr 1 m
2
   7.401,03 
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3. Powierzchnia lokalu nr 2 m
2
 13.572,65 

4. Powierzchnia łączna lokali nr 1 i nr 2  20.973,68 
Powierzchnia części wschodniej budynku 

L. p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

1. Powierzchnia netto lokalu nr 2 m
2
 13.572,65 

2. Powierzchnia netto garażu podziemnego m
2
   2.395,23 

3. Powierzchnia całkowita budynku  18.257,00 
Powierzchnia części zachodniej budynku 

L. p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

1. Powierzchnia netto lokalu nr 1 m
2
  7.401,03 

2. Powierzchnia netto garażu podziemnego m
2
   2.038,15 

3. Powierzchnia całkowita budynku  10.657,00 

 
Łączna powierzchnia całkowita budynków – 28.914,00 m

2
 

 
Łączna powierzchnia parkingów wewnętrznych – 4.433,38 m

2
 

 
Teren zewnętrzny – ok. 3.000,00 m

2
, w tym powierzchnia: 

    1) dróg i placów – ok. 1.000,00 m
2
, 

    2) parkingów naziemnych (zewnętrznych) – 400,00 m
2
, 

    3) chodników – 850,00 m
2
, 

    4) terenów zielonych – 750,00 m
2
.  

 
Udział budynku w gruncie – 62,33%. 
 
Udział Ministerstwa Sprawiedliwości w prawie własności części wspólnych oraz w prawie wieczystego 
użytkowania  - 35,29% 
Udział Sądu Okręgowego w Warszawie w prawie własności części wspólnych oraz w prawie 
wieczystego użytkowania  - 64,71% 
 
Zakres prac związanych z usługą codziennego sprzątania i utrzymania czystości na terenie 
zewnętrznym  (powierzchni zewnętrznej) i parkingach obejmuje m.in.: 

 
1. W okresie całego roku: 

1)  utrzymanie czystości terenu przy obiekcie, w tym: chodników, dróg, placów, parkingów 
naziemnych, zjazdu do parkingu podziemnego, zamiatanie terenu, sprzątanie śmieci, usuwanie 
wszelkich zanieczyszczeń, okresowe spłukiwanie ciągów pieszych i jezdnych;  

2)  sprzątanie terenu wokół obiektu; 
3)  usuwanie z elewacji budynku wszelkich niepożądanych napisów i rysunków, sporządzonych 

przez osoby trzecie, reklam, ogłoszeń, itp.; 
     4) opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci, wynoszenie śmieci (odpadów) do wyznaczonych 

miejsc; 
5) utrzymanie i pielęgnacja nasadzeń, pielęgnacja trawnika poprzez koszenie i podlewanie (ew. 

nawożenie środkami dostarczonymi przez Zamawiającego), grabienie i usuwanie skoszonej 
trawy, grabienie i usuwanie liści, itp.;  

2. Dodatkowo w okresie zimowym: 
1) oczyszczanie powierzchni ze śniegu, lodu i błota, usuwanie zlodowacenia z ciągów pieszych i 

jezdnych, ze schodów i podjazdów do obiektu, zjazdu do parkingu i z parkingu naziemnego, 
systematyczny wywóz śniegu i lodu z posesji do miejsc wybranych przez Wykonawcę;  

2)  posypywanie ciągów pieszych i jezdnych piaskiem, a w przypadku ich oblodzenia piaskiem i solą;            
3)  odśnieżanie maszynami; 
4) ocena stanu zalegania śniegu na dachu i kontrola występowania sopli i nawisów lodowych  

oraz zgłaszanie Zamawiającemu wniosków o konieczności ich usunięcia; 
5) w razie potrzeby, na odrębne zlecenie Zamawiającego usuwanie zalegającego na dachu śniegu  

oraz sopli i nawisów lodowych. 
3. Przy sprzątaniu zewnętrznym konieczne jest dysponowanie przez firmę Wykonawcy 

profesjonalnymi zestawami do sprzątania (zamiatania ręcznego i mechanicznego, zbierania 
odpadów – np. kosze na kółkach, wózki), zestawami do odśnieżania, wymagane jest 
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dysponowanie profesjonalną odśnieżarką spalinową oraz dysponowanie kosiarką do koszenia 
trawy i wężem ogrodowym do podlewania zieleni, itp. 

4. Wykonawca ww. czynności będzie wykonywał w miarę potrzeb - w godzinach i po godzinach 
pracy Zamawiającego, z codziennym sprzątnięciem chodników i schodów przed rozpoczęciem 
pracy Zamawiającego, nie później niż do godz. 7.30 oraz dodatkowo w trakcie godzin pracy 
zamawiającego w godz.12.00 - 13.00. 

5. Wyznaczeni przez użytkownika obiektu pracownicy będą na bieżąco zgłaszali Wykonawcy 
wszelkie uwagi, dotyczące nieprawidłowości w wykonywaniu usługi sprzątania. 

6.  Sprzątanie parkingów wewnętrznych  
1) Zakres prac związanych z usługą sprzątania i utrzymania czystości parkingów samochodowych 

wewnętrznych i dróg dojazdowych do parkingów obejmuje m.in.: 
   a) codzienne utrzymanie czystości powierzchni, zamiatanie ręczne powierzchni, czyszczenie 

schodów i balustrad, zbieranie i usuwanie odpadów (śmieci), opróżnianie koszy na śmieci  - 
wykonywane wg potrzeb; 

  b) okresowe sprzątanie polegające na mechanicznym czyszczeniu podłoży (maszynowym 
zamiataniu i spłukiwaniu powierzchni), oczyszczaniu listew przyściennych i ścian zmywalnych, 
odkurzaniu wyłączników elektrycznych, kontaktów, gaśnic, itp., czyszczenie drzwi, futryn i 
ościeżnic, wykonywane z częstotliwością zależną od pory roku: 

       -  w okresie „letnim” od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz w miesiącu, 
       -  w okresie „zimowym” od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w tygodniu. 

2) Wykonawca powinien dysponować profesjonalną maszyną do czyszczenia powierzchni 
betonowych. 

  3) Wykonawca czynności określone w powyższym zakresie będzie wykonywał po godzinach pracy 
Zamawiającego, nie wcześniej jednak niż od godz. 16.15 (w poniedziałki od godz. 18.15) i nie 
później niż do godz. 7.00.    

Wykonawca zapewni odpowiednią do zakresu zamówienia liczbę pracowników, taką liczbę osób jaka 
jest niezbędna do starannego, należytego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
odpowiednio do wielkości powierzchni podlegającej sprzątaniu. 
 

          
ZADANIE 3 

 
Administrowanie obiektem przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, mieszczącym komórki 
organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. 
 
Dokumentacja powykonawcza, określa szczegółowo rodzaj wykonanych instalacji i ilości 
zamontowanych urządzeń oraz warunki utrzymania gwarancji, zawiera także lokalizację systemów  
i urządzeń, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe, opisy czynności konserwacji i przeglądów, 
wykaz umów serwisowych podwykonawców oraz wzory dokumentów do sporządzenia przez 
wykonawcę po zrealizowaniu czynności konserwacyjnych i serwisowych. 
Obiekt jako całość oraz wskazane dalej instalacje budynkowe i urządzenia w okresie wykonywania 
usługi przez Wykonawcę objęte są gwarancjami. Gwarancje udzielone są w zależności od 
wbudowanych instalacji i urządzeń, zgodnie ze szczegółowymi zakresami robót wykonanych przez 
SGI SA i Erekta Budownictwo Sp. z o.o. wskazanymi w dokumentacji powykonawczej obiektu oraz 
zgodnie z wykazem podanym w dalszej treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.  
Naprawy w okresie gwarancji wykonywane będą przez gwarantów robót budowlanych – firmy SGI SA 
lub Erekta Budownictwo Sp. z o.o., które pokryją koszty części, podzespołów i urządzeń użytych do 
napraw gwarancyjnych. Wykonawca będzie wykonywał wyłącznie czynności, których wykonanie nie 
spowoduje utraty gwarancji. Wszelkie naprawy w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca wykona 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego i gwaranta. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z 
Zamawiającym w zakresie egzekwowania uprawnień gwarancyjnych od gwaranta. 
Wszelkie czynności w zakresie konserwacji (w tym przeglądów sezonowych i serwisowych) służą 
utrzymaniu sprawności systemów i zachowaniu gwarancji poszczególnych wybudowanych systemów. 
 
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy: 
1. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości. 
2. Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, we właściwym stanie technicznym  

i estetycznym poprzez dbanie o nieruchomość z należytą starannością i nadzór nad 
użytkowaniem obiektu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. 
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3. Bieżące administrowanie nieruchomością, polegające na pełnieniu funkcji koordynacyjnych  
i organizacyjnych dotyczących funkcjonowania obiektu, w tym m.in. współpraca z 
przedstawicielami Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawach dotyczących prawidłowego 
funkcjonowania obiektu. 

4.  Wykonywanie czynności na rzecz zapewnienia dla obiektu stałych dostaw mediów zewnętrznych, 
tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, usług wodnokanalizacyjnych (umowy zawarte przez 
Zamawiającego), w tym kontrola prawidłowości wykonywania umów dotyczących dostaw mediów 
i prawidłowości wystawianych faktur. 

5.  Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości.  
6.  Nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości w zakresie: 

1)   ochrony przeciwpożarowej; 
2)   obsługi technicznej obiektu, w tym konserwacji instalacji i urządzeń przez wykonawców 

wybranych przez zamawiającego, 
3)   prowadzenia konserwacji wskazanych dalej instalacji i urządzeń, 
4)   zlecania obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego, zgodnie z § 62 ustawy z dnia 

7 lipca  1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.). 
7. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości   

wymaganej przez przepisy prawa budowlanego. 
8. Udział w okresowych przeglądach gwarancyjnych nieruchomości i przeglądach okresowych 

instalacji i urządzeń stanowiących jej wyposażenie. 
9. Monitorowanie i udział w badaniach Urzędu Dozoru Technicznego urządzeń podlegających 

dozorowi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów 
wykonawczych, w tym:  

1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468), 

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.  
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890),  

3) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 
ciśnieniowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1269). 

10. Pomoc w egzekwowaniu uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi dotyczących 

wykonanych robót budowlanych i wbudowanych urządzeń, przy czym: 

1) autoryzowany serwis producenta do konserwacji systemów i urządzeń zgodnie z zapisami  
w umowie nie jest narzucony w zakresie realizowanym przez firmę Erekta Budownictwo Sp.  
z o.o. Konserwacji może dokonywać firma posiadająca udokumentowane doświadczenie  
w serwisowaniu systemów i urządzeń.  Firma Erekta Budownictwo udzieliła gwarancji jakości  
na wykonane roboty budowlano – instalacyjne będące przedmiotem umowy na okres 120 
miesięcy oraz wyraziła zgodę na wydłużenie okresu rękojmi za wady na okres 36 miesięcy, a 
na wbudowane i zamontowane urządzenia gwarancji na okres 60 miesięcy, jednakże nie 
krótszej niż gwarancja producenta; 

2) w zależności od wbudowanej instalacji udzielona jest gwarancja jak następuje:  
2.1)  Instalacja wentylacji – gwarancja na wykonaną instalację wentylacji oraz dostarczone  

i zamontowane związane z nią urządzenia, tj. centralę N3/W3, wentylator, okap, klapy p.poż., 
anemostaty, itp. będące w zakresie przedstawionej Inwestorowi dokumentacji wykonawczej - 
gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 

2.2) Instalacja c.t. i chłodu - udzielamy gwarancji na wykonaną instalację oraz dostarczone urządzenia, 
tj. klimakonwektory, sterowniki - gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 

2.3) Instalacja wod.-kan. – udzielamy gwarancji na wykonaną instalację oraz dostarczone 
urządzenia/wyposażenie – w zakresie przedstawionej Inwestorowi dokumentacji wykonawczej - 
gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 

2.4) Instalacja klimatyzacji  – udzielamy gwarancji na wykonaną instalację oraz dostarczone 
urządzenia/wyposażenie – w zakresie przedstawionej Inwestorowi dokumentacji wykonawczej - 
gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 

2.5) Instalacja DSO – gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 
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2.6) Instalacja SSWiN  – udzielamy gwarancji na wykonaną instalację oraz dostarczone 
urządzenia/wyposażenie – w zakresie przedstawionej Inwestorowi dokumentacji 
wykonawczej. - gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 

2.7) Instalacja SAP – udzielamy gwarancji na wykonaną instalację oraz dostarczone 
urządzenia/wyposażenie – w zakresie przedstawionej Inwestorowi dokumentacji wykonawczej 
- gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 

2.8) Instalacja Telewizji przemysłowej – gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 
2.9) System KD – udzielamy gwarancji na wykonaną instalację oraz dostarczone 

urządzenia/wyposażenie – w zakresie przedstawionej Inwestorowi dokumentacji wykonawczej 
- gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 

2.10) Instalacja RFID - gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 
2.11) System SWOR, bramki, system kolejkowy, RCP, Audio – Video - gwarancja Erekta 

Budownictwo Sp. z o.o., 
2.12) Instalacja telefoniczna - gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 
2.13) Serwerownia - gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 
2.14) Instalacja elektryczna - udzielamy gwarancji na wykonaną instalację oraz dostarczone 

urządzenia/wyposażenie – w zakresie przedstawionej Inwestorowi dokumentacji wykonawczej 
- gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 

2.15) Agregat - gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 
2.16) Kurtyny powietrzne, maty grzejne, suszarki do rąk - gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 
2.17) Grzejniki elektryczne - udzielamy gwarancji na dostarczone urządzenia– w zakresie 

przedstawionej Inwestorowi dokumentacji wykonawczej - gwarancja Erekta Budownictwo  
Sp. z o.o., 

2.18) Branża ogólnobudowlana –  
1) szlaban - gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 
2) drzwi - udzielamy gwarancji na dostarczone drzwi– w zakresie przedstawionej Inwestorowi 

dokumentacji wykonawczej - gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 
3) rolety - gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o., 
4) wertykale - gwarancja Erekta Budownictwo Sp. z o.o. 

2.19) W branży sanitarnej obejmującej systemy wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wod.-kan. 
i grzewczej wykonawca przebudowy tj. firma Erekta Budownictwo Sp. z o.o. kontynuowała 
rozbudowę systemów wybudowanych przez SGI.  

 
Gwarancja Erekta: zgodnie z umową gwarancja jakości na wykonane roboty budowlano – 
instalacyjne będące przedmiotem umowy na okres 120 miesięcy oraz wydłużenie okresu rękojmi za 
wady na okres 36 miesięcy, a na wbudowane i zamontowane urządzenia gwarancja na okres 60 
miesięcy, jednakże nie krótsza niż gwarancja producenta. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się 
od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy (30 sierpnia 2014 r.). Jednocześnie wykonawca robót 
oświadczył, że gwarancja na wbudowane i zamontowane urządzenia nie będzie zawierać 
postanowień powodujących utratę lub ograniczenie udzielonej gwarancji na udzielone przez 
zamawiającego zamówienia na świadczenie usługi przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń 
innemu Wykonawcy, co oznacza, że od Wykonawcy zamówienia na usługę administrowania nie jest 
wymagana autoryzacja producenta na wykonywanie konserwacji i przeglądów. 
 
Wybrane informacje: 
Dane budynku: 
powierzchnia zabudowy – 2 309,00 m

2
, 

kubatura – 56 213,00 m
3
, 

powierzchnia netto/użytkowa  – 13 057,30/7 220,19 m
2
, 

Powierzchnia wewnętrzna obiektu: 9.385,19 m
2
, w tym: 

powierzchnia komunikacyjna – 2 354,24 m
2
 

 
Powierzchnia całkowita podziemna –   3 624,30  m

2
, w tym: 

parking podziemny – 3.257,60 m
2 

Liczba kondygnacji: 
 1 podziemna 
 5 nadziemnych 
Powierzchnia zewnętrzna –  6.594 m

2
, w tym: 

place (miejsca postojowe), 
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chodniki i tereny zielone. 
 
Obiekt przeznaczony dla 470 pracowników, 
Ilość sal rozpraw – 25. 
 
Wykaz instalacji technicznych w budynku: 
1.  Instalacje sanitarne: 

1) Instalacja ciepłej i zimnej wody bytowej. 
2) Instalacja hydrantowa z zestawem pompowym. 
3) Instalacja centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym zawierającym układy ciepła      

technologicznego, centralnego ogrzewania. 
4) Kanalizacja sanitarna i deszczowa. 
5) Systemy wentylacji i klimatyzacji. 

2.  Instalacje elektryczne i teletechniczne: 
1) Instalacja elektryczna zasilania głównego budynku z rozdzielniami średniego napięcia SN, 

transformatorami 15/04, rozdzielniami niskiego napięcia NN. 
  2) Instalacje elektryczne wewnętrzne gniazdowe i oświetleniowe wraz z rozdzielniami niskiego 

napięcia RNN na poszczególnych kondygnacjach. 
  3)  Instalacje zewnętrzne oświetlenia terenu, odgromowa i uziemiająca. 
  4) Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru wraz z monitoringiem pożarowym do PSP i systemem  

BMS. 
  5)  Agregat prądotwórczy wraz z instalacjami. 
  6) Systemy bezpieczeństwa - KD, SWiN, CCTV. 

3. Dźwigi osobowe – nadzór od dnia 17.09.2015 r., tj. zakończenia świadczenia umowy przez firmę 
Schindler i po upływie terminu gwarancji. 

4. Instalacja Stałego Urządzenia Gaśniczego. 
5. Podręczny sprzęt gaśniczy. 
6. Grawitacyjny System Oddymiania klatek schodowych. 
7. Drzwi ognioodporne. 
8. Bramy i szlabany. 
9.Inne wskazane w załączonej dokumentacji powykonawczej instalacje i urządzenia 
ogólnobudowlane. 
 

 
ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚCI DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ENERGII CIEPLNEJ, USŁUG 
WODNOKANALIZACYJNYCH 

Energia elektryczna 
Zapewnienie ciągłej dostawy energii elektrycznej do obiektu Sądu poprzez sprawowanie nadzoru nad 
umową z zakładem energetycznym (umowa zawarta przez Zamawiającego). 
1. Prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej dla obiektu, umożliwiającej rozliczenie energii 

na użytkowników nieruchomości oraz potwierdzanie faktur wystawianych przez dostawcę energii 
elektrycznej. 

2. Podejmowanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym działań zmierzających do zminimalizowania 
kosztów zużycia energii elektrycznej. 

3. Bieżąca kontrola wysokości stawek. 
4. Wykonywanie czynności sprawdzających odczyty licznika głównego z odczytami podliczników. 
Energia cieplna 
1. Zapewnienie ciągłej dostawy energii cieplnej do obiektu poprzez sprawowanie nadzoru nad umową 

z dostawcą energii (umowa zawarta przez Zamawiającego). 
2. Prowadzenie ewidencji zużycia energii cieplnej dla obiektu, umożliwiającej rozliczenie energii na 

użytkowników nieruchomości oraz potwierdzanie faktur wystawianych przez dostawcę energii 
cieplnej. 

3. Podejmowanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym działań zmierzających do zminimalizowania 
kosztów zużycia energii cieplnej. 

4. Bieżąca kontrola wysokości stawek. 
5. Wykonywanie czynności technicznych zapewniających ciągłą dostawę energii cieplnej, w tym dwa 

przeglądy okresowe po i przed sezonem grzewczym. 
Usługi wodno-kanalizacyjne 



Sąd Okręgowy w Warszawie   
Przetarg nieograniczony powyżej 135.000 euro  
„Świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w 
Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie” 
Zamówienie numer ZP/OG/40/16. 

Strona 40 z 162 
 

1. Zapewnienie ciągłej dostawy wody i odprowadzania ścieków dla obiektu poprzez sprawowanie 
nadzoru nad umową z zakładem wodociągowo-kanalizacyjnym (umowa zawarta przez 
Zamawiającego). 

2. Okresowy wywóz osadów z separatorów w tym obsługującego bufet separatora tłuszczu. 
3. Prowadzenie ewidencji zużycia wody dla obiektu, umożliwiającej rozliczenie na użytkowników 

nieruchomości oraz potwierdzanie faktur wystawianych za usługi wodno-kanalizacyjne. 
4. Podejmowanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym działań zmierzających do zminimalizowania 

kosztów zużycia wody. 
5. Bieżąca kontrola wysokości stawek. 

 
 

ZAKRES CZYNNOŚCI 
DOTYCZĄCYCH ZAPEWNIENIA NADZORU I OBSŁUGI TECHNICZNEJ NIERUCHOMOŚCI  

 
Wszelkie czynności konserwacyjne i przeglądy wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie  
z wymaganiami określonymi w dokumentacji powykonawczej obiektu, dokumentacji techniczno-
ruchowej urządzeń, warunkach gwarancji, oraz wg zasad eksploatacji urządzeń i instalacji 
podlegających usłudze, zgodnie z instrukcjami obsługi i  konserwacji zawartymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
 
W ramach powyższego zakresu obowiązków Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

1. Utrzymywania w pełnej sprawności technicznej i użytkowej systemów i urządzeń wybudowanych  
w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie i wykonywania nadzoru technicznego nad 
wszelkimi czynnościami technicznymi niezbędnymi do utrzymania nieruchomości w stanie 
niepogorszonym,  w tym nadzoru nad firmami wykonującymi konserwacje instalacji i urządzeń na 
podstawie umów podpisanych przez Zamawiającego: 
1) konserwacja sanitarna, w tym wentylacja i klimatyzacja, 
2) konserwacja elektryczna i teletechniczna,  
3) konserwacja systemów, instalacji i sprzętów przeciwpożarowych, SUG, instalacji sygnalizacji 

pożaru, w tym urządzenia transmisji alarmów pożarowych (monitoringu), 
4) konserwacja systemów bezpieczeństwa. 

2. Zapewnienia konserwacji  wybranych instalacji i urządzeń : 
1)  dźwigów, 

     2)  bram i szlabanów. 
3.  Skierowania do realizacji umowy osób posiadających uprawnienia i kwalifikacje, o których mowa w 

dalszej części Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w liczbie niezbędnej do prawidłowej 
realizacji umowy.  

4.  Wykonywania przeglądów  wymaganych przez Prawo budowlane. 
5.  Prowadzenia rejestru przekazanych przez Zamawiającego umów gwarancyjnych z wykonawcami 

robót budowlanych i powiadamiania gwarantów o wszelkich awariach i usterkach objętych 
gwarancją, z jednoczesnym powiadomieniem użytkownika obiektu i Zamawiającego oraz 
współpracy z Zamawiającym w zakresie egzekwowania uprawnień gwarancyjnych od gwaranta. 

6.  Nadzorowania przeglądów  wymaganych dla utrzymania gwarancji. 
7.  Współpracy z pracownikami Zamawiającego w zakresie technicznego utrzymania budynku.  
8. Informowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w stanie 

technicznym  nieruchomości, również w zakresie ogólnobudowlanym (elementy budowlano – 
architektoniczne). 

9.  Ewidencji wszelkich kosztów związanych z techniczną obsługą  nieruchomości. 
  10. Współpraca z Zamawiającym w zakresie egzekwowania uprawnień wynikających z umów 

gwarancyjnych z wykonawcami robót budowlanych prac. 
 11. Dysponowania i wyznaczenia do technicznej obsługi nieruchomości co najmniej jednej osoby dla 

każdej z nadzorowanych branż posiadającej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) i aktami wykonawczymi do 
ww. ustawy oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1725 ze zm.) uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji inspektora nadzoru przez okres co najmniej 5 lat, 
minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego. 
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 Obsługa techniczna polegać będzie m.in. na: 
1. Bieżącej konserwacji wybranych instalacji i urządzeń (powyżej pkt 2) obejmującej wszelkie 

czynności służące utrzymaniu w należytym stanie technicznych i estetycznym oraz 
zagwarantowaniu należytej jakości i sprawności technicznej (prace polegające na wymianie 
jednych elementów na drugie, bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego) 
powierzonych do konserwacji systemów i urządzeń, w tym: 

1) bieżące monitorowanie stanu technicznego; 
2) okresowe przeglądy techniczne wykonywane zgodnie z dokumentacją; 
3) wymiana części zamiennych zużytych technicznie i elementów eksploatacyjnych 

posiadających określoną żywotność;  
4) usuwanie drobnych usterek i uszkodzeń w urządzeniu; 
5) prowadzenie rejestru zdarzeń; 
6) szkolenie z obsługi w miarę potrzeb Zamawiającego. 

2.  Zapewnieniu w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach pracy Sądu (od godz. 8.00 do 16.00) 
niezwłocznego przystąpienia do usunięcia awarii i usterek instalacji i urządzeń objętych zakresem 
usługi konserwacji – do 1 godz. od chwili zgłoszenia, o ile nie wskazano inaczej w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia. 

 
 3. Uczestniczeniu Wykonawcy w odbiorach prac  konserwacyjnych  i kontrolach realizacji czynności 

konserwacyjnych wszystkich branż, w tym umów podpisanych przez Zamawiającego. 
 4.  Zapewnieniu w ramach konserwacji instalacji i urządzeń, o której mowa w pkt 1: 
  1)   całodobowego (przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) dyżuru pogotowia technicznego, oraz 

niezwłocznego przystąpienia do usunięcia awarii instalacji i urządzeń objętych zakresem usługi 
konserwacji - do 1 godz. od chwili zgłoszenia 

   2) ustalenia przyczyn awarii i przed przystąpieniem do usunięcia jej skutków, ustalenie z 
Zamawiającym zakresu prac wykraczających poza wskazany w zamówieniu zakres prac 
konserwacyjnych; 

   3) wykonania naprawy w terminie do 8 godzin roboczych (lub terminie wskazanym dla 
poszczególnej branży),   

4)  uporządkowania miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych; 
  5) w przypadku niemożności wykonania naprawy w miejscu użytkowania urządzeń, gdy naprawa 

będzie wymagała użycia sprzętu warsztatowego, wykonania usługi, za zgodą Zamawiającego, w 
siedzibie serwisu Wykonawcy; 

 6) w razie konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, przed 
przetransportowaniem urządzenia, uzyskania przepustki zezwalającej na wywóz urządzenia, z 
wyszczególnieniem typu i numeru fabrycznego urządzenia. Dostarczenie urządzenia do miejsca 
jego użytkowania również po uzyskaniu przepustki potwierdzającej dostarczenie urządzenia do 
Zamawiającego; 

  7)  dokonania naprawy wymagającej transportu do serwisu Wykonawcy, w terminie do 5 dni 
roboczych (lub terminie wskazanym dla poszczególnej branży), od daty zgłoszenia awarii.  
W razie, gdy czas wykonania naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy będzie dłuższy 
niż 5 dni, Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o przyczynie 
opóźnienia i ostatecznym terminie naprawy; 

 8)  w przypadku przedłużania się naprawy określonej w pkt 3 i 7 powyżej terminu określonego jako 
ostateczny termin naprawy dostarczenie urządzenia sprawnego, wolnego od wad, w miejsce 
urządzenia będącego w naprawie. Nie mają wówczas zastosowania kary umowne za zwłokę; 

 9)  rzetelnego prowadzenia dzienników konserwacji dla każdej ze wskazanych branż, bez odrębnego 
wezwania ze strony Zamawiającego i bez wystawiania zleceń. Do dzienników (książek) 
konserwacji powinny być wpisywane daty i rodzaj zgłoszeń o awariach, niesprawnym działaniu 
instalacji, itp., informacje o wykonanych konserwacjach i przeglądach zgodnie z instrukcjami 
obsługi i konserwacji zawartymi w dokumentacji powykonawczej obiektu, a także o wykonanych 
pracach naprawczych. Każdy wpis powinien być potwierdzony podpisem osoby uprawnionej; 

10)  ewidencji kosztów - Wykonawca po zakończeniu każdego miesiąca wykonywania usługi 
sporządzi protokół z czynności o których mowa w pkt 1 oraz kosztów poniesionych przez 
Wykonawcę (za materiały eksploatacyjne, użyte części, podzespoły, których cena jednostkowa 
brutto nie przekracza 300,00 zł) oraz ponoszonych przez Zamawiającego kosztów materiałów 
eksploatacyjnych, użytych części, podzespołów, których cena jednostkowa brutto przekracza 
300,00 zł, a także robocizny ewentualnych napraw nie objętych zakresem usługi (np. 
wynikających z dewastacji lub kradzieży), wykonanych na odrębne zlecenie Zamawiającego. 
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Protokół z wykonanych w okresie każdego miesiąca czynności i kosztów poniesionych przez 
Wykonawcę i Zamawiającego na części i podzespoły oraz ew. naprawy dostarczony będzie 
Zamawiającemu przed wystawieniem comiesięcznej faktury. 

 
Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczący wskazanych systemów i urządzeń należy wykonać w 
zakresie i trybie zgodnym z dokumentacją powykonawczą, określającą szczegółowo rodzaj 
wykonanych instalacji i rodzaj oraz ilości zamontowanych urządzeń. Dokumentacja powykonawcza 
zawiera także lokalizację systemów i urządzeń, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe, 
szczegółowe zakresy czynności konserwacyjnych i przeglądów oraz wzory dokumentów do 
sporządzenia przez wykonawcę po zrealizowaniu czynności konserwacyjnych i serwisowych. 
Dokumentację powykonawczą Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu od dnia opublikowania 
ogłoszenia o zamówieniu do dnia otwarcia ofert w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. 
Czerniakowskiej 100 w Warszawie, u Pana Wojciecha Potockiego, tel.: 22 440 08 33, w dniach i 
godzinach pracy Zamawiającego, tj. pn.– pt. 8.00-16.00, po wcześniejszym telefonicznym 
uzgodnieniu.  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej w przedmiotowym zamówieniu. 

 
 

OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE DŹWIGÓW OSOBOWYCH  
Wykaz pięciu dźwigów podlegających konserwacji w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie   
przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie typu Schindler 5300: 

  URZĄDZENIA MODEL ILOŚĆ JEDNOSTKA  

  DŹWIGI       

SGI DŹWIG OSOBOWY WAW0010551825 SCHINDLER 1 SZT. 

SGI DŹWIG OSOBOWY WAW0010551825-1 SCHINDLER 1 SZT. 

SGI DŹWIG OSOBOWY WAW0010551825-2 SCHINDLER 1 SZT. 

SGI DŹWIG OSOBOWY WAW0010551826 SCHINDLER 1 SZT. 

SGI DŹWIG OSOBOWY WAW0010551826-1 SCHINDLER 1 SZT. 
* II – łączność z pogotowiem dźwigowym – linia tel. Zamawiającego 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy serwisowej na prowadzenie konserwacji 
urządzeń z podmiotem który do wykonania usługi skieruje co najmniej: 
1) 2 osoby posiadające aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych  
o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku eksploatacji, określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji 
 i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.),  

2) 1 osobę posiadającą aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne kategorii  
„I” uprawniające do zajmowania się konserwacją dźwigów, wystawione przez Urząd Dozoru 
Technicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie 
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych 
(Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze. zm.) i  co najmniej 2-letnie doświadczenie w konserwacji dźwigów 
Schindler.  

 

Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w 

L.p. Udźwig 
(kg) 

Rok 
produkcji 

Nr fabryczny Nazwa 
urządzenia 

Rodzaj 
łączności 

Ilość pięter/ 
wysokość 
podnoszenia 

1. 1125 2012 WAW0010551825 S5300 II* 6 

2. 1125 2012 WAW10551825-1 S5300 II* 6 

3. 1125 2012 WAW10551825-2 S5300 II* 6 

4. 1125 2012 WAW0010551826 S5300 II* 6 

5. 1125 2012 WAW10551826-1 S5300 II* 6 
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sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń 
transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890), które określa obowiązki konserwującego, w tym m.in.:  

1. Przeprowadzanie konserwacji dźwigów zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz 
instrukcją konserwacji sporządzoną przez producenta, w terminach określonych w instrukcji 
eksploatacji, w szczególności sprawdzenie: 
1)  stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych 

i ich zamocowań, 
2)  działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych, 
3)  działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych, 
4)  prawidłowości obsługi dźwigów; 
5)   sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, jeżeli w instrukcji eksploatacji 

nie ustalono innych terminów, stanu: 
a) konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych, 
b) toru jezdnego dźwignic szynowych, 
c)  instalacji ochrony przeciwporażeniowej; 

2. Utrzymanie dźwigów w stałym ruchu z wyłączeniem czasu postojów niezbędnych do wykonania 
prac konserwacyjnych. 

3. Utrzymanie urządzeń w stanie technicznym zapewniającym bezpieczną eksploatację. 
4. Bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu dźwigów. 
5. Wykonywanie pomiarów elektrycznych dźwigów, pomiary rezystancji izolacji: rezystancji uziemień 

roboczych, o ile są stosowane, oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
6. Zapewnienie obecności pracownika wykonawcy w czasie badań dźwigów wykonywanych przez 

organ Urzędu Dozoru Technicznego. 
7. Wyłączenie urządzenia z eksploatacji w przypadku takiego pogorszenia się jego stanu 

technicznego, ze względu na które dalsza eksploatacja może stwarzać niebezpieczeństwo dla 
korzystających z urządzenia, lub w przypadku gdy konserwator stwierdzi, że urządzenie jest 
niewłaściwie użytkowane. 

8.   Bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego dźwigi o nieprawidłowościach, które spowodowały 
konieczność wyłączenia dźwigu z eksploatacji, i dokonywanie odpowiedniego wpisu do dziennika 
konserwacji. 

9.   Odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji wyników 
przeglądów i wykonywanych czynności. 

10.  Konserwujący w ramach czynności konserwacyjnych może bez uzgodnienia z organem 
właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB, o ile mają one 
parametry techniczne i charakterystyki takie jak elementy wymieniane i uwzględnione są 
wymagania określone w § 24 ust. 2 rozporządzenia. 

 
 
 

Konserwacja urządzeń dźwigowych wykonywana będzie zgodnie z normą EN 13015 i obejmuje regularne 
kontrole i konserwacje prewencyjne, wykonywane w terminach zgodnych z przepisami dozoru 
technicznego i Dokumentacją Techniczno-Ruchową, w tym: 

1) funkcjonalne przeglądy i regulacje wciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika, koła linowego, 
lin, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych i przeciwwagi 
zakontraktowanych urządzeń; 

2) smarowanie wyżej wymienionych podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne 
funkcjonowanie urządzeń; 

3) sprawdzanie i regulacje parametrów jezdnych windy, w szczególności precyzji zatrzymywania się 
urządzenia na przystankach; 

4) kontrole wzrokowe funkcji przekaźników, panela sterowania w kabinie, kaset dyspozycji, 
monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także wyświetlaczy i sprzętu 
oświetleniowego; 

5) sprawdzanie urządzenia pod kątem jakości pracy; 
6) kontrole stanu oleju napędu; 
7) oczyszczenie ww. podzespołów z zabrudzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji,  

w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie; 
8) czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych z normalnej 

eksploatacji dwa razy w ciągu roku; 
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9) gotowość Pogotowia Dźwigowego w godzinach 7.00-22.00 (z wyjątkiem 25, 26 XII) oraz  
w zakresie uwalniania ludzi uwięzionych w kabinach całodobowo 7 dni w tygodniu.  
W przypadku zatrzymania się kabiny z pasażerem, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia 
działań w celu uwolnienia pasażera w czasie nie dłuższym niż 45 minut od chwili zgłoszenia;  

10) zapewnienie przez Wykonawcę odpowiednich narzędzi i instrumentów pomiarowych, 
niezbędnych do  wykonania  usługi; 

11) utylizację zużytych elementów, zgodnie z wytycznymi norm z zakresu ochrony środowiska; 
12)  diagnostykę w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy urządzeń; 
13) aktualizację do najnowszych wersji  oprogramowania, na podstawie diagnostyki urządzeń; 
14)   w miarę potrzeb szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie awaryjnego 

uwalniania osób z kabin dźwigów. 
 
Obowiązki Wykonawcy podczas badania dźwigów przez Urząd Dozoru Technicznego:  
1) Wykonawca ma obowiązek przygotować i brać udział w badaniach dźwigów przeprowadzanych 

przez Urząd Dozoru Technicznego (okresowych i doraźnych), na własny koszt (w tym pomiary 
skuteczności, itd.).  

2) Opłaty związane z czynnościami Urzędu Dozoru Technicznego ponosi Zamawiający, z tym  
że opłaty wynikające z przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego badań dźwigów 
zakończonych wynikiem negatywnym (niedopuszczenie do eksploatacji dźwigu z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy), obciążają Wykonawcę.  

 
Konserwujący w ramach świadczonej usługi powinien przestrzegać przepisów:  

1) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 

1125 ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, w tym:  

a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468),  

b) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890),  

c) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 
849 ze zm.),  

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z 5 listopada 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 203, poz. 1270), 

3) działać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją eksploatacji i konserwacji dźwigów 
oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. 
 
 
 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

 zagwarantowania należytej jakości, funkcjonalności i zachowania prawidłowych parametrów 
technicznych urządzeń – a więc do podejmowania z należytą starannością, z wykorzystaniem 
niezbędnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, czynności mających na celu zapewnienie 
ciągłego sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania urządzeń oraz zachowania prawidłowego 
stanu technicznego mechanizmów, elementów i urządzeń zgodnie z instrukcją eksploatacji  
i obowiązkami konserwującego urządzenia, określonymi w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych 
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 
193, poz. 1890), 

 w przypadku zatrzymania dźwigu z pasażerem, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia 
bezpośrednich działań przy urządzeniu celem uwolnienia pasażera, w czasie nie dłuższym niż 
45 minut od chwili telefonicznego zgłoszenia, 

 w miarę potrzeb szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie awaryjnego 
uwalniania osób z kabin dźwigów, 

 podjęcia czynności naprawczych w czasie nie dłuższym niż 1 godzina oraz uruchomienia dźwigu 
w przypadku jego uszkodzenia w czasie nie dłuższym niż 5 godzin, od chwili telefonicznego 
powiadomienia o awarii, jeżeli zostanie ona zgłoszona w godz. 08.00 – 18.00. Awaria zgłoszona 
po godz. 18 zostanie usunięta do godz. 10.00 następnego dnia roboczego.  
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 Zamawiający zobowiązany jest do:  

1) zapewnienia Wykonawcy dostępu do urządzeń dźwigowych i maszynowni;  

2) udostępnienia książek rewizyjnych urządzeń dźwigowych;  

3) rozwiązywania problemów technicznych leżących po stronie Zamawiającego;  

4) naprawy lub wymiany instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia dźwigowe na odcinku od 
tablicy rozdzielczej do tablicy rozdzielczej bezpiecznikowej w maszynowni;  

5) ponoszenia opłat związanych z czynnościami Urzędu Dozoru Technicznego, z tym że opłaty, 
wynikające z przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego badań dźwigów 
zakończonych wynikiem negatywnym (niedopuszczenie do eksploatacji dźwigu z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy), obciążają Wykonawcę;  

 
       W przypadku bieżącego usuwania usterek i awarii w działaniu dźwigów Wykonawca może bez 

uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego dokonać wymiany elementów UTB 
(urządzenia transportu bliskiego), o ile mają one parametry techniczne i charakterystyki takie, jak 
elementy wymieniane, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 24 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w 
zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. 

W pozostałych przypadkach do wykonania napraw Zamawiający wymaga posiadania przez firmę 
uprawnień do naprawiania i/lub modernizacji dźwigów do transportu osób. Dodatkowe usługi 
wykraczające poza zakres konserwacji, w tym ewentualne naprawy m.in. wynikające z dewastacji lub 
kradzieży, o ile wykraczają poza zakres określony w § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia i wymagają 
konieczności dokonania wymiany elementów na nowe, o parametrach technicznych i 
charakterystykach innych jak elementy wymieniane, a więc modernizacji urządzenia, musza być 
wykonane przez firmy/osoby uprawnione zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 
dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 ze zm.). 

Uprawniona osoba ze strony Zamawiającego ma stały dostęp do maszynowni i innych urządzeń 
dźwigu oraz do kontroli dziennika konserwacji.  
 
Konserwujący w ramach wykonywanych obowiązków konserwacyjnych powinien przestrzegać 
przepisów:  
4) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 

1125 ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, w tym:  

d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468),  

e) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890),  

f) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 
849 ze zm.),  

5) rozporządzenia Ministra Gospodarki z 5 listopada 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 203, poz. 1270), 

6) działać zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją eksploatacji i konserwacji dźwigów 
oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. 

 
 

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE BRAM I SZLABANÓW 
 
Wykaz bram i szlabanów w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie: 
Czynności konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez osoby znające zakres wykonywanych 
prac konserwacyjnych. Konserwacje i przeglądy wykonywane będą w okresach miesięcznych, 
kwartalnych, półrocznych i rocznych, odpowiednio do zaleceń zawartych w dokumentacji 
powykonawczej i wg zasad eksploatacji urządzeń. 

   URZĄDZENIA MODEL ILOŚĆ JEDNOSTKA  

  BRAMY       
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SGI BRAMA GARAŻOWA SPU-40 HORMANN 1 SZT. 

SGI BRAMA POŻAROWA MARC-P1D 60 90 MAŁKOWSKI-MARTECH 3 SZT. 

  SZLABAN     
 

EREKTA SZLABAN   1 SZT. 

WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH BRAM 

BRAMA GARAŻOWA TYP SPU40 HORMANN (szt. 1) 
W trakcie obsługi konserwacyjnej poddaje się sprawdzeniu następujące elementy bramy i napędu:  
1) linki naciągowe bramy oraz łańcuchy, czy nie są luźne lub uszkodzone 
2) wykonanie konserwacji poprzez smarowanie zawiasów i wsporników rolek 
3) sprawdzenie poprawności działania hamulca awaryjnego poprzez kontrolę funkcjonowania 

zapadki bezpieczeństwa zgodnie z instrukcją montażową 
4) sprawdzenie wyrównania wagowego płyty bramy, ew. korekta 
5) sprawdzeniu podlegają wszystkie punkty mocujące ramy i zawieszenia 
6) sprawdzenie funkcjonowania zabezpieczenia linek przed zerwaniem  
7) sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania mikro-wyłączników  
8) sprawdzenie połączeń elektrycznych i przewodów 
9) kontrola poprawności działania fotokomórek i zabezpieczenia krawędzi zamykającej  

10) sprawdzenie docisku rolek w profilu rynnowym,  
11) kontrola działania odbojników  
12) kontrola stanu zużycia sprzęgła elastycznego 
13) sprawdzenia działania przekładni z łańcuchem dla awaryjnej obsługi 
 
 
BRAMA PRZECIWPOŻAROWA MARC-P1D 60 90 Małkowski-Martech (szt. 3)  
W trakcie obsługi konserwacyjnej poddaje się sprawdzeniu następujące elementy bramy: 
1) ogólna kontrola wizualna pod względem  ew. uszkodzeń 
2) sprawdzenie mechanizmu samoczynnego zamykania bramy  
3) sprawdzenie mechanizmu blokowania (trzymak elektromagnetyczny) 
4) sprawność instalacji pożarowej (czujniki dymowe) 
5) kontrola prędkości zamykania 
6) sprawdzenie wszystkich punktów zamocowań 
7) sprawdzenie, czyszczenie smarowanie prowadnicy 
8) kontrola pod kątem prawidłowych parametrów pracy  
9) kontrola linki stalowej i jej  zamocowania 

10) kontrola rolek  
11) kontrola działania hydraulicznego regulatora prędkości 
12) stan centrali, aktywność akumulatorów. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania konserwacji bram i szlabanu (samodzielnie bądź 
poprzez zatrudnienie firmy konserwującej), zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 
Konserwacja bram i szlabanu wykonywana będzie zgodnie z dokumentacją powykonawczą, 
Dokumentacją Techniczno-Ruchową, Instrukcją Konserwacji. 
 
Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu zamówienia osoby posiadające aktualne uprawnienia 
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV, określone 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.).  
 
INNE PRACE: 
 

Wykaz głównych systemów i urządzeń zawartych w dokumentacji powykonawczej SGI podlegających 
usłudze, z zaleceniami serwisowymi oraz wskazaniem systemów i urządzeń oraz częstotliwości 

przeglądów 

l.p. Produkt/urządzenie Producent/Dystrybutor Częstotliwość przeglądów 

1.  Prace związane z pokryciem dachowym i 
robotami dekarskimi m.in. izolacja stropu 
nad garażem, dachu, tarasów, itp. 

Izotech Sp. z o.o. 
Ul. Lazurowa 185E/175 
01-476 Warszawa 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją m.in. w częstotliwości: 
1x tydzień, 1 x miesiąc, 2 x rok, 
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4 x rok 
 

2.  Prace związane z dociepleniem budynku-
elewacje i obróbki blacharskie 

PPHU Nadia 
Ul. Nowy Bostów 4 
27-225 Pawłów 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją m.in. w częstotliwości: 
1 x miesiąc, 2 x rok 
 

3.  Wyłaz dachowy -świetlik kopułkowy JET Grupa Polska Sp. z o.o. 
Ul. Kaliska 38 
62-300 Września 
 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją  

4.  Drzwi stalowe Dierre Polska Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 180G 
Warszawa 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją, m.in. w 
częstotliwości: 1 x miesiąc 
Przegląd okresowy– co 12 
miesięcy 

5.  Prace związane ze ślusarką aluminiową 
zewnętrzną i wewnętrzną, żaluzjami 
dachowymi, z uwzględnieniem obróbek 
oraz elementów montażowych, czerpnia 
elewacyjna, kontaktrony okienne, daszki 
szklane, odwodnienie daszków 

Al.-Ital s.c. 
Ul. Boremlowska 27 
04-321 Warszawa 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją, dodatkowo: 1 x rok 
przegląd przez autoryzowaną  
firmę 
inne  min. 4 x rok 
 

Wszystkie wskazane w dokumentacji powykonawczej przeglądy (także poza wyżej wskazanymi) zwane 
okresowymi, technicznymi, konserwacyjnymi, sezonowymi, wizytami serwisowymi, wykonywane były na 
podstawie wcześniejszych umów.  
Wykonawca powinien wykonać powyższe czynności z częstotliwością i w ilości odpowiedniej do okresu 
obowiązywania umowy - w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  W przypadkach, w których 
wskazano wykonanie usługi jeden raz na rok,  powinna być ona wykonana w miesiącach sierpień – 
wrzesień w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Część nr II 
 
 
Obsługa techniczna urządzeń i instalacji sanitarnych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie  
z podziałem na dwa zadania: 
zadanie 1 – obiekt przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, 
zadanie 2 - obiekt przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. 
 
Obsługa techniczna instalacji i urządzeń sanitarnych obejmuje ich bieżącą konserwację polegającą na 
wykonywaniu wszelkich czynności służących utrzymaniu w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz 
zagwarantowaniu należytej jakości i sprawności technicznej (prace polegające na wymianie jednych elementów 
na drugie, bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego) powierzonych do konserwacji systemów i 
urządzeń, w tym: 

1) bieżące monitorowanie stanu technicznego; 
2) okresowe przeglądy techniczne wykonywane zgodnie z dokumentacją; 
3) wymiana części zamiennych zużytych technicznie i elementów eksploatacyjnych posiadających 

określoną żywotność;  
4) usuwanie usterek w urządzeniu/instalacji;  
5) pełnienie 24 godz. pogotowia technicznego; 
6) prowadzenie rejestru zdarzeń; 
7) szkolenie z obsługi w miarę potrzeb Zamawiającego, 
8) sporządzenie na potrzeby Zamawiającego wszelkich analiz, opinii, informacji, raportów w zakresie 

obsługiwanych instalacji. 
 
 

Zadanie 1 
Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczący wskazanych systemów i urządzeń należy wykonać w zakresie i 
trybie zgodnym z dokumentacją powykonawczą, określającą szczegółowo rodzaj wykonanych instalacji i rodzaj 
oraz ilości zamontowanych urządzeń. Dokumentacja powykonawcza zawiera także lokalizację systemów i 
urządzeń, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe, szczegółowe zakresy czynności konserwacyjnych i 
przeglądów oraz wzory dokumentów do sporządzenia przez Wykonawcę po zrealizowaniu czynności 
konserwacyjnych i serwisowych. 
Dokumentację powykonawczą Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu od dnia opublikowania 
ogłoszenia o zamówieniu do dnia otwarcia ofert w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. 
Czerniakowskiej 100 w Warszawie, u Pana Wojciecha Potockiego, tel.: 22 440 08 33, w dniach i godzinach 
pracy Zamawiającego, tj. pn.– pt. 8.00-16.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej w przedmiotowym zamówieniu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do skierowania do realizacji umowy osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje, 
o których mowa w dalszej części Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w liczbie niezbędnej do 
prawidłowej realizacji umowy.  
Prace konserwacyjne objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami eksploatacji i 
konserwacji instalacji i urządzeń, zawartymi w dokumentacji powykonawczej i obejmować będą m. in.: 

 
 

OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 
W BRANŻY SANITARNEJ  

 
Źródłem ciepła jest węzeł cieplny kompaktowy zasilany z sieci miejskiej. Węzeł zasila poprzez układ C.T. 
centrale klimatyzacyjne i wentylacje. Ogrzewanie pomieszczeń realizowane jest poprzez system 
klimakonwektorów czterorurowych. 
Przewody c.o. z rur  stalowych czarnych. 
Klimakonwektory 320 szt. 
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CZĘŚĆ A. ZAKRES  USŁUG  KONSERWACYJNYCH  WĘZŁA CIEPLNEGO ZAWIERAJĄCEGO 
UKŁADY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY ORAZ CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 

W CZĘSCI DOTYCZĄCEJ OBIEKTU SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE    
 
Utrzymanie urządzeń i instalacji  węzła cieplnego (kompaktowego) we właściwym stanie technicznym, 
zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej,  
w szczególności:  
I. Utrzymanie instalacji węzła w szczelności - likwidacja przecieków: 

1.  Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą: 
a) uszczelnień, 
b) zamocowań termometrów i manometrów. 

2.  Wymiana uszkodzonych, pojedynczych elementów urządzeń i armatury.  
 

II. Likwidacja niedogrzewań: 
1.  Usuwanie niedogrzewań na skutek niedrożności: 

      - doraźne płukanie wodą wymienników oraz rurociągów, 
      - chemiczne płukanie urządzeń, instalacji węzła - w uzasadnionych przypadkach.                   

2.  Usuwanie niedogrzewań poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego po stronie wody 
sieciowej i instalacyjnej - regulacja hydrauliczna węzła cieplnego. 

3.  Regulacja urządzeń automatycznych poprzez ustalenie odpowiednich nastaw.            
                

III.  Czynności konserwacyjne: 
1) Dokonywanie korekt nastaw zaworów regulacyjnych (limitujących przepływ wody sieciowej)  

w uzgodnieniu z dostawcą. 
2) Sprawdzanie szczelności układów hydraulicznych po stronie wysokich i niskich parametrów instalacji  

w węźle cieplnym. Uzupełnianie stanu czynnika grzewczego. 
3) Sprawdzanie stanu izolacji termicznej w zakresie jak w pkt 2. 
4) Sprawdzanie ciśnienia w naczyniach przeponowych. 
5) Sprawdzanie działania pomp, wymienników, armatury regulacyjnej, armatury odcinającej, armatury 

odwadniającej i odpowietrzającej w węźle cieplnym. 
6) Czyszczenie i płukanie wodą filtrów i odmulaczy. 
7) Okresowe przełączanie pracy pomp obiegowych centralnego ogrzewania i obiegu wody. 
8) Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie ich nastaw. 
9) Sprawdzanie i regulacja działania automatyki pogodowej, ciepłej wody, c.o. i ciepła technologicznego, 

do rzeczywistych potrzeb budynku. 
10.   Konserwacja urządzeń węzła zgodnie z D.T.R. (Dokumentacją Techniczno Ruchową). 
11.   Typowanie i czyszczenie wymienników ciepła. 
12.   Kontrola prawidłowości działania urządzeń węzła cieplnego. 
13.   Typowanie urządzeń węzła do naprawy lub wymiany. 
14.  Kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających (nastawy termików, wyłączników 

p.pożarowych) i usuwanie nieprawidłowości (jeśli przyczyny nie leżą po stronie gwaranta). 
15. Konserwacja ciepłomierzy. 
16.  Powtórne uwierzytelnienie ciepłomierzy (po awarii lub upływie okresu uwierzytelnienia). 
17. Konserwacja rozdzielni elektrycznych (w tym wymiana przepalonych bezpieczników  elektrycznych). 
18.  Konserwacja instalacji elektrycznej siłowej oraz oświetleniowej. 
19. Konserwacja i regulacja pełnej automatyki węzła w czasie eksploatacji i po wyłączeniach awaryjnych. 
 

IV. Czynności konserwacyjne uzupełniające (elementy węzła dotyczące części obiektu, którego 
właścicielem jest Sąd Okręgowy w Warszawie): 

1. Sprawdzanie stanu elementów instalacji regulującej przepływy i różnice ciśnień w układzie pompowym 
ciepła technologicznego (przetwornik, sterownik). 

2. Płukanie wodą instalacji węzła. 
3. Uzupełnianie wody w instalacji węzła (odpowietrzanie) i uruchamianie węzła. 
4. Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania prac 

konserwacyjnych. 
5.  Uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej rurociągów, uszkodzonej podczas wykonywania prac 

konserwacyjnych. 
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6.    W przypadku uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika: 
1) Uzupełnianie izolacji termicznej. 
2) Uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej rurociągów. 
3) Uzupełnianie oleju w tulejach termometrów. 
4) Wymiana termometrów i manometrów (dostarczonych przez Zamawiającego). 

 
 

W przypadku konieczności wykonania napraw nie objętych ww. zakresem prac (w tym uszkodzeń 
mechanicznych spowodowanych przez użytkownika), wykonywane one będą w uzgodnieniu  
z  Zamawiającym. 

 
 

CZĘŚĆ  B.  ZAKRES  USŁUG  KONSERWACYJNYCH 
INSTALACJI  KLIMATYZACJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
Utrzymanie urządzeń i instalacji klimatyzacji we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, 
bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności:  
   
I. Utrzymanie instalacji w szczelności - likwidacja przecieków: 
1.  Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, fan-coilach, urządzeniach i osprzęcie  

z ewentualną wymianą uszczelek.  
2.  Uzupełnianie glikolu w instalacji  i jej uruchamianie. 
3.  Naprawa awaryjnych pęknięć rurociągów instalacji (piony, poziomy, gałązki), urządzeń i osprzętu,  

z ewentualną wymianą śrubunków, zaworów, kryz, odpowietrzników miejscowych, rur, innych 
elementów instalacji.  

4.  Uzupełnianie czynnika chłodzącego o odpowiedniej kategorii przez osoby ze stosownymi 
uprawnieniami. 

5.  Likwidacja przecieków na złączach grzejników, naprawa uszczelnienia bez konieczności wymiany 
grzejników lub z wymianą grzejnika (bez kosztu grzejnika). 

6.  Likwidacja przecieków z odpowietrzników lub wymiana niesprawnych odpowietrzników. 
7.  Wymiana skorodowanych niedrożnych odcinków rur o długości do 3 m w jednym miejscu. 
8.  Likwidacja niedogrzewań poprzez: 

1) udrożnienie rurociągów, kryz dławiących, zaworów grzejnikowych, itp., 
2) wypłukania zamulonych grzejników, 
3) regulację zaworów, wymianę kryz dławiących, 
4) odpowietrzenie instalacji, 
5) codzienną kontrolę stanu poziomu wody w instalacji i jej uzupełnieniu w przypadku stwierdzenia 

poziomu niższego od średniego wymaganego dla danej instalacji. 
9.  Konserwacja urządzeń pomiarowych (termometry i manometry), zaworów, itp. 

10.  Drobne naprawy naczyń wzbiorczych, zbiorników odpowietrzających, zasobników (np. miejscowe 
spawanie, oczyszczenie i pomalowanie). 

11.  Wymiana naczyń wzbiorczych, otwartych i zamkniętych dostarczonych przez Zamawiającego. 
12.  Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów poprzez miejscowe malowanie odcinków rur o długości do 3 

m w jednym miejscu. 
13.  Uzupełnianie i naprawa izolacji rurociągów i urządzeń cieplnych o powierzchni do 1 m

2
 w jednym 

miejscu.   
 

II.  Likwidacja zapowietrzeń: 
1.  Likwidacja zapowietrzeń instalacji budynku poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego 

(ewentualna wymiana lub montaż odpowietrzników miejscowych). 
2.  Korekta regulacji instalacji zaworów przepływu. 
3.  Uzupełnianie glikolu w instalacji (odpowietrzanie).  

 
III.  Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji: 
1.  Uzupełnianie oleju w tulejach termometrów. 
2.  Wymiana termometrów (dostarczonych przez Zamawiającego). 
3.  Naprawa lub wymiana manometrów (dostarczonych przez Zamawiającego). 
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4.  Konserwacja urządzeń i elementów zabezpieczenia instalacji c.o. 
5.  Płukanie instalacji wodą. 
6.  Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót 

konserwacyjnych. 
7.  Uzupełnianie miejscowe uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych powłoki 

antykorozyjnej rurociągów i urządzeń.  
 

IV. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania okresowych przeglądów obejmujących: 
1. czyszczenie skraplaczy i parowników, 
2. sprawdzenie stanu wentylatorów, sprężarek itp., 
3. sprawdzenie presostatów, zaworów, czujników, 
4. sprawdzenie szczelności układów, 
5. sprawdzenie parametrów pracy urządzeń i elementów instalacji oraz ich regulacja, 
6. sprawdzenie systemów automatycznego sterowania i monitorowania, 
7. sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i ich mocowania, 
8. sprawdzenie instalacji odpływu skroplin, 
9. sprawdzenie instalacji elektrycznej od strony zabezpieczeń, 
10. kontrola wydajności powietrznej i pomiary temperatury, 
11. sprawdzenie układów pod kątem chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur, 
12. kontrola pracy agregatów,  
13. kontrola nastaw i pracy zaworów regulacji przepływu, 
14. kontrola pracy i utrzymanie w drożności systemów odwadniających, 
15. kontrola stanu i okresowa wymiana filtrów, co najmniej raz na pół roku lub w razie potrzeb, 
16. kontrola łożysk i naciągów przekładni, 
17. wykonanie listy elementów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu i dokonanie ich naprawy,  
18. utrzymywanie instalacji sprawnej, w należytym stanie technicznym, 
19. dostarczenie wszelkich, niezbędnych materiałów i środków w ilościach i asortymencie wynikającym  

z potrzeb konserwacyjnych, 
20. w razie sytuacji awaryjnych wzywanie specjalistycznej obsługi/producenta, 
21. kontroli dokumentacji technicznej serwisowanych urządzeń, pod względem gwarancji, rękojmi, 
22. monitorowania i prowadzenia współpracy z UDT w ramach serwisowanych urządzeń (naczynia 

wzbiorcze przeponowe), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej   
z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji 
niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1269).  

 
W przypadku konieczności wykonania napraw nie objętych ww. zakresem,  wykonywane one będą  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
CZĘŚĆ  C.  INSTALACJA CIEPŁEJ  I ZIMNEJ WODY BYTOWEJ + ZESTAW POMPOWY 

(HYDROFOROWY)  WSPOMAGAJĄCY 
 
Utrzymanie urządzeń i instalacji  ciepłej i zimnej wody bytowej oraz pomp wspomagających we właściwym 
stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami 
wiedzy technicznej, w szczególności:  
 
1. Likwidacja przecieków: 

1)  Usuwanie przecieków na zaworach (na poziomach i na pionach). 
2)  Usuwanie przecieków przy pompach cyrkulacyjnych. 
3)  Wyłączanie ciepłej/zimnej  wody (w zależności od rodzaju awarii) w przypadkach awaryjnych. 
4)  Wymiana niesprawnych, nie nadających się do naprawy zaworów odcinających o średnicy do 40 mm 

wraz z kosztem materiałów. Zawory o średnicy powyżej 40 mm dostarczy Zamawiający po zgłoszeniu 
takiej konieczności przez Wykonawcę. 

5) Uzupełnianie i naprawa izolacji zimnochronnej rurociągów.  
6) Usuwanie przecieków punktów czerpalnych i miejscowych na rurociągach. 
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2. Czynności konserwacyjne urządzeń hydroforowych: 
1) Przeprowadzenie oględzin w czasie ruchu i postoju urządzenia. 
2) Kontrola pracy pomp. 
3) Sprawdzenie ciśnienia gazu w zbiorniku przeponowym. 
4) Przeprowadzenie odpowiednich badań i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej. 
5) Sprawdzenie połączeń elektrycznych elementów. 
6) Sprawdzenie prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej. 
7) Kontrola prawidłowości nastawień zabezpieczeń działania urządzeń pomocniczych. 
8) Sprawdzenie stanu urządzeń energoelektronicznych. 
9) Sprawdzenie stanu łożysk, czynności konserwacyjne. 
 

 
CZĘŚĆ  D.  ZAKRES  USŁUG  KONSERWACYJNYCH  INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  I  PRZYKANALIKAMI 
(KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA, SEPARATORY) 

 
Utrzymanie urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych we właściwym stanie technicznym, zapewniającym 
sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności:  
1. Utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w sprawności: 

1) Utrzymanie szczelności i drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej – uszczelnianie armatury na sieci 
wodno-kanalizacyjnej, likwidacja przecieków (piony, syfony) i udrażnianie instalacji. 

2) Czyszczenie podejść odpływowych, wpustów ściekowych syfonów, studzienek kanalizacyjnych 
i rewizji w pomieszczeniach ogólnodostępnych. 

2. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji: 
1) konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych i elementów zabezpieczających instalację (w tym 

konserwacja: separatorów ścieków, odwodnienia liniowe parkingów, przykanaliki, studnie rewizyjne, 
wpusty uliczne, rewizje, klapy w instalacjach kanalizacyjnych, czyszczaki, instalacji i armatury przyłącza 
wodociągowego, elementy kanalizacyjne na dachu budynku oraz elewacji – kanalizacja deszczowa); 

2) uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót 
konserwacyjnych; 

3) wykonywanie regulacji instalacji; 
4) bieżąca obsługa i wykonywanie napraw zaworów burzowych; 
5) przepychanie wpustów ściekowych studzienek podwórzowych i rur deszczowych bez zastosowania 

sprzętu mechanicznego i wykonywania robót ziemnych; 
6) kontrola i przeglądy separatora olejów ropopochodnych oraz opróżnianie ich w razie potrzeby; 
7) kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem pompowni ścieków; 
8) czyszczenie kratek ściekowych, rewizji pionów kanalizacyjnych i deszczowych, wpustów podwórzowych; 
9) utrzymanie w stałej sprawności instalacji kanalizacyjnej w budynku do pierwszej studni MPWiK; 

10) wymiana zużytych rur i kształtek kanalizacyjnych o długości do 3 mb w jednym miejscu; 
11) nadzór nad pracą wszystkich urządzeń służących do odprowadzania ścieków deszczowych oraz 

należyte utrzymanie ich stanu technicznego i eksploatacyjnego. 
 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: 
Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca miesięczna konserwacja polegająca 
na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji. 
W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do ,  
1) niezwłocznego przystąpienia do usunięcia awarii przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu– do 1 godz. 

od chwili zgłoszenia  a także natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego,  
 
Wykwalifikowany konserwator instalacji sanitarnych będzie pełnił dyżur telefoniczny przez 24 godziny na 
dobę. 
Zgłoszenia awarii mogą dokonywać w godzinach od 8.00 do 16.00 pracownicy Zamawiającego,  
w pozostałych godzinach wskazany przedstawiciel.  

 
Do konserwacji ww. instalacji i węzła cieplnego Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje 
do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator 
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instalacji), w tym: 
1)  aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym: 
a) dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,  
b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji,   sterowania i 

zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 
c) sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW; 

2) potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji: 
a) zestawów hydroforowych z automatyką, 
b) automatyki i sterowania węzłów cieplnych kompaktowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień określonych w pkt 1, tj. na stanowisku 
eksploatacji i na stanowisku dozoru. W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby 

 
 

ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI   
INSTALACJI WENTYLACJI KLIMATYZACYJNEJ ORAZ INSTALACJI KLIMATYZACJI TYPU SPLIT 

 
Zakres obejmuje wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągowa z funkcją ciepła technologicznego  
i instalacje wentylacyjne obejmujące centrale z odzyskiem ciepła VTS Clima, w tym m.in.: 
 

 Urządzenie Typ Ilość Producent 

Instalacje chłodnicze    

Agregat wody lodowej MCQUEY 
EWWDC15CJNN 1 szt. DAIKIN 

Splity  4 szt. TOSHIBA 

Centrale wentylacyjne VS-300-R-E/RHC 
VS-230-R-M/CH 

2 szt. 
1 szt. 

N3W3/N4W4       - VTS                 
N5W5                  - VTS 

Filtry VTS  
CTA 

Toshiba 

76 szt. 
244 szt. 
12 szt.  

 
Wykonawca zapewni utrzymanie instalacji wentylacji i instalacji klimatyzacji typu Split i VRV we właściwym 
stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami 
wiedzy technicznej, w szczególności:  
 
I. Instalacja wentylacji 
1. Zakres konserwacji obejmuje prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń 

klimatyzacyjnych (w tym konserwacja wentylacji „brudnej” w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych). 
2. Prowadzenie prac konserwacyjnych odbywać się będzie w trybie comiesięcznych przeglądów i 

obejmować będzie w szczególności: 
 1) ogólne sprawdzanie stanu instalacji i urządzeń, 
 2) kontrolę stanu zanieczyszczeń filtrów (czyszczenie filtrów dokonywane będzie, co najmniej raz w 

miesiącu) i ewentualna ich wymiana, 
 3) sprawdzanie stanu napędu wentylatorów, regulacji pasków klinowych, 
 4) sprawdzanie stanu zamocowań urządzeń, dokręcanie śrub mocujących, 
 5) sprawdzenie stanu automatyki oraz instalacji zasilająco – sterowniczej, 
 6) sprawdzanie działania siłowników przepustnic powietrza, 
 7) sprawdzenie klap odcinających ppoż. kanałów, 
 8) sprawdzenie działania anemostatów, zaworów oraz kratek, 
 9) instalacje elektryczne wchodzące w skład urządzeń klimatyzacyjnych: 

a) sprawdzenie zabezpieczeń,  
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b) sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń, 
c) sprawdzenie styków sprężarek, 
d) sprawdzenie zabezpieczeń termicznych czujników, 
e) sprawdzenie styku przekaźników, 
f) sprawdzenie układu sterowania i blokady, 
g) sprawdzenie termostatu, 

6) monitorowanie i zarządzanie urządzeniami w systemie BMS (w tym: kontrola parametrów pracy 
urządzeń systemu i kontrola nastaw, odczyty historii). 
 

II.  Instalacja klimatyzacji typu SPLIT 
Zakres konserwacji obejmuje sprawdzenie jeden raz na kwartał: 
1) stanu i ewentualne czyszczenie skraplacza, 
2) stanu zabrudzenia filtrów i ewentualne ich czyszczenie lub wymianę, 
3) ciśnień roboczych i napięć sieci zasilającej, 
4) szczelności układu i ewentualną korektę napełnienia czynnikiem chłodzącym, 
5) poboru mocy i prądów odbiorników elektrycznych, 
6) zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania, 
7) zabezpieczeń ciśnieniowych, 
8) stanu łożysk, 
9) wirników wentylatorów i zamocowań mechanicznych. 

Koszt materiałów eksploatacyjnych (m.in. filtry, paski klinowe, itp.) pokrywa Wykonawca do wysokości 
300,00 zł brutto ceny jednostkowej materiału. 
 
III. Systemy wentylacyjne i  kominiarskie 

1.  sprawdzenie parametrów pracy urządzeń i elementów instalacji oraz ich regulacja, 
2.  wykonywanie zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego okresowych przeglądów. 

 
IV. Instalacja ciepła technologicznego przy centralach wentylacyjnych 
1. Kontrola i ocena stanu technicznego: 

1) działania czujników, 
2) zaworów trójdrogowych, 
3) pompy, 
4) armatury. 

2. Sprawdzenie działania, stanu technicznego i ew. regulacja automatyki central wentylacyjnych. 
3. Sprawdzenie oraz ew. regulacja parametrów pracy instalacji i urządzeń. 
W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia 
awarii przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu– do 1 godz. od chwili zgłoszenia  a także 
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego. 
Wykwalifikowany konserwator instalacji sanitarnych będzie pełnił dyżur telefoniczny przez 24 godziny  
na dobę. 

Zgłoszenia awarii mogą dokonywać w godzinach od 8.00 do 16.00 pracownicy Zamawiającego,  
w pozostałych godzinach wskazany przedstawiciel.  
 
Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do 
wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator 
instalacji), w tym: 
1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone  w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, 
kontrolno-pomiarowym: 

   a)  urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,  
   b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania 

 i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 
   c)  urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW, 
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   d) aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do ww. urządzeń i instalacji o  
mocy powyżej 50 kW. 

2) przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień, tj. na stanowisku eksploatacji i na 
stanowisku dozoru. W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby. 

 
 

Zadanie 2 
 

CZĘŚĆ A. ZAKRES  USŁUG  KONSERWACYJNYCH  WĘZŁA CIEPLNEGO ZAWIERAJĄCEGO 
UKŁADY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY  

ORAZ CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO   
 
Utrzymanie urządzeń i instalacji  węzła cieplnego (kompaktowego) we właściwym stanie technicznym, 
zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, 
w szczególności:  
 
I. Utrzymanie instalacji węzła w szczelności - likwidacja przecieków: 
1. Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą: 

a) uszczelnień, 
b) zamocowań termometrów i manometrów. 

2. Wymiana uszkodzonych, pojedynczych elementów urządzeń i armatury.  

 

II. Likwidacja niedogrzewań: 
1. Usuwanie niedogrzewań na skutek niedrożności: 

       - doraźne płukanie wodą wymienników oraz rurociągów, 
       - chemiczne płukanie urządzeń, instalacji węzła - w uzasadnionych przypadkach.                   
2. Usuwanie niedogrzewań poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego po stronie wody 

sieciowej i instalacyjnej - regulacja hydrauliczna węzła cieplnego. 

3. Regulacja urządzeń automatycznych poprzez ustalenie odpowiednich nastaw.                

            

IV. Czynności konserwacyjne: 
1. Dokonywanie korekt nastaw zaworów regulacyjnych (limitujących przepływ wody sieciowej)  

w uzgodnieniu z dostawcą. 
2. Sprawdzanie szczelności układów hydraulicznych po stronie wysokich i niskich parametrów instalacji 

w węźle cieplnym. Uzupełnianie stanu czynnika grzewczego. 
3. Sprawdzanie stanu izolacji termicznej w zakresie jak w pkt 2. 
4. Sprawdzanie ciśnienia w naczyniach przeponowych. 
5. Sprawdzanie działania pomp, wymienników, armatury regulacyjnej, armatury odcinającej, armatury 

odwadniającej i odpowietrzającej w węźle cieplnym. 
6. Czyszczenie i płukanie wodą filtrów i odmulaczy. 
7. Okresowe przełączanie pracy pomp obiegowych centralnego ogrzewania i obiegu wody. 
8. Kontrola działania zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie ich nastaw. 
9. Sprawdzanie i regulacja działania automatyki pogodowej, ciepłej wody, c.o. i ciepła technologicznego, 

do rzeczywistych potrzeb budynku. 
10. Konserwacja urządzeń węzła zgodnie z D.T.R. (Dokumentacją Techniczno Ruchową). 
11. Typowanie i czyszczenie wymienników ciepła. 
12. Kontrola prawidłowości działania urządzeń węzła cieplnego. 
13. Typowanie urządzeń węzła do naprawy lub wymiany. 
14. Kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających (nastawy termików, wyłączników 

p.pożarowych) i usuwanie nieprawidłowości (jeśli przyczyny nie leżą po stronie gwaranta). 
15. Konserwacja ciepłomierzy. 
16.  Powtórne uwierzytelnienie ciepłomierzy (po awarii lub upływie okresu uwierzytelnienia). 
17. Konserwacja rozdzielni elektrycznych (w tym wymiana przepalonych bezpieczników  elektrycznych). 
18.  Konserwacja instalacji elektrycznej siłowej oraz oświetleniowej. 
19. Konserwacja i regulacja pełnej automatyki węzła w czasie eksploatacji i po wyłączeniach 
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awaryjnych. 
 

IV. Czynności konserwacyjne uzupełniające: 
1. Sprawdzanie stanu elementów instalacji regulującej przepływy i różnice ciśnień w układzie 

pompowym ciepła technologicznego (przetwornik, sterownik). 
2. Płukanie wodą instalacji węzła. 
3. Uzupełnianie wody w instalacji węzła (odpowietrzanie) i uruchamianie węzła. 
4. Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót 

konserwacyjnych. 
5.  Uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej rurociągów, uszkodzonej podczas wykonywania robót 

konserwacyjnych. 
6.    W przypadku uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika: 

1) Uzupełnianie izolacji termicznej. 
2) Uzupełnianie powłoki farby antykorozyjnej rurociągów. 
3) Uzupełnianie oleju w tulejach termometrów. 
4) Wymiana termometrów i manometrów (dostarczonych przez Zamawiającego). 

 
W przypadku konieczności wykonania napraw nie objętych ww. zakresem prac (w tym uszkodzeń 
mechanicznych spowodowanych przez użytkownika), wykonywane one będą w uzgodnieniu  
z  Zamawiającym. 

 
 

CZĘŚĆ  B.  ZAKRES  USŁUG  KONSERWACYJNYCH 
INSTALACJI  KLIMATYZACJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
Utrzymanie urządzeń i instalacji klimatyzacji we właściwym stanie technicznym, zapewniającym sprawną, 
bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności:  
   
I. Utrzymanie instalacji w szczelności - likwidacja przecieków: 
1. Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, fan-coilach, urządzeniach i osprzęcie  

z ewentualną wymianą uszczelek. 
2. Uzupełnianie czynnika chłodzącego w instalacji  i jej uruchamianie. 
3. Naprawa awaryjnych pęknięć rurociągów instalacji (piony, poziomy, gałązki), urządzeń i osprzętu,  

z ewentualną wymianą śrubunków, zaworów, kryz, odpowietrzników miejscowych, rur, innych 
elementów instalacji.  

4. Uzupełnianie czynnika chłodzącego o odpowiedniej kategorii przez osoby ze stosownymi 
uprawnieniami. 

5. Przygotowanie na okres zimowy instalacji chłodu w strefie występowania temperatur mogących 
powodować zamrożenie instalacji i urządzeń. 

6. Likwidacja przecieków na złączach grzejników, naprawa uszczelnienia bez konieczności wymiany 
grzejników lub z wymianą grzejnika (bez kosztu grzejnika). 

7. Likwidacja przecieków z odpowietrzników lub wymiana niesprawnych odpowietrzników. 
8. Wymiana skorodowanych niedrożnych odcinków rur o długości do 3 m w jednym miejscu. 
9. Likwidacja niedogrzewań poprzez: 

1) udrożnienie rurociągów, kryz dławiących, zaworów grzejnikowych, itp., 
2) wypłukania zamulonych grzejników, 
3) regulację zaworów, wymianę kryz dławiących, 
4) odpowietrzenie instalacji, 
5) codzienną kontrolę stanu poziomu wody w instalacji i jej uzupełnieniu w przypadku stwierdzenia 

poziomu niższego od średniego wymaganego dla danej instalacji. 
10. Konserwacja urządzeń pomiarowych (termometry i manometry), zaworów, itp. 
11. Drobne naprawy naczyń wzbiorczych, zbiorników odpowietrzających, zasobników (np. miejscowe 

spawanie, oczyszczenie i pomalowanie). 
12. Wymiana naczyń wzbiorczych, otwartych i zamkniętych dostarczonych przez Zamawiającego. 
13. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów poprzez miejscowe malowanie odcinków rur o długości do 

3 m w jednym miejscu. 
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14. Uzupełnianie i naprawa izolacji rurociągów i urządzeń cieplnych o powierzchni do 1 m
2
 w jednym 

miejscu.   
 

III.  Likwidacja zapowietrzeń: 
1. Likwidacja zapowietrzeń instalacji budynku poprzez ustalenie właściwego ciśnienia dyspozycyjnego 

(ewentualna wymiana lub montaż odpowietrzników miejscowych). 
2. Korekta regulacji instalacji zaworów przepływu. 
3. Uzupełnianie czynnika chłodzącego w instalacji (odpowietrzanie).  

 
V.  Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji: 
1. Uzupełnianie oleju w tulejach termometrów. 
2. Wymiana termometrów (dostarczonych przez Zamawiającego). 
3. Naprawa lub wymiana manometrów (dostarczonych przez Zamawiającego). 
4. Konserwacja urządzeń i elementów zabezpieczenia instalacji c.o. 
5. Płukanie instalacji wodą. 
6. Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót 

konserwacyjnych. 
7. Uzupełnianie miejscowe uszkodzonej podczas wykonywania robót konserwacyjnych powłoki 

antykorozyjnej rurociągów i urządzeń.  
 

VI. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania okresowych przeglądów obejmujących: 
1) czyszczenie skraplaczy i parowników, 
2) sprawdzenie stanu wentylatorów, sprężarek itp., 
3) sprawdzenie presostatów, zaworów, czujników, 
4) sprawdzenie szczelności układów, 
5) uzupełnianie czynnika chłodzącego, 
6) sprawdzenie parametrów pracy urządzeń i elementów instalacji oraz ich regulacja, 
7) sprawdzenie systemów automatycznego sterowania i monitorowania, 
8) sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i ich mocowania, 
9) sprawdzenie instalacji odpływu skroplin, 
10) sprawdzenie instalacji elektrycznej od strony zabezpieczeń, 
11) kontrola wydajności powietrznej i pomiary temperatury, 
12) sprawdzenie układów pod kątem chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur, 
13) kontrola pracy agregatów,  
14) kontrola nastaw i pracy zaworów regulacji przepływu, 
15) kontrola pracy i utrzymanie w drożności systemów odwadniających, 
16) kontrola stanu i okresowa wymiana filtrów (koszt wkładów ponosi Zamawiający), 
17) kontrola łożysk i naciągów przekładni, 
18) wykonanie listy elementów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu i dokonanie ich naprawy,  
19) utrzymywanie instalacji sprawnej, w należytym stanie technicznym, 
20) dostarczenie wszelkich, niezbędnych materiałów i środków w ilościach i asortymencie wynikającym  

z potrzeb konserwacyjnych, 
21) w razie sytuacji awaryjnych wzywanie specjalistycznej obsługi/producenta, 
22) kontroli dokumentacji technicznej serwisowanych urządzeń, pod względem gwarancji, rękojmi, 
23) monitorowania i prowadzenia współpracy z UDT w ramach serwisowanych urządzeń (naczynia 

wzbiorcze przeponowe), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej  z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w 
zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1269).  

W przypadku konieczności wykonania napraw nie objętych ww. zakresem,  wykonywane one będą  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
 
 
 

 
CZĘŚĆ  C.  INSTALACJA CIEPŁEJ  I ZIMNEJ WODY BYTOWEJ + ZESTAW POMPOWY 

(HYDROFOROWY)  WSPOMAGAJĄCY 



Sąd Okręgowy w Warszawie   
Przetarg nieograniczony powyżej 135.000 euro  
„Świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie 
przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie” 
Zamówienie numer ZP/OG/40/16. 

Strona 58 z 162 
 

 
Utrzymanie urządzeń i instalacji  ciepłej i zimnej wody bytowej oraz pomp wspomagających we właściwym 
stanie technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadam i 
wiedzy technicznej, w szczególności:  
 
1. Likwidacja przecieków: 

1)  Usuwanie przecieków na zaworach (na poziomach i na pionach). 
2)  Wyłączanie ciepłej/zimnej  wody (w zależności od rodzaju awarii) w przypadkach awaryjnych. 
3)  Wymiana niesprawnych, nie nadających się do naprawy zaworów odcinających o średnicy do 40 mm 

wraz z kosztem materiałów. Zawory o średnicy powyżej 40 mm dostarczy Zamawiający po zgłoszeniu 
takiej konieczności przez Wykonawcę. 

4) Uzupełnianie i naprawa izolacji zimnochronnej rurociągów.  
5) Usuwanie przecieków punktów czerpalnych i miejscowych na rurociągach. 
 

2. Czynności konserwacyjne urządzeń hydroforowych: 
1) Przeprowadzenie oględzin w czasie ruchu i postoju urządzenia. 
2) Kontrola pracy pomp. 
3) Sprawdzenie ciśnienia gazu w zbiorniku przeponowym. 
4) Przeprowadzenie odpowiednich badań i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej. 
5) Sprawdzenie połączeń elektrycznych elementów. 
6) Sprawdzenie prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej. 
7) Kontrola prawidłowości nastawień zabezpieczeń działania urządzeń pomocniczych. 
8) Sprawdzenie stanu urządzeń energoelektronicznych. 
9) Sprawdzenie stanu łożysk, czynności konserwacyjne. 
 

 
CZĘŚĆ  D.  ZAKRES  USŁUG  KONSERWACYJNYCH  INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ 

WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI  I  PRZYKANALIKAMI 
(KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA, SEPARATORY) 

 
Utrzymanie urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych we właściwym stanie technicznym, zapewniającym 
sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy technicznej, w szczególności:  
 
1. Utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w sprawności: 
1)  Utrzymanie szczelności i drożności instalacji wodno-kanalizacyjnej – uszczelnianie armatury  

na sieci wodno-kanalizacyjnej, likwidacja przecieków (piony, syfony) i udrażnianie instalacji. 
2)  Czyszczenie podejść odpływowych, wpustów ściekowych syfonów, studzienek kanalizacyjnych  

i rewizji w pomieszczeniach ogólnodostępnych. 
2. Czynności eksploatacyjne wykonywane w ramach konserwacji: 
1) konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych i elementów zabezpieczających instalację (w tym 

konserwacja: separatorów ścieków, odwodnień liniowych parkingów, przykanalików, studni 
rewizyjnych, wpustów ulicznych, rewizji,, klap w instalacjach kanalizacyjnych, czyszczaków, instalacji  
i armatury przyłącza wodociągowego, elementów kanalizacyjnych na dachu budynku oraz elewacji – 
kanalizacja deszczowa); 

2) uzupełnienie izolacji termicznej zdemontowanej lub uszkodzonej podczas wykonywania robót 
konserwacyjnych; 

3) wykonywanie regulacji instalacji; 
4) bieżąca obsługa i wykonywanie napraw zaworów burzowych; 
5) przepychanie wpustów ściekowych studzienek podwórzowych i rur deszczowych bez zastosowania 

sprzętu mechanicznego i wykonywania robót ziemnych; 
6) kontrola i przeglądy separatora olejów ropopochodnych oraz opróżnianie ich w razie potrzeby; 
7) kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem pompowni ścieków; 
8) czyszczenie kratek ściekowych, rewizji pionów kanalizacyjnych i deszczowych, wpustów dachowych 

podgrzewanych. Czyszczenie odwodnień liniowych występujących w garażu i na zewnątrz budynku 
oraz utrzymanie ich we właściwym stanie technicznym. Wywóz osadów z separatorów (w tym 
separatora tłuszczu z bufetu); 

9) utrzymanie w stałej sprawności instalacji kanalizacyjnej w budynku do pierwszej studni MPWiK; 
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10) wymiana zużytych rur i kształtek kanalizacyjnych o długości do 3 mb w jednym miejscu; 
11) nadzór nad pracą wszystkich urządzeń służących do odprowadzania ścieków deszczowych oraz 

należyte utrzymanie ich stanu technicznego i eksploatacyjnego. 
 
CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: 
Wszystkie wyżej wymienione czynności będą wykonywane jako bieżąca miesięczna konserwacja 
polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji. 
W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia 
awarii przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu– do 1 godz. od chwili zgłoszenia  a także 
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego.  
Wykwalifikowany konserwator instalacji sanitarnych będzie pełnił dyżur telefoniczny przez 24 godziny na 
dobę. 
 
Do konserwacji ww. instalacji i węzła cieplnego Wykonawca skieruje pracowników posiadających 
kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub 
konserwator instalacji), w tym: 
1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym: 

a) dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,  
b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji,   sterowania i 

zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 
c) sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW; 

2) potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji: 
a) zestawów hydroforowych z automatyką, 
b) automatyki i sterowania węzłów cieplnych kompaktowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień określonych w pkt 1, tj. na stanowisku 
eksploatacji i na stanowisku dozoru. W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby. 
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BRANŻA WODNO – KANALIZACYJNA 

Wykanawca 
INSTALACJA WOD.-KAN. - 

SEPARATOR 
Model Ilość Jednostka 

EREKTA SEPARATOR TŁUSZCZU 

FETT-TELSC 2/02 UGOS, 
(Układ do opróżniania 

zakończony szybkozłączką 
strażacką DN50, pokrywa do 
komory pompowej, pokrywa 

do komory osadnikowej, układ 
dwupompowy z szafą 

sterującą wyposażony w 
pompę AP.12.40.04.) 

1 SZT. 

EREKTA POMPA 
Unilift CC,KP,AP i KP Basic , 

GRUNDFOSS 
1 SZT. 

 
INSTALACJA WOD.-KAN. - 

SEPARATOR    

SGI SEPARATOR OLEJOWY 
RHI031/B125 SEPARATOR 

SERWICE 
1 SZT. 

SGI POMPA WILO Drain Lift XL 2/10 1 SZT. 

 
INSTALACJA WOD.-KAN.  - 

HYDROFORNIA    

SGI ZESTAW HYDROFOROWY ZH1 COR-3 MVIE 803/VR-P WILO 1 SZT. 

 
INSTALACJA WOD.KAN. - 

BATERIE    

EREKTA BATERIA bateria ORAS Saga1714F 30 SZT. 

EREKTA BATERIA bateria Oras Saga 1904F 48 SZT. 

EREKTA BATERIA 
bateria Oras 1091 F 

niepelnosprawni 
5 SZT. 

EREKTA BATERIA bateria Oras 1930F 13 SZT. 

EREKTA BATERIA bateria Oras 1937Y 5 SZT. 

EREKTA ZAWÓR - WOD.-KAN. zaworki 192 SZT. 

EREKTA BATERIA 

BATERIA NATRYSKOWA 
SAGA  

scienna1960Y+ZESTAW 
NATRYSKOWY Oras Apollo 

530 

5 SZT. 

EREKTA ZAWÓR - WOD.-KAN. 
ZAWÓR ŚCIENNY 1/2"Z 
ZŁ.WĘŻA WYPŁYWOWY 

chrom 
17 SZT. 

EREKTA ELEMENT MONTAŻOWY DO WC 
GEBERIT DUOFIX, UP320, 

SIGMA 12CM, H112 
6 SZT. 

SGI ELEMENT MONTAŻOWY DO WC GEBERIT DUOFIX, H112-130 30 SZT. 

SGI ELEMENT MONTAŻOWY DO WC 
GEBERIT DUOFIX, UP320, 

SIGMA 12CM, H112 
55 SZT. 

SGI ELEMENT MONTAŻOWY DO WC 
GEBERIT DUOFIX do wc dla 
niepełnosprawnych, UP320, 

SIGMA 12CM, H112 
5 SZT. 

EREKTA UMYWALKA roca foro 41 podblatowa 65 SZT. 

EREKTA UMYWALKA roca access 64 cm 5 SZT. 

EREKTA ELEMENTY MONTAŻOWE 
elementy montażowe do 

umywalki 
5 SZT. 
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EREKTA MISKA USTĘPOWA 
miska ustępowa wisząca roca 

GAP - z deską 
wolnoopadającą 

61 SZT. 

EREKTA MISKA USTĘPOWA 
miska ustępowa Roca access 

70 cm z deską 
5 SZT. 

EREKTA UMYWALKA Roca hall 50x25 1 SZT. 

EREKTA UMYWALKA Victoria 56x46 2 SZT. 

EREKTA SYFON 
syfon do umywalki chrom 

Kuchinox 
78 SZT. 

EREKTA SYFON 
syfon podtynkowy  viega 

chrom 
5 SZT. 

EREKTA PRZYCISK 
PRZYCISK SIGMA20 3/6L 

CHROM 
60 SZT. 

EREKTA 
PRZYCISK DELTA21 3/6L 

CHROM 
PRZYCISK DELTA21 3/6L 

CHROM 
6 SZT. 

EREKTA PISUAR pisuar  KOŁO ALEX 30 SZT. 

EREKTA ZESTAW MONTAŻOW 
zestaw montażowy 

CAPRICORN 
30 SZT. 

EREKTA przekładka toaletowa przekładka toaletowa 66 SZT. 

EREKTA PRZEGRODA 
PRZEGRODA pisuarowa 

nova top 
11 SZT. 

EREKTA GŁOWICA 
GŁOWICA SYFONU 
UMYWALKOWEGO 

83 SZT. 

EREKTA ZESTAW ŁAZIENKOWY 
Zestaw łazienkowy victoria 

basic unik umywalka 60 
cm+szafka z szufladami 

1 SZT. 

EREKTA ZESTAW ŁAZIENKOWY 
zestaw łazienkowy victoria 

basic unik umywalka 70 
cm+szafka z szufladami 

2 SZT. 

EREKTA UMYWALKA roca GAP 45x42 3 SZT. 

EREKTA UMYWALKA roca GAP 40x32 3 SZT. 

EREKTA UMYWALKA 
umywalka blatowa 56x47,5 

cm ALOA 
1 SZT. 

EREKTA KOMORA 
komora gospodarcza SIRX 

340PL 
5 SZT. 

EREKTA PRZEGRODA 
PRZEGRODA pisuarowa 

nova top 
9 SZT. 

EREKTA BRODZIK 
BRODZIK SPACE 

MINERALPROSTOKĄTNY 
BIAŁY EW + SYFON 90 

2 SZT. 

EREKTA STELAŻ STELAŻ STS- 2 SZT. 

EREKTA BRODZIK 
BRODZIK KWADRATOWY 

CLASSIC II 90x90x5 Z 
SYFONEM I NOGAMI BIAŁY 

3 SZT. 

EREKTA ZLEWOZMYWAK 
ZLEWOZMYWAK STALOWY 
E50 1C 465X465 z otworem 

na baterię-osiowo 
13 SZT. 

EREKTA PRYSZNIC 
DRZWI SKRZYDŁOWE 
AKORD 900x1850 1CZ 

3 SZT. 

EREKTA PRYSZNIC 
DRZWI ROZSUWANE 

130x190 TX5 NA WYMIAR 
2 SZT. 

EREKTA USZCZELKI uszczelki przyścienne do WC 8 SZT. 
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INSTALACJA WOD.-KAN. 

   

EREKTA OGRZEWACZ 
Ogrzewacze wody STIEBEL 

ELTRON SHZ150 
1 SZT. 

EREKTA OGRZEWACZ 
Ogrzewacze wody  STIEBEL 

ELTRON SHU 10 
4 SZT. 

EREKTA OGRZEWACZ 
Ogrzewacze wody BIAWAR 

typ VIKING 100 
1 SZT. 

SGI 
PODGRZEWACZ CIEPŁEJ 

WODY UŻYTKOWEJ  
25 SZT. 

 
INSTALACJA WOD.-KAN. - 

KABLE GRZEJNE    

EREKTA KABLE GRZEJNE 
Zestaw kabli grzejnych 

ThermaLint 
66 MB 

EREKTA KABLE GRZEJNE 
Zestaw kabli grzejnych 

Tracingset 
109 MB 

 
INSTALACJA C.T. ORAZ 

CHŁODU    

SGI 
AGREGAT WODY LODOWEJ - 

AHU N1/W1 
NECS-MC LN-S 0302 

CLIMAVENETA 
1 SZT. 

SGI 
AGREGAT WODY LODOWEJ - 

AHU N2/W2 
NECS-MC LN-S 0252 

CLIMAVENETA 
1 SZT. 

EREKTA KLIMAKONWEKTOR SWEGON 295 SZT. 

 
INSTALACJA CHŁODU 

   
EREKTA ZAWÓR - CHŁÓD Zawór STAD 20 9 SZT. 

EREKTA ZAWÓR - CHŁÓD Zawór STAD 50 7 SZT. 

EREKTA ZAWÓR - CHŁÓD Zawór BPV 20 19 SZT. 

EREKTA ZAWÓR - CHŁÓD Zawór TBV 15 183 SZT. 

EREKTA ZAWÓR - CHŁÓD Zawór TBV 20 107 SZT. 

EREKTA ZAWÓR - CHŁÓD Zawór odcinający ITAP 15 207 SZT. 

EREKTA ZAWÓR - CHŁÓD Zawór odcinający ITAP 20 68 SZT. 

 
INSTALACJA C.T. 

   
EREKTA ZAWÓR C.T. Zawór STAD 15 9 SZT. 

EREKTA ZAWÓR C.T. Zawór STAD 20 1 SZT. 

EREKTA ZAWÓR C.T. Zawór STAD 25 2 SZT. 

EREKTA ZAWÓR C.T. Zawór STAD 40 4 SZT. 

EREKTA ZAWÓRC.T. Zawór BPV 15 19 SZT. 

EREKTA ZAWÓR C.T. Zawór TBV 15 248 SZT. 

EREKTA ZAWÓR C.T. Zawór TBV 20 42 SZT. 

EREKTA ZAWÓR Zawór odcinający ITAP 15 224 SZT. 

EREKTA ZAWÓR Zawór odcinający ITAP 20 81 SZT. 

EREKTA POMPA  - C.T. 
Pompa Wilo-Stratos PICO 

25/1-6. 
1 SZT. 

EREKTA KABLE GRZEJNE C.T. 

Zestaw kabli grzejnych 
ThermaLint 

 
 
 
 

55 MB 
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INSTALACJA C.O. - WĘZEŁ 

CIEPLNY    

SGI WĘZEŁ CIEPLNY 

GAŁĄŹ C.O. - wymiennik 
płytowy SL140-60TL 

SONDEX + pompa TPE 65-
130-4S GRUNDFOSS  

GAŁĄŹ C.T. - wymiennik 
płytowy SL140-90TL 

SONDEX + pompa TPE 80-
120FZ GRUNDFOSS 

1 SZT. 

 
INSTALACJA C.O. - GRZEJNIKI 

   

SGI GRZEJNIKI c.o. 
K - Profil 11/500/400 , 

BUDERUS 
1 SZT. 

SGI GRZEJNIKI c.o. 
K - Profil 11/500/600 , 

BUDERUS 
2 SZT. 

SGI GRZEJNIKI c.o. 
K - Profil 22/600/600 , 

BUDERUS 
2 SZT. 

SGI GRZEJNIKI c.o. 
K - Profil 22/600/700 , 

BUDERUS 
1 SZT. 

SGI GRZEJNIKI c.o. 
K - Profil 22/600/800 , 

BUDERUS 
1 SZT. 

SGI GRZEJNIKI c.o. 
K - Profil 22/600/900 , 

BUDERUS 
1 SZT. 

SGI GRZEJNIKI c.o. 
K - Profil 33/900/800 , 

BUDERUS 
1 SZT. 

SGI GRZEJNIKI c.o. 
VK - Profil 11/500/400 , 

BUDERUS 
3 SZT. 

SGI GRZEJNIKI c.o. 
VK - Profil 11/500/500 , 

BUDERUS 
1 SZT. 

SGI GRZEJNIKI c.o. 
VK - Profil 11/600/1200 , 

BUDERUS 
2 SZT. 

SGI GRZEJNIKI c.o. 
VK - Profil 22/600/900 , 

BUDERUS 
2 SZT. 

SGI GRZEJNIKI c.o. 
VK - Profil 22/600/1000 , 

BUDERUS 
1 SZT. 

SGI GRZEJNIKI c.o. 
VK - Profil 22/600/1200 , 

BUDERUS 
1 SZT. 

SGI GOWICA TERMOSTATYCZNA 
LH nr kat. 1011464, 

OVENTROP 
9 SZT. 

SGI GOWICA TERMOSTATYCZNA 
LHB nr kat. 1011410, 

OVENTROP 
10 SZT. 

SGI ZAWÓR TERMOSTATYCZNY 
RFV 6 nr kat. 118 51 64, 

OVENTROP 
9 SZT. 

SGI ZAWÓR POWROTNY 
COMBI 3 nr kat. 109 04 62, 

OVENTROP 
9 SZT. 

SGI ZAWÓR PRZYGRZEJNIKOWY 
MULTIFLEX V nr kat. 101 62 

92, OVENTROP 
4 SZT. 

SGI ZAWÓR PRZYGRZEJNIKOWY 
MULTIFLEX V nr kat. 101 62 

91, OVENTROP 
6 SZT. 

  INSTALACJA DETEKCJI CO 

 
    

SGI 
STEROWANIE 

SZAFKA STEROWNICZA 
RCO 1 SZT. 

 

DETEKTORY CO 
DETEKTORY CO, GAZEX, 

TYP MS-22/N 04 15 SZT. 
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INSTALACJA DETEKCJI LPG 

 
    

EREKTA DETEKTORY LPG 
DETEKTOR PROGOWY WG-

15.EG, GAZEX 15 SZT. 

  ODWODNIENIA/WPUSTY       

SGI/EREKTA 
ODWODNIENIE LINIOWE - 

GARAŻ 

Aco Drain Multiline V100 
kanały niskie; kl. D-400kN, 

Aco Elementy Budowlane Sp. 
z o.o. 1 KPL. 

SGI/EREKTA 
ODWODNIENIE LINIOWE - 

WJAZD DO GARAŻU 

Aco Drain Multiline V200 
kanały niskie; kl. D-400kN , 

Aco Elementy Budowlane Sp. 
z o.o. 1 KPL. 

SGI/EREKTA 
ODWODNIENIE LINIOWE - 

WJAZD DO GARAŻU 

Aco Drain Multiline V100 
kanały niskie; kl. E-600 kN , 

Aco Elementy Budowlane Sp. 
z o.o. 1 KPL. 

EREKTA 
ODWODNIENIE LINIOWE - 

CHODNIK 
Korytko 1m TC kl. B125 , 

PPHU Bielbet 1 KPL. 

EREKTA 
ODWODNIENIE LINIOWE - 

DROGA P.POŻ.  
Korytko 1m TC kl. C250 , 

PPHU Bielbet  1 KPL. 

SGI/EREKTA 
ODWODNIENIE LINIOWE - 

DROGA P.POŻ.  WPUST 6 SZT. 

SGI/EREKTA 
ODWODNIENIE WYCIERACZEK 

ZEWNĘTRZNYCH WPUST 2 SZT. 

SGI/EREKTA 
WPUST KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ - dach 

system PLUVIA d56 typ 7 
DAF producent Geberit Sp. z 

o.o. 14 SZT. 

SGI/EREKTA 
WPUST KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ - patio 

system MONTAGE 359.551, 
GEBERIT Sp. z o.o. 5 SZT. 

 
Czasookresy konserwacji systemów/urządzeń instalacji elektrycznych/teletechnicznych wg 
EREKTA 

System detekcji CO i LPG 
Sprawdzenie w pełnym zakresie - 2 razy w roku 

 
 

ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z KONSERWACJĄ, PRZEGLĄDAMI TECHNICZNYMI   
INSTALACJI WENTYLACJI KLIMATYZACYJNEJ ORAZ INSTALACJI KLIMATYZACJI  

 
Wykonawca zapewni utrzymanie instalacji wentylacji i instalacji klimatyzacji we właściwym stanie 
technicznym, zapewniającym sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację, zgodną z zasadami wiedzy 
technicznej, w szczególności:  
 
II. Instalacja wentylacji 
1. Zakres konserwacji obejmuje prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń 

klimatyzacyjnych (w tym konserwacja wentylacji „brudnej” w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych). 

2. Prowadzenie prac konserwacyjnych odbywać się będzie w trybie comiesięcznych przeglądów  
i obejmować będzie w szczególności: 

 1) ogólne sprawdzanie stanu instalacji i urządzeń, 
 2) kontrolę stanu zanieczyszczeń filtrów (czyszczenie filtrów dokonywane będzie, co najmniej raz  

w miesiącu) i ewentualna ich wymiana, 
 3) sprawdzanie stanu napędu wentylatorów, regulacji pasków klinowych, 
 4) sprawdzanie stanu zamocowań urządzeń, dokręcanie śrub mocujących, 
 5) sprawdzenie stanu automatyki oraz instalacji zasilająco – sterowniczej, 



Sąd Okręgowy w Warszawie   
Przetarg nieograniczony powyżej 135.000 euro  
„Świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie 
przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie” 
Zamówienie numer ZP/OG/40/16. 

Strona 65 z 162 
 

 6) sprawdzanie działania siłowników przepustnic powietrza, 
 7) sprawdzenie klap odcinających ppoż. kanałów, 
 8) sprawdzenie działania anemostatów, zaworów oraz kratek, 
 9) instalacje elektryczne wchodzące w skład urządzeń klimatyzacyjnych: 

a) sprawdzenie zabezpieczeń,  
b) sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń, 
c) sprawdzenie styków sprężarek, 
d) sprawdzenie zabezpieczeń termicznych czujników, 
e) sprawdzenie styku przekaźników, 
f)  sprawdzenie układu sterowania i blokady, 
g) sprawdzenie termostatu, 

   10) monitorowanie i zarządzanie urządzeniami w systemie BMS (w tym: kontrola parametrów pracy 
urządzeń systemu i kontrola nastaw, odczyty historii). 

 
II.  Instalacja klimatyzacji typu SPLIT 

Zakres konserwacji obejmuje sprawdzenie jeden raz na kwartał: 
1) stanu i ewentualne czyszczenie skraplacza, 
2) stanu zabrudzenia filtrów i ewentualne ich czyszczenie lub wymianę, 
3) ciśnień roboczych i napięć sieci zasilającej, 
4) szczelności układu i ewentualną korektę napełnienia czynnikiem chłodzącym, 
5) poboru mocy i prądów odbiorników elektrycznych, 
6) zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania, 
7) zabezpieczeń ciśnieniowych, 
8) stanu łożysk, 
9) wirników wentylatorów i zamocowań mechanicznych. 

Koszt materiałów eksploatacyjnych (m.in. filtry, paski klinowe, itp.) pokrywa Wykonawca do wysokości 
300,00 zł brutto ceny jednostkowej materiału. 
 
III. Systemy wentylacyjne i  kominiarskie. 

1.  sprawdzenie parametrów pracy urządzeń i elementów instalacji oraz ich regulacja, 
2.  wykonywanie zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego okresowych przeglądów. 

IV. Instalacja ciepła technologicznego przy centralach wentylacyjnych 
1. Kontrola i ocena stanu technicznego: 

1) działania czujników, 
2) zaworów trójdrogowych, 
3) pompy, 
4) armatury. 

2. Sprawdzenie działania, stanu technicznego i ew. regulacja automatyki central wentylacyjnych. 
3. Sprawdzenie oraz ew. regulacja parametrów pracy instalacji i urządzeń. 

 
 
W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do 
usunięcia awarii przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu– do 1 godz. od chwili zgłoszenia  a także 
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego.  

 
Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do 
wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator 
instalacji), w tym: 
1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, 
remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: 

   a)  urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,  
   b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania 

 i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, 
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   c)  urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW, 
   d)  aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do ww. urządzeń 

 i instalacji o mocy powyżej 50 kW. 
2) przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień określonych w pkt 1, tj. na stanowisku 
eksploatacji i na stanowisku dozoru. W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby. 
 
 
BRANŻA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 

    Wykonawca URZĄDZENIA MODEL ILOŚĆ JEDNOSTKA 

 
INSTALACJA KLIMATYZACJI 

   

EREKTA 
SZAFA KLIMATYZACJI 

PRECYZYJNEJ 

DATATECH UEDA22.1 S 
HH-R410A + jednostka 

zewnętrzna NHNM 
1245.2 SWEGON 

2 SZT. 

ERAKTA 
SZAFA KLIMATYZACJI 

PRECYZYJNEJ 

PPADA6.1 SXSHH + 
jednostka zewnętrzna 

NHML 1145.2 SWEGON 
1 SZT. 

EREKTA KLIMATYZATOR CHŁODNICZY 

6szt. MultiSplit 
ASYA09GACH + 

jednostka zewnętrzna 
AJYA54LALH FUJITSU 

1 SZT. 

EREKTA KLIMATYZATOR CHŁODNICZY 

3szt.MultiSplit 
ASYA09GACH + 

jednostka zewnętrzna 
AJYA36LALH 

1 SZT. 

EREKTA KLIMATYZATOR CHŁODNICZY 
Split ASYG18LFCA + 
jednostka zewnętrzna 

AOYG18LFC 
1 SZT. 

SGI KLIMATYZATOR CHŁODNICZY 
Split ARXC90LATH + 
jednostka zewnętrzna 
AJYA72LALH FIJITSU 

1 SZT. 

SGI KLIMATYZATOR CHŁODNICZY 
Split ABYF18LB + 

jednostka zewnętrzna 
AOYA18LA JUJITSU 

1 SZT. 

SGI KLIMATYZATOR CHŁODNICZY 
split ASYG14LECA + 
jednostka zewnętrzna 
AOYG14LEC FIJITSU 

1 SZT. 

 INSTALACJA WENTYLACJI    

EREKTA OKAP INDUKCYJNY 
Vw=1000M3/H, 
Vn=700M3/H, 

CIECHOLEWSKI 
1 SZT. 

EREKTA 
CENTRALA WENTYLACYJNA 

N3/W3 
BD-MINI, VBW 1 SZT. 

SGI 
CENTRALA WENTYLACYJNA 

N1/W1 
CSN-70-S-D-P/1-6/1-

43/O/V JUWENT 
1 SZT. 

SGI 
CENTRALA WENTYLACYJNA 

N2/W2 
CSN-50-S-D-P/1-6/1-

43/O/V JUWENT 
1 SZT. 

SGI NAWILŻACZ 
AT4/130 + AT4/45 

NORDMAN 
1 SZT. 

SGI NAWILŻACZ 
AT4/130 + 

AT4/48NORDMAN 
1 SZT. 

SGI WENTYLATOR W1g A2113RI ROSENBERG 1 SZT. 
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SGI WENTYLATOR W2g A2010QI ROSENBERG 1 SZT. 

SGI WENTYLATOR W1s 
DVS400-4D 

ROSENBERG 
1 SZT. 

SGI WENTYLATOR W2s 
DVS400-4D 

ROSENBERG 
1 SZT. 

SGI WENTYLATOR W1c 
DVS225-2E 

ROSENBERG 
1 SZT. 

SGI WENTYLATOR W2c 
DVS225-2E 

ROSENBERG 
1 SZT. 

SGI WENTYLATOR W1p 
DVS310K-4E 
ROSENBERG 

1 SZT. 

SGI WENTYLATOR W1e 
DVS225-2E 

ROSENBERG 
1 SZT. 

SGI WENTYLATOR W2e 
DVS225-2E 

ROSENBERG 
1 SZT. 

SGI WENTYLATOR Nt1 
EKAD 400-8 

ROSENBERG 
1 SZT. 

SGI WENTYLATOR Nt2 
EKAD 400-8 

ROSENBERG 
1 SZT. 

SGI WENTYLATOR W3r 
EKAD 225-4EX 
ROSENBERG 

1 SZT. 

SGI WENTYLATOR W3s R160L ROSENBERG 1 SZT. 

SGI WENTYLATOR W3m R200l ROSENBERG 1 SZT. 

SGI WENTYLATOR W3w RS200 ROSENBERG 1 SZT. 

SGI WENTYLATOR WG1 S4016RW ROSENBERG 1 SZT. 

SGI WENTYLATOR WG2 S4013QW ROSENBERG 1 SZT. 

SGI WENTYLATOR NP1 
UNOBOX 67-500-4D 

ROSENBERG 
1 SZT. 

SGI WENTYLATOR NP2 
UNOBOX 67-500-4D 

ROSENBERG 
1 SZT. 

EREKTA WENTYLATOR W4 
DV 355-G.4FF 
ROSENBERG 

1 SZT. 

EREKTA WENTYLATOR WK5 
KAHD 500-4W/4WS 

ROSENBERG 
1 SZT. 

EREKTA WENTYLATOR W6 TFSK-125M SYSTEMAIR 1 SZT. 

EREKTA WENTYLATOR W7 TFSK-125M SYSTEMAIR 1 SZT. 

EREKTA WENTYLATOR W8 TFSK-125M SYSTEMAIR 1 

SZT. 
 
 
 

 
INSTALACJA WENTYLACJI - 

KLAPY 
Wymiar B x H 

  

EREKTA 
Klapa ppoż. odcinająca typu mcr 
FID PRO/S/N /d 100 /BLF 24-T 

WYMIAR - d 100, 
MERCOR 

6 SZT. 

EREKTA 
Klapa ppoż. odcinająca typu mcr 
FID PRO/S/N /d 125 /BLF 24-T 

WYMIAR - d 125, 
MERCOR 

41 SZT. 

EREKTA 
Klapa ppoż. odcinająca typu mcr 
FID PRO/S/N /d 160 /BLF 24-T 

WYMIAR - d 160, 
MERCOR 

14 SZT. 

EREKTA 
Klapa ppoż. odcinająca typu mcr 
FID PRO/S/N /d 200 /BLF 24-T 

WYMIAR - d 200, 
MERCOR 

4 SZT. 

EREKTA 
Klapa ppoż. odcinająca typu mcr 
FID S/S-c/P /200 x 200 /BLF 24-

WYMIAR - 200 x 200, 
MERCOR 

15 SZT. 
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T 

EREKTA 
Klapa ppoż. odcinająca typu mcr 
FID S/S-c/P /250 x 200 /BLF 24-

T 

WYMIAR - 250 x 200, 
MERCOR 

2 SZT. 

EREKTA 
Klapa ppoż. odcinająca typu mcr 
FID S/S-c/P /350 x 250 /BLF 24-

T 

WYMIAR - 350 x 250, 
MERCOR 

1 SZT. 

EREKTA 
Klapa ppoż. odcinająca typu mcr 
FID S/S-c/P /400 x 200 /BLF 24-

T 

WYMIAR - 400 x 200, 
MERCOR 

6 SZT. 

EREKTA 
Klapa ppoż. odcinająca typu mcr 
FID S/S-c/P /400 x 250 /BLF 24-

T 

WYMIAR - 400 x 250, 
MERCOR 

1 
SZT. 

EREKTA 
Klapa ppoż. odcinająca typu mcr 
FID S/S-c/P /450 x 250 /BLF 24-

T 

WYMIAR - 450 x 250, 
MERCOR 

3 
SZT. 

EREKTA 
Klapa ppoż. odcinająca typu mcr 
FID S/S-c/P /500 x 200 /BLF 24-

T 

WYMIAR - 500 x 200, 
MERCOR 

2 
SZT. 

EREKTA 
Klapa ppoż. odcinająca typu mcr 
FID S/S-c/P /500 x 250 /BLF 24-

T 

WYMIAR - 500 x 250, 
MERCOR 

4 
SZT. 

EREKTA 
Klapa ppoż. odcinająca typu mcr 
FID S/S-c/P /800 x 200 /BLF 24-

T 

WYMIAR - 800 x 200, 
MERCOR 

1 
SZT. 

EREKTA 
Klapa ppoż. odcinająca typu mcr 

FID S/S-p/P /1000 x 200 /BLF 
24-T 

WYMIAR - 1000 x 200, 
MERCOR 

1 
SZT. 

EREKTA 
Zestaw 2 x klapa odcinająca typu 
mcr FID S/S-p/P/1225x200 /BLF 

24-T jako (2500x200) 

WYMIAR - 1225x200 
(2500x200), MERCOR 

2 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/1300x700/BF 24-T 

WYMIAR - 1300x700, 
MERCOR 

1 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/1200x500/BF 24-T 

WYMIAR - 1200x500, 
MERCOR 

2 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/800x400/BLF 24-T 

WYMIAR - 800x400, 
MERCOR 

2 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/1200x400/BLF 24-T 

WYMIAR - 1200x400, 
MERCOR 

2 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/1100x400/BLF 24-T 

WYMIAR - 1100x400, 
MERCOR 

2 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/1400x600/BF 24-T 

WYMIAR - 1400x600, 
MERCOR 

1 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/800x300/BLF 24-T 

WYMIAR - 800x300, 
MERCOR 

1 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/700x200/BLF 24-T 

WYMIAR - 700x200, 
MERCOR 

1 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/1100x300/BLF 24-T 

WYMIAR - 1100x300, 
MERCOR 

3 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/1100x250/BLF 24-T 

WYMIAR - 1100x250, 
MERCOR 

2 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/1500x300/BF 24-T 

WYMIAR - 1500x300, 
MERCOR 

3 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/1200x300/BLF 24-T 

WYMIAR - 1200x300, 
MERCOR 

2 
SZT. 
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SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/1000x300/BLF 24-T 

WYMIAR - 1000x300, 
MERCOR 

1 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/900x250/BLF 24-T 

WYMIAR - 900x250, 
MERCOR 

1 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/1000x250/BLF 24-T 

WYMIAR - 1000x250, 
MERCOR 

1 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/1000x1000/BF 24-T 

WYMIAR - 1000x1000, 
MERCOR 

1 
SZT. 

SGI 
Klapa p.poż odcinająca typu mcr 
FID S/S-p/P/1000x1500/BF 24-T 

WYMIAR - 1000x1500, 
MERCOR 

1 
SZT. 

 

INSTALACJA WENTYLACJI - 
PRZEPUSTNICE    

EREKTA przepustnice j. płaszczyznowe 
 

745 SZT. 

EREKTA 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe  
41 SZT. 

SGI przepustnice j. płaszczyznowe 

Przepustnica 
jednopłaszczyznowa 

prostokątna PJA 
(ocynkowana) 350x250 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

SGI przepustnice j. płaszczyznowe 

Przepustnica 
jednopłaszczyznowa 

prostokątna PJA 
(ocynkowana) 400x300 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

3 SZT. 

SGI przepustnice j. płaszczyznowe 

Przepustnica 
jednopłaszczyznowa 

prostokątna PJA 
(ocynkowana) 450x250 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

SGI przepustnice j. płaszczyznowe 

Przepustnica 
jednopłaszczyznowa 

prostokątna PJA 
(ocynkowana)  500x300 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

3 SZT. 

SGI przepustnice j. płaszczyznowe 

Przepustnica 
jednopłaszczyznowa 

prostokątna PJA 
(ocynkowana)  500x400 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 600x400 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 650x250 

mechanizm ręczny, 

1 SZT. 
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SMAY 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 700x400 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 700x300 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 800x400 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

3 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 800x300 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

2 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 900x500 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 900x400 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 900x300 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 1000x400 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 1100x400 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

3 SZT. 
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SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 1200x700 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 1200x600 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 1200x400 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

3 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 1300x400 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 1400x800 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

SGI 
przepustnice wielo 

płaszczyznowe 

Przepustnica 
wielopłaszczyznowa 

prostokątna 
(ocynkowana) 1400x600 

mechanizm ręczny, 
SMAY 

1 SZT. 

 

INSTALACJA WENTYLACJI - 
REGULATOR ZMIENNEGO 

WYDATKU POWIETRZA VAV F-
MY SMAY 

   

EREKTA 
RVP-R-Φ200  Vmin/Vmax   

110/410 m3/h 
SMAY 1 SZT. 

EREKTA 
RVP-R-Φ200  Vmin/Vmax   

120/420 m3/h 
SMAY 15 SZT. 

EREKTA 
RVP-R-Φ200  Vmin/Vmax   

130/460 m3/h 
SMAY 16 SZT. 

EREKTA 
RVP-R-Φ200  Vmin/Vmax   

130/420 m3/h 
SMAY 8 

SZT. 

EREKTA 
RVP-R-Φ200  Vmin/Vmax   

140/520 m3/h 
SMAY 2 

SZT. 

EREKTA 
RVP-R-Φ200  Vmin/Vmax   

140/450 m3/h 
SMAY 4 

SZT. 

EREKTA 
RVP-R-Φ200  Vmin/Vmax   

150/480 m3/h 
SMAY 2 

SZT. 

EREKTA 
RVP-R-Φ200  Vmin/Vmax   

270/810 m3/h 
SMAY 1 

SZT. 
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EREKTA 
RVP-R-Φ250  Vmin/Vmax   

270/810 m3/h 
SMAY 1 

SZT. 

EREKTA 
RVP-R-Φ315  Vmin/Vmax   

400/1300 m3/h 
SMAY 2 

SZT. 

 

INSTALACJA WENTYLACJI - 
REGULATOR STAŁEGO 

WYDATKU POWIETRZA CAV F-
MY SMAY 

  

 
EREKTA VRRK-I-150X150mm SMAY 1 SZT. 

EREKTA VRRK-I-200X200mm SMAY 1 SZT. 

EREKTA VRRK-I-250X200mm SMAY 3 SZT. 

EREKTA VRRK-I-300X200mm SMAY 3 SZT. 

EREKTA VRRK-I-300X300mm SMAY 1 SZT. 

EREKTA VRRK-I-350X200mm SMAY 2 SZT. 

EREKTA VRRK-I-400X200mm SMAY 1 SZT. 

EREKTA VRRK-I-400X250mm SMAY 2 SZT. 

EREKTA VRRK-I-450X200mm SMAY 1 SZT. 

EREKTA VRRK-I-450X250mm SMAY 1 SZT. 

EREKTA VRRK-I-450X300mm SMAY 1 SZT. 

EREKTA VRRK-I-500X300mm SMAY 2 SZT. 

EREKTA VRRK-I-600X250mm SMAY 2 SZT. 

EREKTA VRRK-I-600X300mm SMAY 6 SZT. 

EREKTA VRRK-I- Φ 80mm SMAY 1 SZT. 

EREKTA VRRK-I- Φ 100mm SMAY 7 SZT. 

EREKTA VRRK-I- Φ 125mm SMAY 1 SZT. 

EREKTA VRRK-I- Φ 160mm SMAY 3 SZT. 

 

INSTALACJA WENTYLACJI - 
NAWIEWNIKI 

   

EREKTA 
NAWIEWNIK SZCZELINOWY 

SMAY NSAL-1/1200 SMAY 
2 

SZT. 

EREKTA 
NAWIEWNIK SZCZELINOWY 

SMAY NSAL-2/800 SMAY 8 SZT. 

EREKTA 
NAWIEWNIK SZCZELINOWY 

SMAY NSAL-2/1000 SMAY 10 SZT. 

EREKTA 
NAWIEWNIK SZCZELINOWY 

SMAY NSAL-2/1200 SMAY 40 SZT. 

EREKTA 
NAWIEWNIK SZCZELINOWY 

SMAY NSAL-2/1500 SMAY 48 SZT. 

EREKTA 
NAWIEWNIK SZCZELINOWY 

SMAY NSAL-2/2000 SMAY 89 SZT. 

EREKTA 
NAWIEWNIK SZCZELINOWY 

SMAY NSAL-3/800 SMAY 1 SZT. 

EREKTA 
NAWIEWNIK SZCZELINOWY 

SMAY NSAL-3/1000 SMAY 6 SZT. 

EREKTA 
NAWIEWNIK SZCZELINOWY 

SMAY NSAL-3/1200 SMAY 14 SZT. 
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EREKTA 
NAWIEWNIK SZCZELINOWY 

SMAY NSAL-3/1500 SMAY 12 SZT. 

EREKTA 
NAWIEWNIK SZCZELINOWY 

SMAY NSAL-3/2000 SMAY 83 SZT. 

 

INSTALACJA WENTYLACJI - 
ANEMOSTATY 

   

EREKTA 
ANEMOSTAT PROST. SMAY 

SDBP-250  600X600  z 
izolowaną skrzynką 

SMAY 250 SZT. 

EREKTA 
ANEMOSTAT PROST. SMAY 

SDBP-300  600X600   z 
izolowaną skrzynką 

SMAY 118 SZT. 

EREKTA 
ANEMOSTAT PROST. SMAY 

SDBP-400  600X600   z 
izolowaną skrzynką 

SMAY 12 SZT. 

EREKTA 
ANEMOSTAT PROST. SMAY 

SDBP-550  600X600   z 
izolowaną skrzynką 

SMAY 6 SZT. 

EREKTA 
ANEMOSTAT PROST. SMAY 

ALDA-300  558X558  z 
izolowaną skrzynką 

SMAY 1 SZT. 

EREKTA 
ANEMOSTAT PROST. SMAY 

ALDA-160  205X205  z 
izolowaną skrzynką 

SMAY 1 SZT. 

EREKTA ANEMOSTAT  KE-100 
 

10 SZT. 

EREKTA ANEMOSTAT  KK-100 
 

87 SZT. 

EREKTA ANEMOSTAT  KE-125 
 

24 SZT. 

EREKTA ANEMOSTAT  KK-125 
 

41 SZT. 

EREKTA ANEMOSTAT  KE-160 
 

3 SZT. 

EREKTA ANEMOSTAT  KK-160 
 

34 SZT. 

 

INSTALACJA WENTYLACJI - 
KRATKI 

   
EREKTA 

KRATKA WENTYLACYJNA 
KW125X125  WYWIEWNA  

2 SZT. 

EREKTA 
KRATKA WENTYLACYJNA 
KN125X125  NAWIEWNA  

2 SZT. 

EREKTA 
KRATKA WENTYLACYJNA KW 

200X200  NAWIEWNA  
2 SZT. 

EREKTA 
KRATKA WENTYLACYJNA KW 

325X125  NAWIEWNA  
2 SZT. 

EREKTA 
KRATKA OSIATKOWANA  

800x200  
24 SZT. 

EREKTA 
KRATKA OSIATKOWANA  

1000x200  
3 SZT. 

EREKTA 
KRATKA OSIATKOWANA  

1500x250  
1 SZT. 

EREKTA 
KRATKA OSIATKOWANA  Φ 

100  
2 SZT. 

EREKTA 
KRATKA OSIATKOWANA  Φ 

125  
166 SZT. 

EREKTA 
KRATKA OSIATKOWANA  Φ 

160  
42 SZT. 
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EREKTA 
KRATKA OSIATKOWANA  Φ 

200  
4 SZT. 

 
Wykaz głównych systemów i urządzeń zawartych w dokumentacji powykonawczej SGI podlegających usłudze, 

z zaleceniami serwisowymi oraz wskazaniem systemów i urządzeń oraz częstotliwości przeglądów 
 

l.p. Produkt/urządzenie 
 

Producent/Dystrybutor Częstotliwość przeglądów 

1.  Urządzenia co i ct w węźle cieplnym  Lemat 
ul. Szańcowa 17 
01-458 Warszawa 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przeglądy 
sezonowe – 2 x rok 

2.  Agregaty chłodniczy wody lodowej 
CH-01 Agregat chłodniczy wody 
lodowej CH-02  

CLIMAVENETA  
ul. Sienkiewicza 13A 
05-120 Legionowo 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przeglądy 
sezonowe – 2 x rok 
Wizyty serwisowe – 2 x rok 

3.  Agregaty skraplające NECS 1x14 CLIMAVENETA  
ul. Sienkiewicza 13A 
05-120 Legionowo 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przeglądy 
sezonowe – 2 x rok 
Wizyty serwisowe – 2 x rok 

4.  Klimatyzator typu split/kanałowe  Fujitsu/   
Klima-Therm Sp. z o.o. 
ul. Tarnowiecka 54 
04-174 Warszawa 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przeglądy 
sezonowe – 2 x rok 
 

5.  Centrale wentylacyjne wentylacji 
bytowej 
Centrala wentylacyjna AHU N2/W2 
Centrala wentylacyjna AHU N1/W1  

Juwent 
ul. Lubelska 31 
08-500 Ryki 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przeglądy  – 2 x 
rok 
 

6.  Centrale wentylacyjne systemu 
wentylacji garażu 
Centrala wentylacyjna W1g AXN  
Centrala wentylacyjna W2g AXN 

Rosenberg Klima Polska 
Sp. z o.o. 
ul. Sękocińska 38 
05-830 Nadarzyn 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przeglądy  – 4 x 
rok 
 

7.  Wentylatory nawiewne i wywiewne, 
dachowe i kanałowe  

Rosenberg Klima Polska 
Sp. z o.o. 
ul. Sękocińska 38 
05-830 Nadarzyn 
 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przeglądy  – 4 x 
rok 
 

8.  Nawilżacze parowe Teoma Service Sp. z o.o. 
Ul. Jugosłowiańska 9 
03-984 Warszawa 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przeglądy  – 2 x 
rok 

9.  Pompy wodno-kanalizacyjne WILO Polska 
Al. Krakowska 38 
Janki 
05-090 Raszyn 
 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją  
 

10.  Separator substancji 
ropopochodnych 

Separator Service 
ul. Gen. Okulickiego 4 
05-500 Piaseczno 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przeglądy 
sezonowe – 2 x rok 
 

11.  Elementy systemu Detekcji CO Gazex Drzewicki Spółka 
Jawna 
ul. Malinowskiego 5 
02-776 Warszawa 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przegląd  – co 6 
miesięcy 
 

 

Wszystkie wskazane w dokumentacji powykonawczej przeglądy (także poza wyżej wskazanymi) zwane okresowymi, 
technicznymi, konserwacyjnymi, sezonowymi, wizytami serwisowymi, wykonywane były na podstawie wcześniejszych 
umów. 
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Wykonawca powinien wykonać powyższe czynności z częstotliwością i w ilości odpowiedniej do okresu 
obowiązywania umowy - w terminach uzgodnionych z zamawiającym.  W przypadkach, w których wskazano 
wykonanie usługi jeden raz na rok,  powinna być ona wykonana w miesiącach sierpień – wrzesień w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Część  nr III 
 

Obsługa techniczna urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Sądu Okręgowego  
w Warszawie z podziałem na dwa zadania: 
zadanie 1- obiekt przy ul. Czerniakowskiej 100  w Warszawie, 
zadanie 2 - obiekt przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. 
 
Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczący wskazanych systemów i urządzeń należy wykonać w zakresie 
i trybie zgodnym z dokumentacją powykonawczą, określającą szczegółowo rodzaj wykonanych instalacji  
i rodzaj oraz ilości zamontowanych urządzeń. Dokumentacja powykonawcza zawiera także lokalizację 
systemów i urządzeń, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe, szczegółowe zakresy czynności 
konserwacyjnych i przeglądów oraz wzory dokumentów do sporządzenia przez Wykonawcę po zrealizowaniu 
czynności konserwacyjnych i serwisowych. 
Dokumentację powykonawczą Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu od dnia opublikowania 
ogłoszenia o zamówieniu do dnia otwarcia ofert w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy  
ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, u Pana Wojciecha Potockiego, tel.: 22 440 08 33, w dniach  
i godzinach pracy Zamawiającego, tj. pn.– pt. 8.00-16.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej w przedmiotowym zamówieniu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do skierowania do realizacji umowy osoby posiadające uprawnienia 
i kwalifikacje, o których mowa w dalszej części Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,  
w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy.  
Prace konserwacyjne objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami eksploatacji i 
konserwacji instalacji i urządzeń, zawartymi w dokumentacji powykonawczej i obejmować będą bieżącą 
konserwację polegającą na wykonywaniu wszelkich czynności służących utrzymaniu w należytym stanie 
technicznym i estetycznym oraz zagwarantowaniu należytej jakości i sprawności technicznej (prace polegające 
na wymianie jednych elementów na drugie, bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego), powierzonych do 
konserwacji systemów i urządzeń, w tym: 
1) bieżące monitorowanie stanu technicznego; 
2) okresowe przeglądy techniczne wykonywane zgodnie z dokumentacją; 
3) wymiana części zamiennych zużytych technicznie i elementów eksploatacyjnych posiadających określoną 

żywotność;  
4) usuwanie usterek i uszkodzeń systemów/urządzeń; 
5) pełnienie 24 godz. pogotowia technicznego; 
6) prowadzenie rejestru zdarzeń; 
7) szkolenie z obsługi w miarę potrzeb Zamawiającego,  
8) sporządzenie na potrzeby Zamawiającego wszelkich analiz, opinii, informacji, raportów w zakresie 

obsługiwanych instalacji.  
 
  

Zadanie 1 
 

Roboty elektryczne objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami 
obsługi i konserwacji zawartymi w dokumentacji powykonawczej, w tym:  

Instalacje elektryczne i urządzenia (zasilanie średniego napięcia SN i niskiego napięcia NN) 
1.  System modułów zasilania awaryjnego wraz z okablowaniem, obejmuje urządzenia awaryjnego 

oświetlenia (bezpieczeństwa i ewakuacji) – sprawdzanie ich baterii, test poprawności połączeń, 
regulacja programów pracy, czyszczenie, usuwanie awarii. 

2.  Sieci dedykowane nn wraz z okablowaniem zasilenia urządzeń komputerowych – obejmuje rozdzielnie 
nn, urządzenia UPS z bateriami, gniazda 230V sieci dedykowanej (typ DATA) – okresowe przeglądy 
sieci, UPS z bateriami oraz bieżące usuwanie awarii. 

3.  Sieć nn wraz z okablowaniem, urządzeniami, osprzętem, rozdzielniami nn – obejmuje gniazda 
elektryczne ogólnego przeznaczenia, gniazda wtykowe dla sieci komputerowej, ochrona od porażeń w 
systemie TN-C-S – przeglądy, usuwanie awarii, sprawdzanie poprawności połączeń z wymianą 
uszkodzonego osprzętu natynkowego (wyłączniki) oświetlenie i wymiana niesprawnych źródeł światła 
(świetlówki), sprawdzanie poprawności działania łączników i zabezpieczeń w rozdzielniach nn. 

4.  Oświetlenie zewnętrzne wraz z okablowaniem – sprawdzanie czujników zmierzchowych, wymiana 
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uszkodzonych i zużytych źródeł światła, czyszczenie kloszy osłonowych, sprawdzanie połączeń, 
okresowe przeglądy, usuwanie awarii.   

5.  Agregat prądotwórczy typ DPAS 25EAB do zasilania pomp w pomieszczeniach separatora, wody 
lodowej i archiwum na poziomie -2 obiektu. 

Poza ww. zakresem prac do Wykonawcy należeć będzie: 
6. Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w pełnej sprawności 

technicznej i użytkowej. 
7. Usuwanie  stwierdzonych  w  czasie  przeglądu usterek oraz zgłoszonych przez Zamawiającego awarii w  

urządzeniach i instalacjach elektrycznych, o ile nie są objęte gwarancją. 
8.  Przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli z wpisem do książki przeglądów: 

1) raz   na   miesiąc   –   sprawdzanie    działania    wyłączników    różnicowoprądowych w częściach 
administracyjnych budynku, 

2) raz na dwa miesiące - sprawdzanie sprawności pozostałych zabezpieczeń instalacji elektrycznych, 
3) raz na 3 miesiące – sprawdzanie pracy zasilania awaryjnego sieci dedykowanej i UPS-ów. 

9.  Kontrola gotowości do pracy agregatu prądotwórczego DPAS 25EAB zgodnie ze wskazaniami 
dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi, w tym m.in.:  
1) okresowe uruchomienie agregatu, wraz z kontrolą funkcjonowania  zasilania awaryjnego, 
2) sprawdzenie stanu oleju i paliwa ON w zbiorniku i uzupełnieni oleju wg potrzeb,  
3) zgłaszanie usterek podlegających gwarancji do dostawcy agregatu, tj. firmy Delta Power. 

10.  Dokonywanie odpowiednich wpisów do dzienników konserwacji – zgłoszenia i usunięcia awarii, 
zużytych materiałów. 

11. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu elektrycznego i źródeł światła (puszki, 
gniazda, włączniki, przyciski, oprawy oświetleniowe, żarówki, świetlówki, itp.). 

12. Sprawdzanie i wymiana  uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia tablic i rozdzielni  
instalacji elektrycznych. 

13. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, aparatów i  
osprzętu SN i NN, instalacji elektrycznych. 

14.  Sprawdzanie i wymiana elementów instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych. 
15. Sprawdzanie stanu technicznej sprawności liczników energii elektrycznej oraz ich właściwego 

oplombowania. 
16. Sprawdzanie  stanu  zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, złączy i  przyłączy  do  

budynku. 
17. Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów elektrycznych w instalacji, wymianie lub naprawie 

urządzenia elektrycznego, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem 
pomiarowym.  

18. Wykonywanie okresowych przewidzianych Prawem budowlanym kontroli i pomiarów instalacji 
elektrycznych i odgromowej.  

19. Dokonywanie innych prac zgodnych z zakresem konserwacji wynikającym z dokumentacji 
powykonawczej, która zawiera szczegółowy wykaz instalacji i urządzeń. 

       20. Powiadamianie użytkownika obiektu i Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych  nieprawidłowościach,  
stawianie  wniosków  o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących 
awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika. 

21.  Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych. 
 
Zasilanie elektryczne 

   

Urządzenie Typ Ilość Producent 

  UPS    80 kVA 
  

MAS2MC380T 2 szt. SOCOMEC  
DOSTAWCA  
Delta Power 

BMS   1 szt.   

 Agregat Prądotwórczy 22kVA DPAS 25E AB 1 szt. Perkins - Generator ABB 

W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia 
awarii przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu– do 1 godz. od chwili zgłoszenia,  a także 
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego.  
Wykwalifikowany elektryk będzie pełnił dyżur telefoniczny przez 24 godziny na dobę. 
Zgłoszenia usterek mogą dokonywać w godzinach od 8.00 do 16.00 pracownicy Zamawiającego, 
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w pozostałych godzinach wskazany przedstawiciel Zamawiającego.  
 
W budynku znajdują się m.in.: 

- przyłącze 1: 1100kW, 
- przyłącze rezerwowe: 190 kW (złącze kablowe). 

Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do 
wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator 
instalacji), w tym: 
1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym: 
   a)  dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV,  
   b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i 

zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV, 
2) potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji zasilaczy rezerwowych UPS 

„Masterys” MC i BC lub innych analogicznych, 
3)  potwierdzona oświadczeniem znajomość obsługi i konserwacji agregatów prądotwórczych do 50  kW. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień określonych w pkt 1, tj. na stanowisku 
eksploatacji i na stanowisku dozoru. W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby. 
 

Zadanie 2 
 

Roboty elektryczne objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami 
obsługi i konserwacji zawartymi w dokumentacji powykonawczej, w tym:  

 Instalacje elektryczne i urządzenia (zasilanie średniego napięcia SN i niskiego napięcia NN) 
1.  System modułów zasilania awaryjnego wraz z okablowaniem, obejmuje urządzenia awaryjnego 

oświetlenia (bezpieczeństwa i ewakuacji) – sprawdzanie ich baterii, test poprawności połączeń, 
regulacja programów pracy, czyszczenie, usuwanie awarii. 

2.  Sieci dedykowane nn wraz z okablowaniem zasilenia urządzeń komputerowych – obejmuje rozdzielnie 
nn, urządzenia UPS z bateriami, gniazda 230V sieci dedykowanej (typ DATA) – okresowe przeglądy 
sieci, UPS z bateriami oraz bieżące usuwanie awarii. 

3.  Sieć nn wraz z okablowaniem, urządzeniami, osprzętem, rozdzielniami nn – obejmuje gniazda 
elektryczne ogólnego przeznaczenia, gniazda wtykowe dla sieci komputerowej, ochrona od porażeń w 
systemie TN-C-S – przeglądy, usuwanie awarii, sprawdzanie poprawności połączeń z wymianą 
uszkodzonego osprzętu natynkowego (wyłączniki) oświetlenie i wymiana niesprawnych źródeł światła 
(świetlówki), sprawdzanie poprawności działania łączników i zabezpieczeń w rozdzielniach nn. 

4.  Oświetlenie zewnętrzne wraz z okablowaniem – sprawdzanie czujników zmierzchowych, wymiana 
uszkodzonych i zużytych źródeł światła, czyszczenie kloszy osłonowych, sprawdzanie połączeń, 
okresowe przeglądy, usuwanie awarii.   

5. Agregat prądotwórczy typ FV 19540 ER FOGO do zasilania pomp do odprowadzania ścieków w 
pomieszczeniach separatora i zestawu hydroforowego na poziomie -1 obiektu. 

Poza ww. zakresem prac do Wykonawcy należeć będzie: 
6. Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w pełnej sprawności 

technicznej i użytkowej. 
7. Usuwanie stwierdzonych  w  czasie  przeglądu usterek oraz zgłoszonych przez Zamawiającego awarii w  

urządzeniach i instalacjach elektrycznych, o ile nie są objęte gwarancją. 
8.  Przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli z wpisem do książki przeglądów: 

1) raz   na   miesiąc   –   sprawdzanie    działania    wyłączników    różnicowoprądowych w częściach 
administracyjnych budynku, 

2) raz na dwa miesiące - sprawdzanie sprawności pozostałych zabezpieczeń instalacji elektrycznych, 
3) raz na 3 miesiące – sprawdzanie pracy zasilania awaryjnego sieci dedykowanej i UPS-ów. 

9. Kontrola gotowości do pracy agregatu prądotwórczego FV 19540 ER FOGO zgodnie ze wskazaniami 
dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi, w tym m.in.:  
1) okresowe uruchomienie agregatu, wraz z kontrolą funkcjonowania zasilania awaryjnego, 
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2) sprawdzenie stanu oleju i paliwa ON w zbiorniku i uzupełnienie oleju wg potrzeb, 
3) zgłaszanie usterek podlegających gwarancji do dostawcy agregatu, tj. firmy FOGO. 

10.  Dokonywanie odpowiednich wpisów do dzienników konserwacji – zgłoszenia i usunięcia awarii, 
zużytych materiałów. 

11. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu elektrycznego i źródeł światła (puszki, 
gniazda, włączniki, przyciski, oprawy oświetleniowe, żarówki, świetlówki, itp.). 

12. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia tablic i rozdzielni  
instalacji elektrycznych. 

13. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, aparatów i  
osprzętu SN i NN, instalacji elektrycznych. 

14.  Sprawdzanie i wymiana elementów instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych. 
15. Sprawdzanie stanu technicznej sprawności liczników energii elektrycznej oraz ich właściwego 

oplombowania. 
16. Sprawdzanie  stanu  zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, złączy i  przyłączy  do  

budynku. 
17. Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów elektrycznych w instalacji, wymianie lub naprawie 

urządzenia elektrycznego, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem 
pomiarowym.  

18. Wykonywanie okresowych przewidzianych Prawem budowlanym kontroli i pomiarów instalacji 
elektrycznych i odgromowej.  

19. Dokonywanie innych prac zgodnych z zakresem konserwacji wynikającym z dokumentacji 
powykonawczej, która zawiera szczegółowy wykaz instalacji i urządzeń. 

       20. Powiadamianie użytkownika obiektu i Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych  nieprawidłowościach,  
stawianie  wniosków  o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących 
awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika. 

21.  Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych. 
 
W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia 
awarii przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu– do 1 godz. od chwili zgłoszenia  a także 
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego.  
Wykwalifikowany elektryk będzie pełnił dyżur telefoniczny przez 24 godziny na dobę. 
 
W budynku znajdują się m.in.: 

- przyłącze podstawowe: 1150 kW - PZO, 
- przyłącze rezerwowe: 290 kW (złącze kablowe). 
 

Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje  
do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator 
instalacji), w tym: 
1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym: 
   a)  dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV,  
   b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i 

zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV, 
2) potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji zasilaczy rezerwowych UPS Tajfun 

Maxi lub innych analogicznych, 
3)  potwierdzona oświadczeniem znajomość obsługi i konserwacji agregatów prądotwórczych do 50  kW. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień określonych w pkt 1, tj. na stanowisku 
eksploatacji i na stanowisku dozoru. W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby 

Wykonawca Urządzenia Model Ilość Jednostka 

EREKTA system RFID   1 KPL. 
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stanowisko kodowania 
dokumentów 

HADATAP HD-SKD01 
1 SZT. 

  
 

stanowisko przyjmowania 
/wydawania dokumentów 
HADATAP HD-SPWD-02 

1 SZT. 

  
 

czytnik mobilny RFID 
VB213B1Ep1877 

1 SZT. 

  
 

bramka kontrolna – sufitowa 
 RFID UHF HD-SGT01 

6 SZT. 

  system kolejkowy       

EREKTA AUTOMAT BILETOWY 
automat biletowy Qumatic Solo 

TP3155 
1 SZT. 

EREKTA AUTOMAT BILETOWY 
automat biletowy Qumatic Solo 

TP3150 
1 SZT. 

EREKTA MONITOR  monitor LCD 42" 2 SZT. 

EREKTA KOMPUTER 
komputer NETTOP monitor 

LCD 
2 SZT. 

EREKTA 
WYŚWIETLACZ 

STANOWISKOWY  
917 RED 8 SZT. 

 EREKTA 
TERMINAL 

STANOWISKOWY 
programowalny 8 SZT. 

  
system Audio-Video dla Sali 

konferencyjnej 
      

EREKTA EKRAN PROJEKCYJNY 
kauber ekran elektryczny 

200x150cm ze sterowaniem 
1szt. SZT. 

EREKTA PROJEKTOR WXGA 3700lm. EW276 1szt. SZT. 

EREKTA ODTWARZACZ blu-ray 1szt. SZT. 

 
ROZDZIELNICE 

   

SGI ROZDZIELNICE SN ROTO BLOK SF 1 KPL. 

SGI 
ROZDZIELNICA - WĘZEŁ 

CIEPLNY 
RWC 1 SZT. 

SGI 
ROZDZIELNICA - WĘZEŁ 

CIEPLNY 
SSK 1 SZT. 

EREKTA TP4a SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA TP4b SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA RU4a SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA RU4b SCHRACK 1 SZT. 

SGI TA4a 
 

1 SZT. 

SGI TA4b 
 

1 SZT. 

EREKTA TP3a SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA TP3b SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA RU3a SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA RU3b SCHRACK 1 SZT. 

SGI TA3a 
 

1 SZT. 

SGI TA3b 
 

1 SZT. 
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EREKTA TP2a SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA TP2b SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA RU2a SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA RU2b SCHRACK 1 SZT. 

SGI TA2a 
 

1 SZT. 

SGI TA2b 
 

1 SZT. 

EREKTA TP1a SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA TP1b SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA RU1a SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA RU1b SCHRACK 1 SZT. 

SGI TA1a 
 

1 SZT. 

SGI TA1b 
 

1 SZT. 

EREKTA TP0a SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA TP0b SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA RU0a SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA RU0b SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA TPP0a SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA TPP0b SCHRACK 1 SZT. 

EREKTA TB SCHRACK 1 SZT. 

SGI TA0a 
 

1 SZT. 

SGI TA0b 
 

1 SZT. 

SGI ROZDZIELNIA UPS 
UPS TAJFUN NEWAVE UPS 

SYSTEMS 
1 SZT. 

SGI ROZDZIELNIA SN 
ROTOBLOK SF GE POWER 

CONTROLS 
1 SZT. 

SGI TRANSFORMATOR TTA-S LEGRAND 2 SZT. 

SGI ROZDZIELNIA NN GE POWER CONTROLS 1 SZT. 

 
AGREGAT 

   

EREKTA 
AGREGAT 

PRĄDOTWÓRCZY 
FV 19540 ER FOGO 1 SZT. 

 
KURTYNY POWIETRZNE 

   

EREKTA KURTYNA POWIETRZNA FRICO TYP AD220E12 4 SZT. 

 
OPRAWY 

   

EREKTA 

SM60x60-43W-
NW/Smat:LED 43W, 400K, 

PMMA Square, zasilacz 
Osram 

LUXON 1113 SZT. 

EREKTA 
PRO-IR-HD/PRO IR 

QUATTRO HD COM1 
LUXON 210 SZT. 

EREKTA 
PRO-IR-COM / PRO IR 

QUATTRP COM1 
LUXON 35 SZT. 

EREKTA PRO-HF/ PRO HF 360 LUXON 50 SZT. 
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COM1 

EREKTA 

LWPO/1/SE Oprawa 
LOVATO PO (p/t do przest. 

Otw.) LED 1h 
jednozadaniowa 

LUXON 48 SZT. 

EREKTA 

LWPO/1/SE Oprawa 
LOVATO PC (p/t do 
korytarzy) LED 1h 
jednozadaniowa 

LUXON 12 SZT. 

EREKTA 
PL/3/SE/AT/ oprawa 

awaryjna 
LUXON 29 SZT. 

EREKTA 

LVNO/1/SE/ oprawa 
LOVATO NO (n/t do przes. 

Otwartych) LED 1h 
jednozadan. 

LUXON 8 SZT. 

EREKTA 
SM60x60-ULTRA/Smart:LED 

Ultra 60x60 43 W 
LUXON 146 SZT. 

EREKTA 
SM30x60-ULTRA/Smart: 
LED Ultra 30x60 22 W 

LUXON 46 SZT. 

EREKTA 

SENAR PRACTIC 
4X18PLXEV6 ŚWIETLÓWKA 

TLX 18W 
(POMIESZCZ.TECHNICZNE) 

LENA LIGHTING 97 SZT. 

EREKTA NECTRA 15W LED 4000K LENA LIGHTING 137 SZT. 

EREKTA NECTRA 18W LED 4000K LENA LIGHTING 72 SZT. 

EREKTA 

VECTOR 2X36W 
(ARCHWIUM),  świetlówki z 
ograniczonym UV, typ TLC 

36W 

LENA LIGHTING 12 SZT. 

EREKTA 
TULIP ALU 18W T8/G13 

(TEREN) 
LENA LIGHTING 12 SZT. 

EREKTA 
INTEGRALED 1X34W 
(OŚWIETLENIE LIN.) 

LENA LIGHTING 88 SZT. 

SGI 
Oprawa oświetleniowa 

TCW060 
Philips Lighting Polska S.A. 2szt. SZT. 

SGI 
Oprawa COSMO 1x58W, 
2x58W, 2x36W, ECG-E 

ES-SYSTEM S.A. 

1x58-
155szt. 
2x58-
34szt. 

2x36-8szt. 

SZT. 

SGI Oprawa OLIMPIA AGA LIGHT S.A. 15szt. SZT. 

SGI 
Oprawa MONITOR1 IP65 

LED 
ES-SYSTEM S.A. 2szt. SZT. 

SGI 
Oprawa RONDO WALL 

2X18W IP65 
FAGERHULTS BELYSNING AB 4szt. SZT. 

SGI Oprawa MONITOR1 ES-SYSTEM S.A. 31szt. SZT. 

SGI Oprawa MONITOR1 IP65 ES-SYSTEM S.A. 1szt. SZT. 

SGI Oprawa MONITOR2 IP65 ES-SYSTEM S.A. 14szt. SZT. 

SGI Oprawa VERA ES-SYSTEM S.A. 22szt. SZT. 

Wykonawca STACJA BMS Model Ilość Jednostka 

SGI ZESTAW KOMPUTEROWY komputer PC + monitor 24' + 1 SZT. 
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drukarka 

SGI CENTRALA ALARMOWA ATS4018 UTC 1 SZT. 

SGI DRUKARKA ALARMÓW KAWKA R MEFA 1 SZT. 

SGI SZAFA RW1 + RW3 
do centrali N1/W1 + wentylatora 

WG1, W1g 
1 SZT. 

SGI SZAFA RW2 + RW4 
do centrali N2/W2 + wentylatora 

WG2, W2g 
1 SZT. 

 
MATA GRZEJNA 

   

EREKTA MATA GRZEJNA 
Mata grzejna RM-1-305  
    1900W – 1szt, 1700W 

1 KPL. 

EREKTA KABEL GRZEJNY 
Kabel grzejny Comfort Kabel 

CK-1S-30 
1 KPL. 

 
WYPOSAŻENIE 

SANITARNE    

EREKTA SUSZARKA SUSZARKA DO RĄK 20 SZT. 

 
GRZEJNIKI 

   

EREKTA GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE 
ME 500/420EL, Q=500W, 

N=500W/230V 
2 SZT. 

EREKTA GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE 
ME 500/620EL, Q=800W, 

N=800/230V 
1 SZT. 

EREKTA GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE 
ME 300/700EL, Q=500W, 

N=500W/230V 
2 SZT. 

SGI GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE CML - Meca 1000W, ATLANTIC 17 SZT. 

SGI GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE CML - Meca 500W, ATLANTIC 4 SZT. 

 
STEROWANIE 

KLIMAKONWEKTORAMI    

EREKTA STEROWNIKI 
   

EREKTA STEROWNIK STREFOWY 
sterowników strefowych TAC 

Xenta 121-FC/230 
242 SZT. 

EREKTA NASTAWNIK 
czujników strefowych 

(nastawników naściennych) 
STR400 

237 SZT. 

EREKTA STEROWNIK 
sterowników systemu VAV – 

TAC Xenta 102-B 
28 SZT. 

EREKTA PRZETWORNIKI 
przetworników CO2 (czujników 

CO2) – SCD 110 
28 SZT. 

EREKTA RUTER 
ruterów LON /IP-LOY-LIP-

3333ECTB 
2 SZT. 

EREKTA PRZEKAŹNIKI 
 

45 SZT. 

 
 

Czasookresy konserwacji systemów/urządzeń instalacji elektrycznych/teletechnicznych wg 
EREKTA 

 
1. System RFID (System Radio Frequency Identifikation, tj. automatycznej identyfikacji danych 

zapisanych w układach elektronicznych zwanych tagami) 
       Sprawdzenie w pełnym zakresie - 1 raz w roku 
2. System kolejkowy  

Sprawdzenie w pełnym zakresie - 1 raz w roku 
3. System Adio-video i nagrywania rozpraw oraz dla sali konferencyjnej, nagłośnienie 
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Sprawdzenie w pełnym zakresie - 1 raz w roku 
4. Wyposażenie punktów dystrybucji – teletechnika 

Sprawdzenie w pełnym zakresie - 2 razy w roku 
5. Wyposażenie punktów dystrybucji – elektryka (rozdzielnie piętrowe) 

              Sprawdzenie w pełnym zakresie - 2 razy w roku 
              Kontrola poprawności działania – 1 raz w miesiącu 

6. System automatyki wentylacji (sterowanie fancoilami, sterowniki, kontaktrony) 
Sprawdzenie w pełnym zakresie - 2 razy w roku 

7. System BMS  
             Sprawdzenie w pełnym zakresie – wg wytycznych SGI (INSTER) 

8. Oświetlenie podstawowe, awaryjne oraz zewnętrzne 
8.1. Sprawdzenie w pełnym zakresie - 1 raz w roku 
8.2. Zalecany stały dozór 

       9. Agregat prądotwórczy 
             1.  Sprawdzenie układu zasilania z agregatu - 2 razy w roku  

2. kontrolne załączenie agregatu bez przełączania systemu w stan zasilania z agregatu –  
1 raz w miesiącu 

 
Wykaz głównych systemów i urządzeń zawartych w dokumentacji powykonawczej SGI podlegających usłudze, 

z zaleceniami serwisowymi oraz wskazaniem systemów i urządzeń oraz częstotliwości przeglądów 
 

l.p. Produkt/urządzenie Producent/Dystrybutor Częstotliwość przeglądów 

1.  System ogrzewania kablem 
grzewczym  

Danfos/ 
Polterms Sp. z o.o. 
ul. Bartycka 26 lok. 905 
00-716 Warszawa 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przeglądy  – 2 x 
rok 
 

2.  Transformatory Legrand/Zucchini EDM Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przegląd  – co 12 
miesięcy 

3.  UPS Newave UPS System S.A. Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przegląd  – raz 
rocznie przegląd serwisu, raz 
w miesiącu ładować 
akumulatory przez 1 dobę 

 

Wszystkie wskazane w dokumentacji powykonawczej przeglądy (także poza wyżej wskazanymi) zwane okresowymi, 
technicznymi, konserwacyjnymi, sezonowymi, wizytami serwisowymi, wykonywane były na podstawie wcześniejszych 
umów. 
Wykonawca powinien wykonać powyższe czynności z częstotliwością i w ilości odpowiedniej do okresu 
obowiązywania umowy - w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  W przypadkach, w których wskazano 
wykonanie usługi jeden raz na rok,  powinna być ona wykonana w miesiącach sierpień – wrzesień w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
 

 
 

 
Część nr  IV 

 
Obsługa techniczna systemów bezpieczeństwa: sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, 
monitoringu wizyjnego (CCTV) w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie z podziałem na dwa 
zadania: 
zadanie 1 - obiekt przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, 
zadanie 2 - obiekt przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. 
 
Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczący wskazanych systemów i urządzeń należy wykonać w zakresie  
i trybie zgodnym z dokumentacją powykonawczą, określającą szczegółowo rodzaj wykonanych instalacji 
i rodzaj oraz ilości zamontowanych urządzeń. Dokumentacja powykonawcza zawiera także lokalizację 
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systemów i urządzeń, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe, szczegółowe zakresy czynności 
konserwacyjnych i przeglądów oraz wzory dokumentów do sporządzenia przez wykonawcę po zrealizowaniu 
czynności konserwacyjnych i serwisowych. 
Dokumentację powykonawczą Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu od dnia opublikowania 
ogłoszenia o zamówieniu do dnia otwarcia ofert w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy  
ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, u Pana Wojciecha Potockiego, tel.: 22 440 08 33, w dniach i godzinach 
pracy Zamawiającego, tj. pn.– pt. 8.00-16.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej w przedmiotowym zamówieniu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do skierowania do realizacji umowy osoby posiadające uprawnienia 
i kwalifikacje, o których mowa w dalszej części Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w liczbie 
niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy.  
Prace konserwacyjne objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami eksploatacji i 
konserwacji instalacji i urządzeń, zawartymi w dokumentacji powykonawczej i obejmować będą bieżącą 
konserwację polegającą na wykonywaniu wszelkich czynności służących utrzymaniu w należytym stanie 
technicznym i estetycznym oraz zagwarantowaniu należytej jakości i sprawności technicznej (prace polegające 
na wymianie jednych elementów na drugie, bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego), powierzonych do 
konserwacji systemów i urządzeń, w tym: 

1) bieżące monitorowanie stanu technicznego; 
2) okresowe przeglądy techniczne wykonywane zgodnie z dokumentacją; 
3) wymiana części zamiennych zużytych technicznie i elementów eksploatacyjnych posiadających 

określoną żywotność, w tym m. in. wymiana kontraktorów, elektrozamków, akumulatorów, zasilaczy oraz 
przycisków zwalniających elektrozamki, itp.;  

4) usuwanie usterek systemów/urządzeń; 
5) pełnienie 24 godz. pogotowia technicznego; 
6) prowadzenie rejestru zdarzeń; 
7) szkolenie z obsługi w miarę potrzeb Zamawiającego 
8) sporządzenie na potrzeby Zamawiającego wszelkich analiz, opinii, informacji, raportów w zakresie 

obsługiwanych instalacji.  
9)  

 
Zadanie 1 

 
OGÓLNE CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWE I KONSERWACYJNE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA –

SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, KONTROLI DOSTĘPU ORAZ MONITORINGU  
WIZYJNEGO (CCTV) 

 
Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje, w tym kontrola poprawności działania systemów, 
powiadamiania i rejestracji, wykonywane co 3 miesiące, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym: 
 
 
SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ  KONTROLI DOSTĘPU 
1. Sprawdzenie mocowania wszelkich urządzeń. 
2. Sprawdzenie poprawności połączeń i wymiana bezpieczników. 
3. Analiza zdarzeń z drukarki centrali alarmowej. 
4. Wymiana papieru w drukarce. 
5. Sprawdzenie działania czujek i ich wymiana. 
6.  Czyszczenie optyki czujek ruchu. 
7.  Kontrola działania przycisków napadowych i ich wymiana. 
8.  Kontrola sprawności sygnalizatorów optycznych. 
9.    Sprawdzenie zabezpieczeń sabotażowych ekspanderów i modułów zasilających. 
10.  Sprawdzenie czytników kontroli dostępu. 
11.  Sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów i ich wymiana. 
12.  Sprawdzenie sprawności radiolinii napadowej. 
13.  Sprawdzenie sprawności tablicy synoptycznej. 
14.  Aktualizacja oprogramowania komputera do wizualizacji zdarzeń. 
15.  Sprawdzenie poprawności działania systemu. 
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16.  Sprawdzenie central alarmowych, test alarmów. 
17. Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami w systemie BMS (w tym: kontrola parametrów pracy 

urządzeń systemu, odczyty historii). 
18.  Prowadzenie książki serwisowej. 
 
SYSTEM  MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV) 
1. Sprawdzenie mocowania wszelkich urządzeń. 
2. Sprawdzenie działania kamer – korekta ustawień. 
3. Sprawdzenie działania monitorów – korekta ustawień. 
4. Czyszczenie monitorów. 
5. Czyszczenie optyki kamer. 
6. Sprawdzenie poprawności działania rejestratorów i zmiana parametrów. 
7. Sprawdzenie układów awaryjnego zasilania. 
8. Prowadzenie książki serwisowej. 
 
Poza ww. zakresem prac do Wykonawcy należeć będzie: 
1. Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu systemów oraz elementów wyposażenia 

systemów (w tym m.in.: odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, akumulatorów, itp.). 
2.  Każdorazowo po wymianie odcinków przewodów systemu, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji 

wraz z protokołem pomiarowym.  
3. Modyfikowanie i tworzenie stref systemu kontroli dostępu wg. potrzeb zgłaszanych przez 

Zamawiającego.  
4.  Powiadamianie użytkownika obiektu i Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych  nieprawidłowościach,  

stawianie  wniosków  o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń uległych 
awarii. 

Zgłoszenia awarii i usterek przyjmowane będą podczas dyżuru usługi pogotowia technicznego pełnionego 
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez wykwalifikowanego pracownika. 

 
Teletechnicze niskoprądowe systemy bezpieczeństwa: 

a) system CCTV- monitorowanie wejścia głównego, wjazdu do garażu, ciągów komunikacyjnych  
w garażu, obszarów wzdłuż fasad budynku, wejścia od ul. Czerniakowskiej i Sali operacyjnej, kas, 
czytelni akt, hollu - odbiór na monitorach w pomieszczeniu ochrony, 

b) system SWiN – ochrona nadzorowanych przestrzeni przed windami i klatkami schodowymi,  
w pomieszczeniach podlegających ochronie, poziomych ciągach komunikacyjnych, serwerowni, 
punktach dystrybucyjnych, kontraktrony w drzwiach wejściowych oraz we włazie dachowym, przyciski 
alarmowe w pokojach wiceprezesów, prezesów, sekretariatach, salach rozpraw, kasach, biurze 
podawczym i w pomieszczeniu informacji, 

c) system KD – (oparty na technologii kart zbliżeniowych) sterujący wejściami kontrolowanymi:  wejścia 
do pomieszczeń - rejestrujący wejście i wyjście, wejścia do budynku (bramki uchylne) oraz 
zamontowane ale obecnie nie działające - wjazd do garażu, wejście do pionowych ciągów 
komunikacyjnych w garażu, wejścia do poziomych ciągów komunikacyjnych na piętrach, 

d) system kontroli wartowników. 
Serwisowe kody dostępu udostępnione zostaną Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
 
System monitoringu wizyjnego (CCTV) 
 
      Zestawienie materiałów CCTV 

Nr. Ilość Opis 

1. 24 Kamera kopułkowa 1/3" CCD, Internal Sync. 

2. 8 Kamera zewnętrzna kolorowa w obudowie  1/3" SONY Double Scan CCD 

3. 2 Rejestrator cyfrowy 16-kanałowy z kompresją MPEG4 

4. 4 Monitor kolorowy 19" LCD  

 
System sygnalizacji włamania i napadu 
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     Zestawienie materiałów SSWiN 

Nr Opis Ilość 

1. Czujka PIR, procesorowa 62 

2. Czujka magnetyczna, szczelina: 20mm 18 

3. Przycisk antynapadowy ręczny, wyjście: NO/NC 114 

4. Centrala alarmowa GALAXY 504-3A, 0-504 linii 1 

5. Klawiatura do GALAXY, wyświetlacz LCD 2x16 znaków  1 

6. Koncentrator RIO  27 

 
      System kontroli dostępu 
 
     Zestawienie materiałów KD 

Nr Opis Ilość 

1. Sterowniki STAR 22 

2. Zasilacz PS2 22 

3. Panel WIRO 88 

4. Zasilacz Roger 88 

5. Czytnik 352 

6. Kontaktron 337 

7. Elektrozaczep 356 

8. Przycisk wyjścia 346 

9. Przycisk ewakuacyjny 360 

   
System sygnalizacji kontroli dostępu zbudowany jest w oparciu o elementy firmy Honeywell. 
 
Bramki uchylne DFE – 4 szt. (gwarancja do  listopada 2017 r., przeglądy płatne co 6 miesięcy. Najbliższy 
przegląd - 3.02.2017 r.) 
System sterowania bramkami uchylnymi: 
- Zasilacz impulsowy 24 V 
- Moduły czytników Viro 
- Moduł sterownika STAR II, 
- Moduł Komunikacyjny COBOX  
- Czytniki kart w formacie Wiegland zamontowany w 3 bramkach uchylnych Easy Gate firmy  

DFE Sp. z. o.o. 
Gwarancja: firma Kron udziela 36 miesięcy gwarancji od listopada 2016 r. na dostarczone urządzenia KD 
do bramek i ich montaż. 
 
Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających: 
1. Kwalifikacje do wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub 

konserwator instalacji), w tym: 
  1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym: 

  a)  dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV,  
b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i 

zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 
  2) potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji systemów: 

a) włamania i napadu, 
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b) kontroli dostępu, 
c) monitoringu wizyjnego; 

  3) przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS. 
2.  Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli  

co najmniej „poufne”, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zm.), wystawione zgodnie ze wzorem określonym w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń 
bezpieczeństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 220 ze zm.), ważne w okresie wykonywania 
umowy.  

3.  Aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie 
uprawniającym do instalowania i konserwacji  systemów alarmowych klasy co najmniej SA4,  zgodnie z  
normą PN-ISO/IEC 17799 „Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji”, PN-I-07799-
2 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji”, PN-93 E 08390/14 „Systemy alarmowe”. 

4.  Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia dla osoby wykonującej prace  
i co najmniej dla 1 (jednej) osoby nadzorującej prace licencję pracownika zabezpieczenia technicznego 
II stopnia, zgodnie  z  ustawą  z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 ze zm.), dla osób wykonujących prace przy konserwacji systemów 
zabezpieczeń. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień określonych w ust. 1 pkt 1, tj. na stanowisku 
eksploatacji i na stanowisku dozoru. W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby 

 
Zadanie 2 

 
OGÓLNE CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWE I KONSERWACYJNE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 

SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, KONTROLI DOSTĘPU ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO 
 

SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU  (SWiN) ORAZ  KONTROLI DOSTĘPU (KD) 
1. Sprawdzenie mocowania wszelkich urządzeń. 
2. Sprawdzenie poprawności połączeń i wymiana bezpieczników. 
3. Analiza zdarzeń z drukarki centrali alarmowej. 
4. Wymiana papieru w drukarce. 
5. Sprawdzenie działania czujek i ich wymiana. 
6. Czyszczenie optyki czujek ruchu. 
7. Kontrola działania przycisków napadowych i ich wymiana. 
8. Kontrola sprawności sygnalizatorów optycznych. 
9. Sprawdzenie zabezpieczeń sabotażowych ekspanderów i modułów zasilających. 
10. Sprawdzenie czytników kontroli dostępu. 
11. Sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów i ich wymiana. 
12. Sprawdzenie sprawności radiolinii napadowej. 
13. Sprawdzenie sprawności tablicy synoptycznej. 
14. Aktualizacja oprogramowania komputera do wizualizacji zdarzeń. 
15. Sprawdzenie poprawności działania systemu. 
16. Sprawdzenie central alarmowych, test alarmów. 
17. Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami w systemie BMS (w tym: kontrola parametrów pracy 

urządzeń systemu, odczyty historii). 
18. Prowadzenie książki serwisowej. 

 
SYSTEM  MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV) 
1.  Sprawdzenie mocowania wszelkich urządzeń. 
2.  Sprawdzenie działania kamer – korekta ustawień. 
3.  Sprawdzenie działania monitorów – korekta ustawień. 
4.  Czyszczenie monitorów. 
5.  Czyszczenie optyki kamer. 
6.  Sprawdzenie poprawności działania rejestratorów i zmiana parametrów. 
7.  Sprawdzenie układów awaryjnego zasilania. 
8.  Prowadzenie książki serwisowej. 
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Poza ww. zakresem prac do Wykonawcy należeć będzie, o ile nie obejmą tego zakresu warunki 
gwarancji: 
1.  Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu systemów oraz elementów 

wyposażenia systemów (w tym m.in.: odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew, akumulatorów, 
itp.). 

2.   Każdorazowo po wymianie odcinków przewodów systemu, dokonywanie właściwych pomiarów 
instalacji wraz z protokołem pomiarowym.  

3.  Modyfikowanie i tworzenie stref systemu kontroli dostępu wg. potrzeb zgłaszanych przez 
Zamawiającego.  

 
Teletechniczne niskoprądowe systemy bezpieczeństwa: 
1) system CCTV- monitorowanie wejścia głównego, wjazdu do garażu, ciągów komunikacyjnych  

w garażu, obszarów wzdłuż fasad budynku, wejścia od ul. Czerniakowskiej i Sali operacyjnej,  czytelni 
akt, hollu - odbiór na monitorach w pomieszczeniu ochrony, 

2) system SWiN – ochrona nadzorowanych przestrzeni przed windami i klatkami schodowymi,  
w pomieszczeniach podlegających ochronie, poziomych ciągach komunikacyjnych, serwerowni, 
punktach dystrybucyjnych, kontaktrony w drzwiach wejściowych oraz we włazie dachowym, przyciski 
alarmowe w pokojach wiceprezesów, prezesów, sekretariatach, salach rozpraw, kasach, biurze 
podawczym i w pomieszczeniu informacji, 

3) system KD – (oparty na technologii kart zbliżeniowych) sterujący wejściami kontrolowanymi: wjazd do 
garażu, wejście do pionowych ciągów komunikacyjnych w garażu, wejścia do poziomych ciągów 
komunikacyjnych na piętrach, wejścia do pomieszczeń - rejestrujący wejście i wyjście, 

4) system kontroli wartowników. 
 
Serwisowe kody dostępu udostępnione zostaną Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
 
Systemy i zestawienie urządzeń i materiałów 
 

Wykonawca System SWiN Model Ilość Jednostka 

EREKTA/SGI CENTRALA SSWIN centrala alarmowa ATS4018 1 SZT. 

SGI MAGISTRALA DANYCH RS485 2 SZT. 

EREKTA INTERFEJSY 
zestaw interfejsów do centrali ATS-

IP-KIT 
2 SZT. 

SGI INTERFEJSY 
zestaw interfejsów do centrali 

ATS1801, ATS1809 
1 SZT. 

EREKTA EL.CENTRALI 
moduł rozszerzenia pamięci 

centrali ATS1830 
2 SZT. 

EREKTA 
Moduł zbierania danych 

(podcentrala), 8-wejść, 8-
wyjść 

ATS1201 9 SZT. 

SGI 
Moduł zbierania danych 

(podcentrala), 8-wejść, 8-
wyjść 

ATS1201 2 SZT. 

EREKTA 
Moduł 8-wejść do centrali 

i ekspandera 
ATS1202 20 SZT. 

SGI 
Moduł 8-wejść do centrali 

i ekspandera 
ATS1202 2 SZT. 

EREKTA Manipulator LCD (4 linie) ATS1111 3 SZT. 

SGI Manipulator LCD (4 linie) ATS1111 2 SZT. 

SGI AKUMULATOR akumulator bezobsługowy 17Ah 3 SZT. 

SGI KONTAKTRON 
kontaktron wpuszczany, szczelina 

25mm 
1 szt. 

EREKTA Czujka ruchu PIR EV100 19 SZT. 
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Wykonawca System SWiN Model Ilość Jednostka 

SGI Czujka ruchu PIR EV100 23 SZT. 

EREKTA 
Czujka ruchu dualna 

(PIR+MW+AM) 
DD1012AM 9 SZT. 

EREKTA 
Czujka ruchu dualna 

(PIR+MW) 
DD1012PI 67 SZT. 

EREKTA Czujka stłuczeniowa AD 700AM 34 SZT. 

EREKTA 
Przycisk napadowy 

ręczny 
HB191 50 SZT. 

EREKTA 
Sygnalizator optyczno-

akustyczny 
AI673 1 SZT. 

SGI 
Sygnalizator optyczno-

akustyczny 
AI673 1 SZT. 

EREKTA Akumulator 12V, 7Ah 
 

1 SZT. 

EREKTA Akumulator 12V, 17Ah 
 

9 SZT. 

 
System CCTV 

   

EREKTA SERWER 
Wizyjny serwer sieciowy, NMS 

NVR 7 RACK, NOVUS 
3 SZT. 

EREKTA PLATFORMA 
platforma sprzętowa, NMS Client 7, 

NOVUS 
3 SZT. 

EREKTA KAMERA 
SZYBKOOBROTOWA IP 

NVIP-2DN6020SD-2P NOVUS 1 SZT. 

EREKTA Kamera kompaktowa IP NVIP-2DN5001C-1P, NOVUS 8 SZT. 

EREKTA Obudowa zewnętrzna CHW270P/IP66, NOVUS 8 SZT. 

EREKTA Obiektyw kamer YV2.8x2.8SA-SA2, NOVUS 8 SZT. 

EREKTA Kamera kopułowa IP NVIP-TDN4401V/IR/2MPx, NOVUS 11 SZT. 

EREKTA Kamera kopułowa IP NVIP-2DN4001V/IRH-2P, NOVUS 44 SZT. 

EREKTA Klawiatura + joystick DCZ, Videotec 2 SZT. 

EREKTA Switch zarządzany GS1910-24HP, ZyXEL 6 SZT. 

EREKTA Switch zarządzany GS2200-24, ZyXEL 1 SZT. 

EREKTA Switch światłowodowy MGS-3712F, ZyXEL 1 SZT. 

EREKTA 
MULTI-MODE 

TRANSCEIVER LC GIBIC 
SFPSXD, ZyXEL 12 SZT. 

EREKTA MONITOR LCD 40" ME 40B, SAMSUNG 4 SZT. 

 
System KD 

   

EREKTA 
CENTRALA ALARMOWA 

KD 
ATS4018, UTC Fire & Security 9 SZT. 

EREKTA 
Zestaw interfejsów do 

centrali 
ATS1801 + ATS1809, UTC Fire & 

Security 
9 SZT. 

EREKTA 
Moduł rozszerzenia 

pamięci do centrali 1MB 
ATS1830, UTC Fire & Security 9 SZT. 

EREKTA Karta zbliżeniowa Hi-Tag2 ATS1475, UTC Fire & Security 600 SZT. 

EREKTA 
Drukarka kart 
zbliżeniowych 

ZEBRA ZXP1 1 SZT. 

EREKTA Manipulator LCD (4 linie) ATS1111, UTC Fire & Security 18 SZT. 
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Wykonawca System SWiN Model Ilość Jednostka 

EREKTA Kontroler dostępu 4 drzwi ATS1250, UTC Fire & Security 7 SZT. 

EREKTA 
Moduł 8 wejść 
(ekspander) 

ATS1202, UTC Fire & Security 67 SZT. 

EREKTA 
KONTRLOLER 4 DRZWI 

Z ZASILACZEM + 
AKUMULATOR + MODUŁ 

ATS1251, UTC Fire & Security 67 SZT. 

EREKTA KONTROLER WIND ATS1260, UTC Fire & Security 2 SZT. 

EREKTA 
Moduł 8 wyjść 

przekaźnikowych NO-NC 
ATS1811, UTC Fire & Security 4 SZT. 

EREKTA Czytnik kart zbliżeniowy ATS1192, UTC Fire & Security 298 SZT. 

EREKTA Czujnik drzwiowy stykowy MC340, Alarmtech 248 SZT. 

EREKTA 
Zaczep 

elektromagnetyczny 
drzwiowy do drzwi ppoż. 

E7R  -  E9139, eff-eff 60 SZT. 

EREKTA 
Zaczep 

elektromagnetyczny 
drzwiowy rewersyjny 

YB37-12D-S, ASSA ABLOY 192 SZT. 

EREKTA Przycisk otwarcia drzwi ACA001, UTC Fire & Security 246 SZT. 

EREKTA 
Przycisk awaryjnego 

otwarcia drzwi 
DMN700G, UTC Fire & Security 265 SZT. 

EREKTA 
BRAMKA KONTROLI 

DOSTĘPU 
EASY GATE SG, DFE Security 3 SZT. 

EREKTA 
KOMPUTER PC 

KONTROLI DOSTĘPU 
HP 1 SZT. 

EREKTA 
STACJA 

PRZYZNAWANIA 
KONTROLI DOSTĘPU 

OPTIMUS 1 SZT. 

EREKTA Puszka połączeniowa Puszka połączeniowa PUW-30, W2 234 SZT. 

EREKTA Akumulator 12V, 7Ah 
 

9 SZT. 

EREKTA Akumulator 12V, 17Ah 
 

7 SZT. 

EREKTA Akumulator 12V, 24Ah 
 

69 SZT. 

EREKTA 
Zasilacz bramki 12V z 
akumulatorem 17Ah 

APS-1012, Satel 2 SZT. 

EREKTA 
Przycisk awaryjnego 

otwarcia bramek 
DMN700G, UTC Fire & Security 1 SZT. 

SGI MODUŁ KD ATS1250, UTC Fire & Security 7 SZT. 

SGI AKUMULATOR BS129N, akumulator bezobsługowy 8 SZT. 

SGI Czytnik kart zbliżeniowy ATS1192, UTC Fire & Security 33 SZT. 

SGI PRZYCISK WYJŚCIA ACA001, UTC Fire & Security 1 SZT. 

SGI 
PRZYCISK WYJŚCIA 

AWARYJNEGO 
DMN700G, UTC Fire & Security 17 SZT. 

SGI ELEKTROZACZEP RTR, elektrozaczep rewersyjny 6 SZT. 

SGI KONTAKTRON SD70, kontaktron wpuszczany 6 SZT. 

SGI KONTAKTRON-OKNO TAPV 10 BI 276 SZT. 

 
DOMOFONY 
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Wykonawca System SWiN Model Ilość Jednostka 

SGI 
CENTRALA 

DOMOFONOWA 
YC300 BPT 1 KPL. 

SGI 
DOMOFONY-
JEDNOSTKA 

ZEWNĘTRZNA 

PŁYTA FRONTOWA PANELU 
AUDIO HPC1ST GH, BPT 

2 SZT. 

SGI INTERFEJSY MODUŁ INTERFEJSU HIA30, BPT 2 SZT. 

 
Czasookresy konserwacji systemów/urządzeń instalacji elektrycznych/teletechnicznych wg firmy EREKTA 

Instalacja SSWiN, KD, CCTV (System Sygnalizacji Włamania i Napadu, System Kontroli Dostępu (w tym 
bramki kl. II), System Telewizji Dozorowej)  
1. Sprawdzenie częściowe - 4 razy w roku  
2. Sprawdzenie w pełnym zakresie - 2 razy w roku 
 
Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje osoby, posiadające poniżej określone kwalifikacje 
zawodowe, doświadczenie i wykształcenie: 
a)  (monter lub konserwator instalacji), aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo 

kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), 
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w 
zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: 

 -  dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,  
 - aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania  

i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 
b)  (monter lub konserwator instalacji), aktualne w okresie  wykonywania umowy świadectwo 

kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające 
do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: 

 -  dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,  
 - aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania  

i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 
c)  co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemów włamania  

i napadu; 
d) co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemów kontroli dostępu; 
e)    co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemów monitoringu wizyjnego; 
f)     co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemów BMS; 
g) uprawnienia do instalowania i konserwacji  systemów alarmowych klasy co najmniej SA3, zgodnie z 

normą PN-ISO/IEC 17799 „Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji”, PN-I-
07799-2 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji”, PN-93 E 08390/14 „Systemy 
alarmowe”, potwierdzone aktualnym w okresie wykonywania umowy świadectwem (certyfikatem) 
odbytego szkolenia w ww. zakresie; 

h)  1 (jedną) osobę wykonującą prace i 1 (jedną) osobę nadzorującą prace,  wpisane na listę 
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie  z  ustawą  z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 ze zm.), dla osób 
wykonujących prace przy konserwacji systemów zabezpieczeń;  

i) każda z osób skierowanych do wykonywania zamówienia powinna posiadać poświadczenie 
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, 
zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2016 r., poz. 1167 ze zm.), wystawione zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa (tekst 
jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 220 ze zm.), ważne w okresie wykonywania umowy oraz świadectwo 
ukończenia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień określonych w lit. a i lit. b, tj. na 
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stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru. W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne 
osoby. 
 
Wykaz głównych systemów i urządzeń zawartych w dokumentacji powykonawczej SGI podlegających usłudze, 

z zaleceniami serwisowymi oraz wskazaniem systemów i urządzeń oraz częstotliwości przeglądów 
 

l.p. Produkt/urządzenie Producent/Dystrybutor Częstotliwość przeglądów 

1.  Elementy systemu SWiN oraz KD UTC Fire & Security Sp. z 
o.o. 
ul. Sadowa 8 
80-771 Gdańsk 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją. Przegląd  – co 12 
miesięcy 

2.  Elementy systemu domofonów ADD-Dystrybutor BPT 
Ul. Ząbkowska 18 
03-735 Warszawa 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przegląd  – co 12 
miesięcy 

3.  Elementy systemu przyzywowego Teletronika 
ul. Leśna 10/73 
43-374 Buczkowice 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przegląd  – co 6 
miesięcy 
 

4.  Elementy systemu Automatyki, 
HVAC 

ES-System S.A. Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przeglądy 
sezonowe – 2 x rok 

 

Wszystkie wskazane w dokumentacji powykonawczej przeglądy (także poza wyżej wskazanymi) zwane okresowymi, 
technicznymi, konserwacyjnymi, sezonowymi, wizytami serwisowymi, wykonywane były na podstawie wcześniejszych 
umów.  
Wykonawca powinien wykonać powyższe czynności z częstotliwością i w ilości odpowiedniej do okresu 
obowiązywania umowy - w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  W przypadkach, w których wskazano 
wykonanie usługi jeden raz na rok,  powinna być ona wykonana w miesiącach sierpień – wrzesień w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Część nr V 
 

Obsługa techniczna systemów przeciwpożarowych i SUG w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie 
z podziałem na dwa zadania: 
zadanie 1 - obiekt przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, 
zadanie 2 - obiekt przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. 
 
Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczący wskazanych systemów i urządzeń należy wykonać w zakresie  
i trybie zgodnym z dokumentacją powykonawczą, określającą szczegółowo rodzaj wykonanych instalacji  
i rodzaj oraz ilości zamontowanych urządzeń. Dokumentacja powykonawcza zawiera także lokalizację 
systemów i urządzeń, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe, szczegółowe zakresy czynności 
konserwacyjnych i przeglądów oraz wzory dokumentów do sporządzenia przez wykonawcę po zrealizowaniu 
czynności konserwacyjnych i serwisowych. 
Dokumentację powykonawczą Zamawiający udostępni Wykonawcy do wglądu od dnia opublikowania 
ogłoszenia o zamówieniu do dnia otwarcia ofert w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy  
ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, u Pana Wojciecha Potockiego, tel.: 22 440 08 33, w dniach  
i godzinach pracy Zamawiającego, tj. pn.– pt. 8.00-16.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.  
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej w przedmiotowym zamówieniu. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do skierowania do realizacji umowy osoby posiadające uprawnienia 
i kwalifikacje, o których mowa w dalszej części Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,  
w liczbie niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy.  
Prace konserwacyjne objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą zgodnie z instrukcjami eksploatacji i 
konserwacji instalacji i urządzeń, zawartymi w dokumentacji powykonawczej i obejmować będą bieżącą 
konserwację polegającą na wykonywaniu wszelkich czynności służących utrzymaniu w należytym stanie 
technicznym i estetycznym oraz zagwarantowaniu należytej jakości i sprawności technicznej (prace polegające 
na wymianie jednych elementów na drugie, bez konieczności odtwarzania stanu pierwotnego), powierzonych do 
konserwacji systemów i urządzeń w  tym: 
1)  bieżące monitorowanie stanu technicznego; 
2) okresowe przeglądy techniczne wykonywane zgodnie z dokumentacją; 
3) wymiana części zamiennych zużytych technicznie i elementów eksploatacyjnych posiadających określoną 

żywotność;  
4) usuwanie   usterek  systemów/urządzeń; 
5) pełnienie 24 godz. pogotowia technicznego; 
6) prowadzenie rejestru zdarzeń; 
7) szkolenie z obsługi w miarę potrzeb Zamawiającego, 
8) sporządzenie na potrzeby Zamawiającego wszelkich analiz, opinii, informacji, raportów w zakresie 

obsługiwanych instalacji.  
 

 
Zadanie 1 

 
ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY 

DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 
zawierającej obowiązki administracji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: 
1. Utrzymanie obiektu i pomieszczeń w stanie zgodnym z obowiązującymi wymaganiami 

przeciwpożarowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zasad porządku i składowania. 
2. Znajomość charakterystyki pożarowej materiałów i wyrobów pożarowo-niebezpiecznych, znajdujących 

się na terenie budynku. 
3. Prowadzenie dokumentacji dot. przeglądów, konserwacji, urządzeń i instalacji technicznych ppoż. w 

obiekcie. 
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4. Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów pożarowych i instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego, w tym w miarę potrzeb szkolenie pracowników ochraniających obiekt w 
zakresie obsługi systemu ppoż. 

5. Utrzymanie instalacji przeciwpożarowej (sygnalizacji pożaru, hydrantów przeciwpożarowych, SUG i 
innych) w stałej sprawności, pozostałych instalacji w stanie technicznym nie stwarzającym zagrożenia 
pożarowego, jak również prowadzenia dokumentacji technicznej instalacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami eksploatacyjnymi. 

6. Nadzór nad prowadzonymi pracami pożarowo-niebezpiecznymi (spawanie, lutowanie, cięcie, 
przelewanie cieczy palnych itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.  

7. Bezzwłoczne podejmowanie działań w przypadku: 
1) zaistnienia nieprawidłowego stanu instalacji, maszyn i urządzeń grożącego powstaniem pożaru, 
2) awarii instalacji przeciwpożarowej, 
3) stwierdzenia, że prace określone wyżej (ust. 6) prowadzone są niezgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, 
4) wystąpienia innych nieprawidłowości naruszających bezpieczeństwo pożarowe. 

8. Realizacja wniosków i zaleceń organów ochrony przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

9. Utrzymanie w odpowiednim stanie podręcznego sprzętu gaśniczego, wyposażenia hydrantów, 
rozmieszczenia tablic i znaków informacyjnych oraz instrukcji alarmowania. 

10. Utrzymanie w odpowiednim stanie dróg ewakuacyjnych w gmachu zapewniających bezpieczną 
ewakuację ludzi i mienia oraz dróg dojazdowych do budynku.  

11. Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego co najmniej raz na 2 lata, powiadamiania PSP o terminie działań. 

 
OGÓLNE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH SYSTEMÓW 

NISKOPRĄDOWYCH - SYGNALIZACJI PPOŻ. I INSTALACJI ROZGŁASZANIA PRZEWODOWEGO 
 

1. SAP 
Centrala SAP w pomieszczeniu ochrony na poziomie 0 – typu XLS 60 (2 sztuki) - instalacja sygnalizacji 
pożaru przez centralę i system zarządzania realizuje automatycznie następujące funkcje wykonawcze 
związane z prowadzeniem akcji ewakuacyjnej: 
1) alarm akustyczny, 
2) odblokowanie drzwi znajdujących się pod kontrolą dostępu, 
3) zamknięcie bram, drzwi pożarowych i dymowych, 
4) zamknięcie klap pożarowych w kanałach wentylacyjnych, 
5) zamknięcie bram pożarowych w garażu dla uzyskania podziału powierzchni na właściwe strefy 

pożarowe, 
6) sprowadzenie wind na parter, zablokowanie drzwi w pozycji otwartej, 
7) otworzenie klap dymowych na szczytach klatek, 
8) zapalenie czerwonego światła na wjeździe do garażu, 
9) zamknięcie bram prowadzących do garażu, 
10) wysterowanie nadajnika monitorowania pożarowego do Państwowej Straży Pożarnej, 
11) reakcje czujek optycznych dymu – 699 sztuk. 

 
W  budynku zainstalowany został system optyczno-akustyczny Honeywell z sygnalizatorami typu 
EMA 24 SRSS (66 szt.). 
 
2. Do Wykonawcy należeć będzie: 
  1) Utrzymanie powierzonych do konserwacji instalacji i urządzeń w pełnej sprawności technicznej 

 i użytkowej. 
  2) Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane raz na trzy miesiące oraz naprawy 

systemów. 
  3) Usuwanie zgłoszonych i stwierdzonych w czasie przeglądu, usterek i uszkodzeń w urządzeniach  

i instalacjach. 
  4) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonego lub zużytego osprzętu systemów. 
  5) Sprawdzanie i wymiana  uszkodzonych lub zużytych elementów wyposażenia systemów. 
  6) Sprawdzanie i wymiana uszkodzonych odcinków przewodów, kabli, rur, koryt, listew. 
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  7) Sprawdzanie  stanu  zabezpieczenia  złączy przed dostępem osób postronnych  i  przyłączy  do   
budynku. 

  8) Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami w systemie BMS (w tym m.in.: kontrola parametrów pracy 
urządzeń systemu, odczyty historii). 

  9) Każdorazowo po wymianie odcinka przewodów systemu, dokonywanie właściwych pomiarów instalacji 
wraz z protokołem pomiarowym.  

  10) Powiadamianie użytkownika obiektu i Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach,  
stawianie  wniosków  o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i urządzeń grożących 
awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika. 

11) Uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych. 
 
W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia 
awarii przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu– do 1 godz. od chwili zgłoszenia  a także 
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego.  
Zgłoszenia awarii i usterek przyjmowane będą podczas dyżuru telefonicznego pełnionego 24 godziny na 
dobę przez wykwalifikowanego i uprawnionego pracownika. 
 
Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do 
wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator 
instalacji), w tym: 
  1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym: 

  a)  dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,  
b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i 

zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV; 
  2) potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji systemów sygnalizacji ppoż.; 
  3) przeszkolenie w zakresie obsługi systemu BMS.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień określonych w pkt 1, tj. na stanowisku 
eksploatacji i na stanowisku dozoru. W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby. 

 
CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 

I PRZEGLĄDY TECHNICZNE INSTALACJI SUG (STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO) 
 
dot. czynności konserwacyjnych związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu 
technicznego urządzeń i instalacji, zapewniających sprawne funkcjonowanie układów oraz elementów 
wchodzących w skład, SUG typu KD-200 na gaz FM-200, zabezpieczającego dwie serwerownie  
i archiwum w części wschodniej obiektu przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.  
Zainstalowano trzy systemy SUG: 
1) Serwerownia SO  – 30 m

2
, 

2) Serwerownia SR  – 30 m
2
, 

3) Archiwum -2   – 300 m
2
. 

System SAP przyjmuje informacje z SUG i uruchamia odpowiednie sekwencje na budynku, ale są to 
systemy działające autonomicznie. 
Konieczna jest koordynacja konserwacji pomiędzy konserwatorem SAP i SUG. 
W systemie KD-200 jest część hydrauliczna Kidde i część sterująca Polon Alfa. Konserwuje się cały 
system, gdyż jest to system nierozłączny. 
 
Zakres czynności: 

1. Przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane jeden raz na kwartał, zgodnie z zaleceniami 
producenta urządzeń, w tym m.in.:  

1) test czujników ciśnienia, 
2) sprawdzenie elektrycznych głowic sterujących, 
3) kontrola węży giętkich, 
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4) przegląd dysz, 
5) przegląd i sprawdzenie urządzeń współpracujących (klapy odciążające, klapy odcinające), 
6) test systemu sterowania gaszeniem, 
7) test sygnalizatorów pożaru, 
8) sprawdzenie instalacji elektrycznej, 
9) sprawdzenie akumulatorów, 
10) wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych zgodnie z instrukcjami i dokumentacją          

techniczno-ruchową systemu. 
2. Naprawę wszelkich usterek wykrytych podczas przeglądów oraz wymianę części i podzespołów  

(niesprawnych lub zużytych technicznie). 
3. Naprawy polegające na usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego awarii, powstałych w czasie 

eksploatacji urządzeń, w tym wymianę wadliwych części i podzespołów. 
4. Usługę całodobowego pogotowia technicznego, z czasem reakcji do 4 godzin roboczych od chwili 

zgłoszenia awarii. 
 
Warunki wykonania usługi: 
1. Czynności związane z przeglądami codziennymi i miesięcznymi przedmiotowych instalacji wykonuje 

użytkownik systemu. 
2. Wykonawca zobowiąże się do wykonania usługi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów 
cieplarnianych oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów 
ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane w zakresie mającym 
zastosowanie do przedmiotu zamówienia. 

 
3. Do wykonania usługi Wykonawca skieruje osoby posiadające: 

  1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.  
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do 
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i na 
stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: 
a)  dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,  
b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej  regulacji, sterowania 

i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV; 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień, tj. na stanowisku eksploatacji i 
na stanowisku dozoru. W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby; 

2) dokument stwierdzający wymagane uprawnienia, tj. certyfikaty serwisowe lub równoważne 
dokumenty, wystawione na osobę lub firmę, która wykonywać będzie usługę, wystawione przez 
producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela w Polsce, w zakresie serwisowania i napraw 
systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia – aktualne świadectwo (certyfikat) 
odbytego szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów, konserwacji i napraw systemu 
SUG KD-200 na gaz FM-200; 

3) uprawnienia potwierdzone certyfikatem, określone w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o 
substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 
cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony 
przeciwpożarowej. 

4. Zakres usługi nie obejmuje czynności polegającej na uzupełnianiu lub ponownym napełnieniu 
zbiorników gazem. 

5. Naprawy nie objęte zakresem zamówienia, wykonywane będą na podstawie odrębnego zlecenia 
wykonania naprawy. 

6. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i zachowanie 
prawidłowych parametrów technicznych objętych zamówieniem urządzeń. W przypadku 
nieprawidłowego wykonania usługi Wykonawca zobowiąże się do pokrycia kosztów naprawy lub 
wymiany na nowy, uszkodzonego z przyczyn leżących po jego stronie, sprzętu. 

7. Serwis prowadzony  będzie w oparciu o oryginalne części i podzespoły producentów urządzeń 
podlegających konserwacji. 
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CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE 

URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO 
 

Przez urządzenia przeciwpożarowe rozumie się urządzenia przeciwpożarowe określone w § 2 ust. 1 pkt 9 
Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,  poz. 719). 
 
Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym  
i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w PN dotyczących urządzeń 
przeciwpożarowych i gaśnic w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi nie 
rzadziej niż raz w roku (Dz. U. j.w.). 
 
Zakres przeglądu  i konserwacji  instalacji sygnalizacji pożaru: 
1.Centrala wraz z podstawowym zasilaniem: 

a) sprawdzenie działania centralki, jej mocowania stan techniczny i parametry (zgodnie z DTR), 
b) sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych, 
c) sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa lub wymiana przycisków manipulatorów żarówek, 

zamków i szyb, 
d) sprawdzenie stanu i ewentualna naprawa podłączeń linii dozorowych, stanu pakietów i paneli  

w centralce wraz z wymianą lub naprawą pakietów uszkodzonych, 
e) czyszczenie centralki i jej gniazd stykowych. 

2. Awaryjne źródła zasilania: 
a) sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów, sprawdzenie pojemności akumulatorów, 
b) sprawdzenie automatycznego przełącznika na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia 

sieci 230 V, 
c) czyszczenie akumulatorów, konserwacja połączeń elektrycznych. 

3. Linie dozorowe i sygnalizacyjne: 
a) sprawdzenie stanu technicznego przewodów, zamocowań, 
b) sprawdzenie stanu prawidłowości połączeń we wszystkich punktach technologicznego przerwania 

linii, 
c) usunięcie zauważonych uszkodzeń linii powstałych podczas ich normalnej eksploatacji, 
d) sprawdzenie działania każdej linii dozorowej poprzez losowo wybrany sygnalizator pożaru za 

pomocą imitatora dymu, płomienia, temperatury a w przypadku przycisku poprzez uruchomienie 
ręczne. 

4. Ręczne i automatyczne sygnalizatory pożaru:  
a) sprawdzanie stanu technicznego i zamocowania (czujek, przycisków, wskaźników zadziałania itp.), 

naprawa ewentualnych uszkodzeń, 
b) sprawdzanie poprawności działania wszystkich czujek i sygnalizatorów za pomocą imitatorów 

pożaru, 
c) usuwanie zanieczyszczeń, sprawdzenie i regulacja progu czułości czujek izotopowych, ewentualna 

ich wymiana. 
5. Urządzenia dodatkowe: 

a) sprawdzenie działania zewnętrznych urządzeń sygnalizacyjnych a także przeciw pożarowych klap  
i innych urządzeń sterowanych sygnałem pożarowym z centralki sygnalizacji pożaru. 

6. Czujki optyczne dymu, ilość 660 szt.: 
a) okresowe sprawdzenie poprawności działania czujek zgodnie z wymogami Państwowej Agencji 

Atomistyki (PAA), 
b) wymiana zużytych czujek i ich utylizacja przez osoby uprawnione przez PAA, 
c) prowadzenie stosownego rejestru zgodnie z wymogami PAA, 

7. Przekaźnik sygnału radiowego o zagrożeniu pożarowym: 
a) zawarcie stosownej umowy z koncesjonowaną stacją monitorowania pożarów (NOMA, FALCK), 
b) bieżąca konserwacja nadajnika. 

Uwagi dodatkowe: 
a) naprawa uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub zdarzeń losowych na koszt użytkownika 

wymaga ustaleń wysokości kosztów z Zamawiającym, 
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b) Wykonawca (konserwator) odnotowuje wykonane czynności konserwacyjno-naprawcze  
w książce przeglądów technicznych i kontroli systemu alarmowego przechowywanej przez 
użytkownika obiektu przy centralce oraz własnym protokole potwierdzonym przez użytkownika 
systemu. Potwierdzony protokół stanowi podstawę do rozliczeń z Zamawiającym. 

 
Zakres przeglądu  i konserwacji  hydrantów i zaworów hydrantowych: 

1) całkowite rozwinięcie węża hydrantowego i poddanie go ciśnieniu, sprawdzając miernikiem 
ciśnienie i wydajność, 

2) sprawdzenie wychylenia zwijadła wężowego i jego obracania, 
3) sprawdzenie zacisków i taśmowania węży, 
4) wymiana zbitych szybek w drzwiczkach hydrantowych, 
5) wymiana uszkodzonych zamków w drzwiczkach hydrantowych,  
6) sporządzenie stosownej dokumentacji i kontrolek przeglądu, 
7) raz na 5 lat poddawanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych 

zgodnie z PN dot. konserwacji hydrantów wewnętrznych, 
8) przegląd pompowni przeciwpożarowej. 

 
Zakres przeglądów i napraw gaśnic: 
Przegląd: 
1. Oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek), 

a) dla gaśnic o pojemności zbiornika powyżej 6 dcm
3
 sprawdzanie ważności legalizacji Urzędu 

Dozoru Technicznego, 
b) sprawdzanie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego, 
c) sprawdzenie stanu zamocowania lub lokalizacji, 
d) naklejenie kontrolki z datą następnego badania. 

2. Naprawa: 
a) sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia ich wymiana, 
b) napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymiana, 
c) wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym w razie konieczności, 
d) w razie potrzeby malowanie zbiornika i wymiana oznakowania, 
e) naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu. 

Stan techniczny gaśnicy po naprawie musi odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który producenci 
otrzymali certyfikat. 
Zakres przeglądów przeciwpożarowych klap dymowych: 
1)  otwarcie klapy, sprawdzanie prawidłowości pracy urządzenia: 

a) sprawdzenie i ewentualne przesmarowanie okuć, 
b) sprawdzenie okuć, 

2) oględziny zewnętrzne wszystkich elementów, 
3) sprawdzenie działania centrali sterowniczej przy zamkniętych klapach w trybie testowym, 
4) smarowanie uszczelek pastą przeciwzamarzającą w okresie zimowym, 
5) naklejanie kontrolki dokonanego przeglądu, 
6) ręczne zamknięcie z przycisku wentylacyjnego, 
7) zamknięcie klap automatyką pogodową, 
8) pomiary elektryczne. 
 
Zakres przeglądu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: 

 sprawdzenie stanu technicznego lamp wyposażonych w moduły do zasilania awaryjnego, 

 testowanie, sprawdzanie i regulacja parametrów instalacji zgodnie z: 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze 
zm.), PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, PN EN 50172:2005 
Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń 
dostarczoną przez producenta w trakcie wykonywanych przeglądów, 

 wizualne sprawdzenie kontrolki wskaźnika potwierdzającego, że lampa/znak jest w gotowości, 

 sprawdzenie zamocowań, czystości i kompletności lamp/znaków, 
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 sprawdzenie natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej oraz w pobliżu każdego urządzenia 
przeciwpożarowego i przycisku alarmowego, 

 sprawdzenie czasów uruchamiania się oświetlenia ewakuacyjnego po zaniku napięcia, 

 sprawdzenie czasów  osiągnięcia wymaganego natężenia, 

 sprawdzenie czasów długości działania po zaniku napięcia, 

 sporządzenie graficznego zestawienia awaryjnego oświetlania ewakuacyjnego z uwzględnieniem ich 
rozmieszczenia na poszczególnych kondygnacjach, 

 sprawdzenie prawidłowości działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 
 
Zakres przeglądu drzwi przeciwpożarowych oraz bram ppoż.: 

 ogólna kontrola wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu, 

 kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe), 

 ocena swobody ruchu skrzydła, 

 kontrola kompletności i poprawności osadzenia uszczelek, 

 kontrola prawidłowości funkcji zamykania drzwi, 

 kontrola poprawności działania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), 

 weryfikacja siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacja samozamykacza, 

 kontrola prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, 

 sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, 

 kontrola i ew. regulacja pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, 

 kontrola funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, 

 kontrola zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, 

 kontrola osadzenia ościeżnicy. 
 

Urządzenia ppoż.    

Urządzenie Typ Ilość Producent 

Hydranty wewnętrzne 
 20 szt. 

12 szt. 
Gras HW-25W-KP 
GRAS HW-52 

Hydranty zewnętrzne  2 szt.  

Gaśnice  32 szt.  

Klapy dymowe 
 2 szt. MERCOR MCR 

PROLIGHT PLUS 

Klapy ppoż. w systemach 
wentylacji 

Ei-120 77 szt. GRAFIT 

Bramy pożarowe 
 1 szt. MARTECH MARC- 

P160 

Drzwi pożarowe  43 szt. Domoferm LF531, 621 

Zestaw hydrantowy   1 szt. KSB 

Oświetlenie ewakuacyjne 
  Zasilany z rozdzielni 

piętrowych 

System „na jasno” , 3h   

Oprawy 
zasilanie: 
230V/bateryjne 3h 

193 szt.  
HYBRYD PRYMAT 

 
W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia 
awarii przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu– do 1 godz. od chwili zgłoszenia  a także 
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego.  

 
Wykonanie usługi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń 
przeciwpożarowych powinny być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, 
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dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów. W związku 
z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do wykonania zamówienia taką liczbę 
osób, jaka jest niezbędna do starannego, należytego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, 
odpowiednio do wskazanego zakresu, w tym osobę posiadającą świadectwo (certyfikat) odbytego 
szkolenia w zakresie uprawniającym do przeglądów i konserwacji urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego - 
hydrantów wewnętrznych. 

 
 

Zadanie 2 
 

ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONAWCY 
DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 
zawierającej obowiązki administracji w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: 
1. Utrzymanie obiektu i pomieszczeń w stanie zgodnym z obowiązującymi wymaganiami 

przeciwpożarowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zasad porządku i składowania. 
2. Znajomość charakterystyki pożarowej materiałów i wyrobów pożarowo-niebezpiecznych, znajdujących 

się na terenie budynku. 
3. Prowadzenie dokumentacji dot. przeglądów, konserwacji, urządzeń i instalacji technicznych ppoż.  

w obiekcie. 
4. Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów pożarowych i instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego, w tym w miarę potrzeb szkolenie pracowników ochraniających obiekt  
w zakresie obsługi systemu ppoż. 

5. Utrzymanie instalacji przeciwpożarowej (sygnalizacji pożaru, hydrantów przeciwpożarowych, SUG  
i innych) w stałej sprawności, pozostałych instalacji w stanie technicznym nie stwarzającym zagrożenia 
pożarowego, jak również prowadzenia dokumentacji technicznej instalacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami eksploatacyjnymi. 

6. Nadzór nad prowadzonymi pracami pożarowo-niebezpiecznymi (spawanie, lutowanie, cięcie, 
przelewanie cieczy palnych itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.  

7. Bezzwłoczne podejmowanie działań w przypadku: 
a) zaistnienia nieprawidłowego stanu instalacji, maszyn i urządzeń grożącego powstaniem pożaru, 
b) awarii instalacji przeciwpożarowej, 
c) stwierdzenia, że prace określone wyżej (ust. 6) prowadzone są niezgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, 
d) wystąpienia innych nieprawidłowości naruszających bezpieczeństwo pożarowe. 

8. Realizacja wniosków i zaleceń organów ochrony przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

9. Utrzymanie w odpowiednim stanie podręcznego sprzętu gaśniczego, wyposażenia hydrantów, 
rozmieszczenia tablic i znaków informacyjnych oraz instrukcji alarmowania. 

10. Utrzymanie w odpowiednim stanie dróg ewakuacyjnych w gmachu zapewniających bezpieczną 
ewakuację ludzi i mienia oraz dróg dojazdowych do budynku.  

11. Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego co najmniej raz na 2 lata, powiadamia PSP o terminie działań. 

 
CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE I PRZEGLADY TECHNICZNE 

URZĄDZEŃ I SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO 
 
Przez urządzenia przeciwpożarowe rozumie się urządzenia przeciwpożarowe określone w § 2 ust. 1 pkt 9 
Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,  poz. 719). 
 
Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym  
i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w PN dotyczących urządzeń 
przeciwpożarowych i gaśnic w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi nie 
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rzadziej niż raz w roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,  poz. 719). 
 
1) Dotyczy instalacji SSP, DSO, oddymiania grawitacyjnego: 

 kontynuacja (lub założenie, jeśli nie ma) książki eksploatacji instalacji poszczególnych systemów 

 wykonywanie przeglądów technicznych instalacji 

 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądów (na własny koszt) 

 wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem pełnej sprawności i bezawaryjnej pracy systemów 
ppoż., 

 usuwania na bieżąco wszelkich awarii instalacji ppoż. zgłaszanych przez Zamawiającego na czynny 
całodobowo nr telefonu serwisowego, 

 powiadamianie użytkownika obiektu i Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych 
nieprawidłowościach,  stawianie  wniosków  o ewentualne wyłączenie z eksploatacji części instalacji i 
urządzeń grożących awarią lub niebezpiecznych dla użytkownika, 

 uporządkowanie miejsca po wykonywanych pracach konserwacyjnych. 
 
2) Dotyczy czynności przy przeglądzie systemu sygnalizacji ppoż. (SSP): 

 testowanie, sprawdzanie i regulacja parametrów central i instalacji zgodnie z PKN-CEN/TS 54-
14:2009 oraz DTR urządzeń dostarczoną przez producenta w trakcie wykonywanych przeglądów 

 sprawdzanie stanu zasilania podstawowego i rezerwowego systemów, przez zasymulowanie zaniku 
napięcia i prace centrali na zasilaniu rezerwowym, pomiary napięć 

 sprawdzenie funkcjonowania wszystkich elementów systemu (czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze 
pożarowe, sygnalizatory akustyczne, elementy kontrolno-sterujące, elementy automatyki izolatory 
zwarć itp.) 

 sprawdzenie i naprawa linii dozorowych, demontaż i montaż elementów pętlowych i kontrola 
poprawności reakcji centrali (zwarcia i przerwy w pętli) 

 sprawdzenie realizowania przez system sygnalizacji pożaru funkcji monitorujących i sterujących ocena 
wizualna stanu technicznego elementów systemu  

 czyszczenie elektroniki wewnątrz central, czyszczenie obudów przycisków ROP demontaż  
i czyszczenie czujek sygnalizujących bądź dających oznaki zabrudzenia, czyszczeniu układów 
optycznych czujek 

 pomiar napięć i prądu ładowania akumulatorów centrali sygnalizacji pożaru, pomiary pojemności 
akumulatorów centrali 

 wymiana akumulatorów w odstępach czasu nie przekraczających zaleceń producenta baterii 

 programowanie central w przypadku usterek bądź błędów  

 wymiana taśm do druku 

 sprawdzenie i kontrola systemów współdziałających i zintegrowanych z systemem sygnalizacji pożaru: 
kontrola dostępu, klapy pożarowe, dźwiękowy system ostrzegawczy, klapy dymowe, stałe urządzenia 
gaśnicze, sterowanie windami, bramy pożarowe w garażach 

 zawarcie stosownej umowy z koncesjonowaną stacją monitorowania pożarów (NOMA, FALCK), 
bieżąca konserwacja nadajnika. 

 
3) Dotyczy kontroli klap dymowych działających w systemie elektrycznym: 

 testowanie, sprawdzanie i regulacja parametrów instalacji zgodnie polskimi normami 
i DTR urządzeń dostarczoną przez producenta w trakcie wykonywanych przeglądów 

 otwarcie wszystkich klap 

 optyczne sprawdzenie wszystkich klap 

 sprawdzenie i ewentualna regulacja i smarowanie siłowników 

 smarowanie uszczelek pastą przeciwzamarzająca w okresie zimowym 

 sprawdzenie mocowań 

 sprawdzenie i uzupełnienie smarowania łożysk 

 oczyszczenie wszystkich podzespołów 

 sprawdzenie i naprawa linii dozorowych 

 sprawdzenie działania centrali sterowniczej w przypadku instalacji automatycznej 

 sprawdzenie stanu uszczelek okiennych 

 wymiana wszystkich elementów uszkodzonych lub nadmiernie zużytych 
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 uruchomienie i zamknięcie z przycisków wentylacyjnych, oddymiania oraz z zadziałania czujki 

 pomiary elektryczne 

 wymiana akumulatorów w odstępach czasu nie przekraczających zaleceń producenta baterii. 
 

4)  Dotyczy czynności przy przeglądzie dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO): 

 przeprowadzanie testów poprawnego działania systemu (wyzwolenie systemu) 

 w trybie automatycznym, sterowanie z systemu SAP oraz sprawdzenie zadziałania systemu z 
Pulpitu Ewakuacyjnego, mikrofonu strażaka 

 sprawdzenie poprawności zapisanego komunikatu ewakuacyjnego 

 przegląd głośników pod względem stanu technicznego, dostępności oraz słyszalności i 
zrozumiałości komunikatów 

 sprawdzenie zamocowań głośników oraz tras kablowych do elementów trwałych konstrukcji budynku 

 sprawdzaniu ciągłości linii dozorowych 

 dokonaniu pomiarów natężenia dźwięku sygnałów ostrzegawczych oraz pomiaru szumu otoczenia 

 dokonaniu sprawdzenia wyrazistości i zrozumiałości mowy 

 czyszczeniu wzmacniaczy, zasilaczy, odtwarzaczy z kurzu. 
 
W przypadku zaistnienia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia 
awarii przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu– do 1 godz. od chwili zgłoszenia  a także 
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego.  
Zgłoszenia awarii i usterek przyjmowane będą podczas dyżuru telefonicznego pełnionego 24 godziny na 
dobę przez wykwalifikowanego i uprawnionego pracownika. 
 
Do konserwacji ww. instalacji Wykonawca skieruje pracowników posiadających kwalifikacje do 
wykonywania zawodu w zakresie instalacji objętych zakresem zamówienia (monter lub konserwator 
instalacji), w tym: 
  1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym: 

  a)  dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,  
b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i 

zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV; 
  2) potwierdzoną (zaświadczeniem) znajomość obsługi i konserwacji systemów sygnalizacji ppoż. 

Dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji oddymiania grawitacyjnego 
  3) Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na przechowywanie i obrót źródłami 

promieniowania jonizującego (czujki jonizacyjne). 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień określonych w pkt 1, tj. na stanowisku 
eksploatacji i na stanowisku dozoru. W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby 
 
Wykaz urządzeń. 

Wykonawc
a 

URZĄDZENIA MODEL ILOŚĆ JEDNOSTKA 

 
DSO 

   

EREKTA WZMACNIACZ 
wzmacniacz mocy 2x650W ABT-

PA2650B, AMBIENT 
4 SZT. 

EREKTA UKŁAD STERUJĄCY 
menadżer systemu master ABT-

ONE8M, AMBIENT 
1 SZT. 

EREKTA UKŁAD STERUJĄCY 
Menadżer systemu Slave ABT-

ONE8S, AMBIENT 
1 SZT. 

EREKTA ZASILACZ SYSTEMOWY 
menadźer zasilania ABT-PSM48, 

AMBIENT 
1 SZT. 

EREKTA ZASILACZ SYSTEMOWY zasilacz 48V ABTPS48800, 1 SZT. 
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AMBIENT 

EREKTA MIKROFON STRAŻAKA ABT-PM, AMBIENT 1 SZT. 

EREKTA GŁOŚNIK 
głośnik sufitowy DELF 165PP, 

6W,100W, PARTNER 
532 SZT. 

EREKTA GŁOŚNIK 
głośnik ścienny WAC 165PP, 6W, 

100W, PARTNER 
36 SZT. 

EREKTA GŁOŚNIK 
głośnik projektorowy DWA-10PP, 

10W, 100W, PARTNER 
28 SZT. 

  SAP       

EREKTA 

 
CENTRALA 

SYGNALIZACJI 
POŻAROWEJ 

EST-3, Mikroprocesorowa 
centralka, 10 pętli dozorowych, 

UTC Fire & Security 
2 SZT. 

EREKTA Moduł konwersji danych Protocessor, UTC Fire & Security 1 SZT. 

EREKTA Optyczny detektor dymu 
Optyczna czujka dymu SIGA-PSI , 

UTC Fire & Security 
487 SZT. 

EREKTA Optyczny detektor dymu 
Optyczna czujka dymu SIGA-PSI , 

UTC Fire & Security 
430 SZT. 

EREKTA 
Wskaźnik zadziałania 

detektora 
Wskaźnik zadziałania SIGA-LED, 

UTC Fire & Security 
430 SZT. 

EREKTA 
Gniazdo czujki z 
izolatorem zwarć 

Gniazdo z izolatorem zwarć SIGA-
IB, UTC Fire & Security 

487 SZT. 

EREKTA 
Gniazdo czujki bez 

izolatora 
Gniazdo bez izolatora SIGA-SB, 

UTC Fire & Security 
430 SZT. 

EREKTA 
Nadmiarowo-różniczkowy 

detektor temperatury 
Czujka ciepła kl. 1 SIGA-HRSI z 
gniazdem, UTC Fire & Security 

13 SZT. 

EREKTA 
Ręczny ostrzegacz 

pożarowy 
Ręczny ostrzegacz pożarowy SIGI-

271, UTC Fire & Security 
43 SZT. 

EREKTA Izolator zwarć 
Izolator zwarć SIGA-IM, UTC Fire & 

Security 
19 SZT. 

EREKTA Moduł monitorujący 
Moduł 2-wejścia SIGA-CT2, UTC 

Fire & Security 
285 SZT. 

EREKTA Moduł sterujący 
Moduł 1-wyjścia SIGA-CR, UTC 

Fire & Security 
312 SZT. 

EREKTA 
Zasilacz p.poż. 230V/24V 

7A 
230V AC / 24V DC 7A, MERAWEX 

Sp. z o.o. 
6 SZT. 

EREKTA 
Zasilacz p.poż 230V/24V 

5A 
230V AC / 24V DC 5A, MERAWEX 

Sp. z o.o. 
6 SZT. 

EREKTA Akumulator 12V, 24Ah 12 SZT. 

EREKTA Akumulator 12V 12 SZT. 

EREKTA Akumulator 
BS132N - 12V, 45Ah, UTC Fire & 

Security 
10 SZT. 

EREKTA 
Elektrotrzymacz 

podłogowy 
CSA 1369, 490N, AFG 24 SZT. 

EREKTA Centrala RZN4408K 
Centrala oddymiania i 

przewietrzania, 2 grupy, D+H 
2 SZT. 

EREKTA 
Przycisk oddymiania RT-

42U 
Przycisk oddymiania, D+H 6 SZT. 

EREKTA 
Przycisk przewietrzania 

LT-43 
Przycisk przewietrzania, D+H 2 SZT. 

SGI 
CENTRALA 

SYGNALIZACJI 
POŻAROWEJ 

EST-3, Mikroprocesorowa 
centralka, 10 pętli dozorowych, 

UTC Fire & Security 
1 SZT. 
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SGI Moduł monitorujący 
SIGA-CT2-Moduł 2-wejścia SIGA-

CT2, UTC Fire & Security 
121 SZT. 

SGI Moduł sterujący 
SIGA-CR-Moduł 1-wyjścia SIGA-

CR, UTC Fire & Security 
58 SZT. 

SGI Moduł sterujący 
SIGA-CC1-Moduł 1-wyjścia SIGA-

CR, UTC Fire & Security 
13 SZT. 

SGI CZUJKA CIEPŁA SIGA-HRSI 1 SZT. 

SGI CZUJKA DYMU SIGA-PSI 107 SZT. 

SGI 
CZUJKI 

WSPÓŁPRACUJĄCE 
SIGA-SB 77 SZT. 

SGI GNIAZDO CZUJKI SIGA-IB 31 SZT. 

SGI 
Ręczny ostrzegacz 

pożarowy 
SIGI-271 14 SZT. 

SGI Izolator zwarć SIGA-IM 8 SZT. 

  ODDYMIANIE       

SGI 
CENTRALA 

ODDYMIANIA 
RZN 4408-M D+H 1 SZT. 

 
Czasookresy konserwacji systemów/urządzeń instalacji elektrycznych/teletechnicznych wg  firmy 

EREKTA 
 

1. Instalacja DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy)  
1.  Sprawdzenie wszystkich elementów systemu - raz w roku (w czterech etapach) 
1.2. Sprawdzenie układu zasilania awaryjnego - 2 razy w roku  
1.3. Sprawdzenie poprawności działania centrali DSO oraz mikrofonów strażaka - 4 razy w roku  
1.4. Sprawdzenie zadziałania systemu - 4 razy w roku 

2. Instalacja SAP (Sygnalizacji Pożarowej) 
2.1. Sprawdzenie działania wszystkich elementów systemu - raz w roku (w czterech etapach)  
2.2. Sprawdzenie monitoringu (łączności z PSP i centrum monitoringu) - 4 razy w roku  
2.3. Sprawdzenie działania scenariusza pożarowego - 4 razy w roku 

3. System Oddymiania 
3.1. Wymagany jest przegląd 2 razy w roku (zalecany 4 razy) 

 
 

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 
I PRZEGLĄDY TECHNICZNE INSTALACJI SUG (STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO) 

dot. czynności konserwacyjnych związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu 
technicznego urządzeń i instalacji, zapewniających sprawne funkcjonowanie układów oraz elementów 
wchodzących w skład SUG INERGEN zabezpieczającego serwerownię zlokalizowaną na I piętrze  
w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie.  
 
Serwerownię o powierzchni ok. 25 m

2 
wyposażono w stałe urządzenie gaśnicze INERGEN. 

Gaśnicze działanie INERGEN polega na redukcji tlenu w powietrzu pomieszczenia z 21% obj. do ok. 14% 
obj. i poniżej. Zadanie to w systemie INERGEN spełniają argon i azot. 
W przypadku pożaru następuje automatyczne wyzwolenie gazu z butli do wszystkich przestrzeni 
pomieszczenia gaszonego. Równocześnie uruchamiana jest sygnalizacja alarmowa. 
Dodatkowo istnieje możliwość wyzwolenia instalacji przyciskiem ręcznym START zamontowanym 
przed wejściem do pomieszczeń oraz wydłużenie czasu ewakuacji przyciskiem STOP zamontowanym  
w pomieszczeniu. 
Stężenie gaśnicze jest uzyskiwane w czasie do 60 sekund od momentu rozpoczęcia wyzwalania gazu. 
System jest sterowany centralą systemu sygnalizacji pożaru w budynku - IGNIS 1520M. 
 
Zakres czynności: 
Przeglądy techniczne i konserwacje wykonywane jeden raz na kwartał, zgodnie z zaleceniami 
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producenta urządzeń, w tym m.in.:  
1) test czujników ciśnienia, 
2) sprawdzenie elektrycznych głowic sterujących, 
3) kontrola węży giętkich, 
4) przegląd dysz, 
5) przegląd i sprawdzenie urządzeń współpracujących (klapy odciążające, klapy odcinające), 
6) test systemu sterowania gaszeniem, 
7) test sygnalizatorów pożaru, 
8) sprawdzenie instalacji elektrycznej, 
9) sprawdzenie akumulatorów, 
10) wykonywanie czynności konserwacyjnych i serwisowych zgodnie z instrukcjami  

i dokumentacją techniczno-ruchową systemu, 
12) sprawdzenie siłowników elektromagnetycznych, 
11) sprawdzenie szczelności pomieszczenia. 
Zakres usługi nie obejmuje czynności polegającej na uzupełnianiu lub ponownym napełnieniu 
zbiorników gazem. 

 
Wykaz urządzeń SUG: 

  URZĄDZENIA MODEL ILOŚĆ JEDNOSTKA 

EREKTA CENTRALA GASZENIA GAZEM 1520M IGNIS, POLON-ALFA Sp. z o.o. 
1 SZT. 

EREKTA CZUJKI OPTYCZNA CZUJKA DYMU DOR-40, 
POLON-ALFA Sp. z o.o. 8      SZT. 

EREKTA BUTLE ZE ŚRODKIEM 
GAŚNICZYM 

BUTLE 80-300 INERGEN, FIRE EATER 
2 SZT. 

EREKTA WSKAŹNIK WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA WZ-31, 
POLON-ALFA Sp. z o.o. 4 SZT. 

EREKTA Przycisk START Gaszenie  Polon-Alfa PU-61 1 SZT. 

EREKTA Przycisk STOP Gaszenie  Polon-Alfa PW-61 1 SZT. 

EREKTA Sygnalizator Akustyczno  SA-K7 1 SZT. 

EREKTA Sygnalizator Akustyczno-optyczny 
zewnętrzny SW-1 

zewnętrzny SW-1 1 SZT. 

EREKTA Klapa Odciążająca  Gryfit VX-5 1 SZT. 

 
Do wykonania usługi Wykonawca skieruje osoby posiadające: 

  1) aktualne w okresie wykonywania umowy świadectwo kwalifikacyjne, określone w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji  
i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, 
montażu, kontrolno-pomiarowym: 

      a)  dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,  
      b) aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej  regulacji, sterowania  

i zabezpieczeń urządzeń i instalacji  elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV; 
2) dokument stwierdzający wymagane uprawnienia, tj. certyfikaty serwisowe lub równoważne dokumenty, 

wystawione na osobę lub firmę, która wykonywać będzie usługę, wystawione przez producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela w Polsce, w zakresie serwisowania i napraw systemów i urządzeń 
objętych przedmiotem zamówienia – aktualne świadectwo (certyfikat) odbytego szkolenia w zakresie 
uprawniającym do przeglądów, konserwacji i napraw systemu SUG INERGEN. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia w/w uprawnień kreślonych w pkt 1, tj. na stanowisku 
eksploatacji i na stanowisku dozoru. W takim przypadku ww. funkcje muszą pełnić dwie różne osoby. 
 
Zakres przeglądu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego: 

 sprawdzenie stanu technicznego lamp wyposażonych w moduły do zasilania awaryjnego 

 testowanie, sprawdzanie i regulacja parametrów instalacji zgodnie z: 
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rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r.,  
poz. 1422 ze zm.), PN EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, PN EN 
50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, dokumentacją techniczno-ruchową  
urządzeń dostarczoną przez producenta w trakcie wykonywanych przeglądów, 

 wizualne sprawdzenie kontrolki wskaźnika potwierdzającego, że lampa/znak jest w gotowości, 

 sprawdzenie zamocowań, czystości i kompletności lamp/znaków, 

 sprawdzenie natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej oraz w pobliżu każdego urządzenia 
przeciwpożarowego i przycisku alarmowego, 

 sprawdzenie czasów uruchamiania się oświetlenia ewakuacyjnego po zaniku napięcia, 

 sprawdzenie czasów  osiągnięcia wymaganego natężenia, 

 sprawdzenie czasów długości działania po zaniku napięcia, 

 sporządzenie graficznego zestawienia awaryjnego oświetlania ewakuacyjnego z uwzględnieniem 
ich rozmieszczenia na poszczególnych kondygnacjach, 

 sprawdzenie prawidłowości działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 
 
Zakres przeglądu drzwi przeciwpożarowych: 

 ogólna kontrola wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu, 

 kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi (tabliczki znamionowe), 

 ocena swobody ruchu skrzydła, 

 kontrola kompletności i poprawności osadzenia uszczelek, 

 kontrola prawidłowości funkcji zamykania drzwi, 

 kontrola poprawności działania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe), 

 weryfikacja siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacja samozamykacza, 

 kontrola prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja, 

 sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, 

 kontrola i ew. regulacja pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi, 

 kontrola funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja, 

 kontrola zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących, 

 kontrola osadzenia ościeżnicy. 
 
Zakres przeglądu  i konserwacji  hydrantów i zaworów hydrantowych: 

 całkowite rozwinięcie węża hydrantowego, 

 sprawdzenie ciśnienie i wydajność hydrantów, 

 sprawdzenie wychylenia zwijadła wężowego i jego obracania, 

 sprawdzenie zacisków i taśmowania węży, 

 wymiana zbitych szybek w drzwiczkach hydrantowych, 

 wymiana uszkodzonych zamków w drzwiczkach hydrantowych,  

 sporządzenie stosownej dokumentacji i kontrolek przeglądu 

 raz na 5 lat poddawanie próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych 
zgodnie z PN dot. konserwacji hydrantów wewnętrznych, 

 przegląd pompowni przeciwpożarowej. 
 

Zakres przeglądów i napraw gaśnic: 
1) Przegląd: 

 oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek) 

 dla gaśnic o pojemności zbiornika powyżej 6 dcm3 sprawdzanie ważności legalizacji Urzędu Dozoru 
Technicznego 

 sprawdzanie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego 

 sprawdzenie stanu zamocowania lub lokalizacji 

 naklejenie kontrolki z datą następnego badania. 
 

2) Naprawa: 

 sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia ich wymiana 

 napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymiana 
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 wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym w razie konieczności, 

 w razie potrzeby malowanie zbiornika i wymiana oznakowania 

 naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu. 
Stan techniczny gaśnicy po naprawie musi odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który producenci 
otrzymali certyfikat. 
Wykaz gaśnic, hydrantów, klap dymowych, bram pożarowych, opraw oświetlenia awaryjnego, klap 
pożarowych, bram pożarowych. 
 

Urządzenie Ilość Producent 

Hydranty wewnętrzne 20 szt. 
12 szt. 

Gras HW-25W-KP 
GRAS HW-52 

Hydranty zewnętrzne 2 szt. Hydranty podlegają dozorowi  
konserwatora. Jeśli awaria dotyczy MPWiK 
administrator zgłasza ten fakt 
odpowiedzialnym za usunięcie awarii. 

Gaśnice 32 szt./SGI 
44 
szt./EREKTA 

 

Klapy dymowe 2 szt. MERCOR MCR PROLIGHT PLUS 

Klapy ppoż. w 
systemach wentylacji EI 
120 

130 szt. MERCOR 

Bramy pożarowe 3 szt. MARTECH MARC- P160 

Drzwi pożarowe 43 szt. Domoferm LF531, 621 

Zestaw hydrantowy 1 kpl COR-3 MVIE 803/VR-P WILO 

Oprawy ewakuacyjne 29 szt. PL/3/SE/AT zasilane z rozdzielni 
piętrowych 

Oprawy awaryjne 68 szt. LOVATO LED 1h 

 
Wykaz głównych systemów i urządzeń zawartych w dokumentacji powykonawczej SGI podlegających usłudze, 

z zaleceniami serwisowymi oraz wskazaniem systemów i urządzeń oraz częstotliwości przeglądów 
 

l.p. Produkt/urządzenie Producent/Dystrybutor Częstotliwość przeglądów 

1.  Klapy ppoż.  Mercor S.A. 
ul. Grzegorza z Sanoka 2 
Gdańsk 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przeglądy  – 2 x 
rok 

2.  Hydranty wewnętrzne i zewnętrzny  Supron 3 
ul. Czachowskiego 4 
26-600 Radom 
 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przegląd  – 1 x rok 
 

3.  Elementy systemu pożarowego  UTC Fire & Security Sp. z 
o.o. 
ul. Sadowa 8 
80-771 Gdańsk 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przegląd  – co 6 
miesięcy 

4.  Elementy systemu Oddymiania D+H Polska Sp. Z o.o. 
Ul. Polanowicka 54 
51-180 Wrocław 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przegląd  – co 6 
miesięcy 

5.  Klapy dymowo-wentylacyjne Mercor S.A. 
ul. Grzegorza z Sanoka 2 
Gdańsk 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją Przegląd 
techniczne i czynności 
konserwacyjne – co 6 
miesięcy 

6.  Brama wjazdowa oraz bramy 
pożarowe w garażu wraz z 

Horman/ 
Astrum-Wibram Iwona 

Użytkowanie zgodnie z 
Instrukcją, m.in. w 



Sąd Okręgowy w Warszawie   
Przetarg nieograniczony powyżej 135.000 euro  
„Świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie 
przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie” 
Zamówienie numer ZP/OG/40/16. 

Strona 109 z 162 
 

podkonstrukcją Wołyńska 
Ul. Szpitalna 45 
05-802 Pruszków 

częstotliwości: 1 x miesiąc 
Przegląd  – co 6 miesięcy 
 

 

Wszystkie wskazane w dokumentacji powykonawczej przeglądy (także poza wyżej wskazanymi) zwane okresowymi, 
technicznymi, konserwacyjnymi, sezonowymi, wizytami serwisowymi, wykonywane były na podstawie wcześniejszych 
umów.  
Wykonawca powinien wykonać powyższe czynności z częstotliwością i w ilości odpowiedniej do okresu 
obowiązywania umowy - w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  W przypadkach, w których wskazano 
wykonanie usługi jeden raz na rok,  powinna być ona wykonana w miesiącach sierpień – wrzesień w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże pracowników świadczących dostawę 
do nie fotografowania, szkicowania terenu i budynku oraz zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 
dotyczących zasad bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie. Zobowiązanie zawierać będzie formę 
pisemną wg. załączonego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 a do szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia. 
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Załącznik Nr 1a do  
Szczegółowego opisu  

przedmiotu zamówienia 

 
 

 

ZOBOWIĄZANIE 

 

 

Ja niżej podpisany: 

 .................................................................................................................................................... 

            (imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości) 

 

zobowiązuję się do: 

1. przestrzegania zakazu fotografowania, filmowania oraz utrwalania w inny sposób obrazu budynku 

znajdującego się przy ul. Czerniakowskiej 100/100A* w Warszawie, 

2. przestrzegania regulaminów, instrukcji i procedur obowiązujących na terenie obiektu Sądu 

Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100/100A* w Warszawie, 

3. zachowania w tajemnicy informacji i treści dokumentów uzyskanych w związku z wykonywanym 

przedmiotem umowy. 

 
 

*właściwe zaznaczyć 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
Załącznik Nr 2 do umowy 

Oferta przetargowa dla Zamawiającego:  
Sąd Okręgowy w Warszawie  

al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa 
- Część nr I 

 
Niżej podpisani ....................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................. 

(nazwa i siedziba Wykonawcy)  

działającego w oparciu o wpis do  
 
…………………………………………………………………………………………………….…………………,  
 
pod nr ……………………………………..  
 
REGON:..................................................., NIP:...................................................................................   
 
tel. .....................................................................   fax. ………………................................................... 
 
strona internetowa .......................................................... e-mail .................................................. 
 
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/OG/40/16  
w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na świadczenie usługi 
administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu 
Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie, składamy niniejszą 
ofertę: 
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części nr I, tj. świadczenie usługi 

administrowania obiektami Sądu Okręgowego w Warszawie, za cenę: 
 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
obejmujące trzy zadania: 

1) administrowanie obiektem przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, mieszczącym komórki 
organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, za cenę: 
 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
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w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
 
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
 
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……), 
 

2) administrowanie obiektem przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, mieszczącym komórki 
organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, za cenę: 
 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
 
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
 
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……), 
 

3) administrowanie częścią wspólną nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, która 
stanowi współwłasność Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu Okręgowego w Warszawie, 
zarządzaną na podstawie porozumienia pomiędzy Stronami przez Sąd Okręgowy w Warszawie, 
za cenę: 

 

bez podatku VAT : ......................... zł, 

 

 (słownie: ...............................................................................................................................),  

 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 

 

 (słownie: ..............................................................................................................................),  

 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
 
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
 
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……). 
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2. Oświadczamy, iż osoba skierowana przez nas do realizacji usługi, o której mowa w Rozdziale VIII pkt 3  
lit. b specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia: 

 będzie/nie będzie*  zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pełen etat oraz   

 będzie/nie będzie* posiadała  ………..letnie (minimum 3 letnie)** doświadczenie zawodowe  
w administrowaniu obiektami użyteczności publicznej.  

*Właściwe zaznaczyć. 
**W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze doświadczenia osoby skierowanej, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca skieruje do 
realizacji usługę osobę posiadającą minimalne wymagane przez Zamawiającego doświadczenie i w takim przypadku nie przyzna 
punktów.  
Nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia zawodowego niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy 
Wykonawca zaoferuje doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe 
wyliczenie doświadczenia zawodowego, przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w innym przypadku przyjmie, że Wykonawca 
wskazał minimalny wymagany przez Zamawiającego okres doświadczenia zawodowego dla osoby skierowanej do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak 
również w nim nie ujęte, a bez których nie można w sposób należyty wykonać przedmiotu zamówienia.  

4. Oświadczamy, iż przyjmujemy do wiadomości, że składając ofertę na część nr I przedmiotu 
zamówienia nie możemy złożyć oferty na pozostałe części zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie 24 miesięcy, od dnia 
podpisania umowy. 

6. Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji jakości na wykonane naprawy wynikające z umowy oraz 
naprawy na odrębne zlecenie na okres 6 miesięcy od daty wykonania usługi, a w przypadku 
dostarczenia koniecznych do wykonania umowy materiałów, części zamiennych (podzespołów itp.) 
gwarancji na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie krótszy niż 12 
miesięcy, liczonej od daty wykonania naprawy, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego w 
„Protokole konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”. 

7. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 
4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy 
się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości:                  
 

 ……………....................................... w formie ....................................................................... 
9. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.  

10. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości: 
  

………………………………….. zł  

 

(słownie:……………..…………………………………………………………….………………………………) 

i posiadać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200.000,00 zł oraz do systematycznego 

przedłużania ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia. 

11. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 
Zamawiającego. 

12. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty,  
do nadzorowania realizacji zamówienia, jest:  

        
      ........................................................, tel.: ......................................................................  
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13. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy Podwykonawcom (należy podać nazwy 
(firm) Podwykonawców) z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II ust. 1 pkt 8 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 
1) …………………………………………………………………………………………………………, 
 
2) …………………………………………………………………………………………………………, 

 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
w następującym zakresie: 
1) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) ………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
*  W wypadku niewskazania zakresu powierzonych Podwykonawcom prac, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie 
powierza wykonania niniejszego zamówienia Podwykonawcom. 

14. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty: 
 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług*  
 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług*:  
 

nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….  

nazwa:………………………………………………………wartość:……………………………………… 

nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….  

(należy podać  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku)   
*właściwe zaznaczyć 

15. Oświadczam, iż jestem: 
 mikroprzedsiębiorcą 
 małym przedsiębiorcą 
 średnim przedsiębiorcą 

* właściwe zaznaczyć 

16. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym: 
 
       ………………………………………………………………………………………………………………. 
17. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 
1)  .................................................................................................................................................. 
 

2) ................................................................................................................................................. 
 

3) ................................................................................................................................................. 
 

4) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z 

wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 ............................ dnia ...................                                   ……………………...……………............................ 
       (miejscowość, data)          (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
Załącznik Nr 2 do umowy 

Oferta przetargowa dla Zamawiającego:  
Sąd Okręgowy w Warszawie  

al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa 
- Część nr II 

 
Niżej podpisani ....................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................. 

(nazwa i siedziba Wykonawcy)  

działającego w oparciu o wpis do  
 
…………………………………………………………………………………………………….…………………,  
 
pod nr ……………………………………..  
 
REGON:..................................................., NIP:...................................................................................   
 
tel. .....................................................................   fax. ………………................................................... 
 
strona internetowa .......................................................... e-mail .................................................. 
 
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/OG/40/16  
w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na świadczenie usługi 
administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu 
Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie, składamy niniejszą 
ofertę: 
 
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części nr II, tj. świadczenie obsługi 

technicznej urządzeń i instalacji sanitarnych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie, za cenę: 
 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
obejmującej dwa zadania: 

1) obsługę techniczną urządzeń i instalacji sanitarnych przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, za 
cenę: 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
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w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
 
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
 
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……), 
 

2) obsługę techniczną urządzeń i instalacji sanitarnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, 
za cenę: 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
 
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
 
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……) 

2. Oświadczamy, iż osoba skierowana przez nas do realizacji usługi, o której mowa w Rozdziale VIII  
pkt 3  lit. ca specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia 
będzie/nie będzie* posiadała ……………letnie (minimum 2 letnie)** doświadczenie zawodowe w 
zakresie wymaganego systemu/instalacji. 
*Właściwe zaznaczyć. 
**W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze doświadczenia osoby skierowanej, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca skieruje do 
realizacji usługę osobę posiadającą minimalne wymagane przez Zamawiającego doświadczenie i w takim przypadku nie przyzna 
punktów.  
Nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia zawodowego niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy 
Wykonawca zaoferuje doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe 
wyliczenie doświadczenia zawodowego, przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w innym przypadku przyjmie, że Wykonawca 
wskazał minimalny wymagany przez Zamawiającego okres doświadczenia zawodowego dla osoby skierowanej do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak 
również w nim nie ujęte, a bez których nie można w sposób należyty wykonać przedmiotu zamówienia.  

4. Oświadczamy, iż przyjmujemy do wiadomości, że składając ofertę na część nr II przedmiotu 
zamówienia nie możemy złożyć oferty jednocześnie na część nr I zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie 24 miesięcy, od dnia podpisania 
umowy. 

6. Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji jakości na wykonane naprawy wynikające z umowy oraz naprawy 
na odrębne zlecenie na okres 6 miesięcy od daty wykonania usługi, a w przypadku dostarczenia 
koniecznych do wykonania umowy materiałów, części zamiennych (podzespołów itp.) gwarancji na 
okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie krótszy niż 12 miesięcy, liczonej 
od daty wykonania naprawy, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego w „Protokole 
konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”. 

7. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 4 
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do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się 
do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości:                  
 

 ……………....................................... w formie ....................................................................... 
9. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy: 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.  

10. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości: 
  

………………………………….. zł  

(słownie:……………..…………………………………………………………….………………………………) 

i posiadać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200.000,00 zł oraz do systematycznego 

przedłużania ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia. 

11. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 
Zamawiającego. 

12. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty,  
do nadzorowania realizacji zamówienia, jest:  

        
      ........................................................, tel.: ......................................................................  
13. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy Podwykonawcom (należy podać nazwy 

(firm) Podwykonawców) z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II ust. 1 pkt 8 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 

1) …………………………………………………………………………………………………………, 
 
2) …………………………………………………………………………………………………………, 

 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
w następującym zakresie: 
1) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) ………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
*  W wypadku niewskazania zakresu powierzonych Podwykonawcom prac, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie 
powierza wykonania niniejszego zamówienia Podwykonawcom. 

14.  Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty: 
 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług*  
 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług*:  
nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….  

nazwa:………………………………………………………wartość:……………………………………… 

nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….  

(należy podać  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku)   
*właściwe zaznaczyć 
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15. Oświadczam, iż jestem: 
 mikroprzedsiębiorcą 
 małym przedsiębiorcą 
 średnim przedsiębiorcą 

* właściwe zaznaczyć 

16. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym: 
 
       ………………………………………………………………………………………………………………. 
17. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 
1)  .................................................................................................................................................. 
 

2) ................................................................................................................................................. 
 

3) ................................................................................................................................................. 
 

4) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z 

wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
 
 ............................ dnia ...................                                   ……………………...……………............................ 
       (miejscowość, data)          (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
Załącznik Nr 2 do umowy 

Oferta przetargowa dla Zamawiającego:  
Sąd Okręgowy w Warszawie  

al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa 
- Część nr III 

 
Niżej podpisani ....................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................. 

(nazwa i siedziba Wykonawcy)  

działającego w oparciu o wpis do  
 
…………………………………………………………………………………………………….…………………,  
 
pod nr ……………………………………..  
 
REGON:..................................................., NIP:...................................................................................   
 
tel. .....................................................................   fax. ………………................................................... 
 
strona internetowa .......................................................... e-mail .................................................. 
 
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/OG/40/16  
w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na świadczenie usługi 
administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu 
Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie, składamy niniejszą 
ofertę: 
 
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części nr III, tj. świadczenie obsługi 

technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie, za cenę: 
 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
obejmującej dwa zadania: 

1) obsługę techniczną urządzeń i instalacji elektrycznych przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, 
za cenę: 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
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w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
 
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
 
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……), 
 

2) obsługę techniczną urządzeń i instalacji elektrycznych przy ul. Czerniakowskiej 100A w 
Warszawie, za cenę: 
 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
 
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
 
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……). 

2. Oświadczamy, iż osoba skierowana przez nas do realizacji usługi, o której mowa w Rozdziale VIII  
pkt 3  lit. cb specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia 
będzie/nie będzie* posiadała ……………letnie (minimum 2 letnie)** doświadczenie zawodowe w 
zakresie wymaganego systemu/instalacji. 
*Właściwe zaznaczyć. 
**W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze doświadczenia osoby skierowanej, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca skieruje do 
realizacji usługę osobę posiadającą minimalne wymagane przez Zamawiającego doświadczenie i w takim przypadku nie przyzna 
punktów.  
Nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia zawodowego niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy 
Wykonawca zaoferuje doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe 
wyliczenie doświadczenia zawodowego, przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w innym przypadku przyjmie, że Wykonawca 
wskazał minimalny wymagany przez Zamawiającego okres doświadczenia zawodowego dla osoby skierowanej do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak 
również w nim nie ujęte, a bez których nie można w sposób należyty wykonać przedmiotu zamówienia.   

4. Oświadczamy, iż przyjmujemy do wiadomości, że składając ofertę na część nr III przedmiotu 
zamówienia nie możemy złożyć oferty jednocześnie na część nr I zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie 24 miesięcy, od dnia 
podpisania umowy. 

6. Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji jakości na wykonane naprawy wynikające z umowy oraz 
naprawy na odrębne zlecenie na okres 6 miesięcy od daty wykonania usługi, a w przypadku 
dostarczenia koniecznych do wykonania umowy materiałów, części zamiennych (podzespołów itp.) 
gwarancji na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie krótszy niż 12 
miesięcy, liczonej od daty wykonania naprawy, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego w 
„Protokole konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”. 
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7. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 
4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy 
się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości:                  
 

 ……………....................................... w formie ....................................................................... 
9. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.  

10. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości: 
  

………………………………….. zł  

 

(słownie:……………..…………………………………………………………….………………………………) 

i posiadać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200.000,00 zł oraz do systematycznego 

przedłużania ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia. 

11. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 
Zamawiającego. 

12. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty,  
do nadzorowania realizacji zamówienia, jest:  

        
      ........................................................, tel.: ......................................................................  
13. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy Podwykonawcom (należy podać nazwy 

(firm) Podwykonawców) z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II ust. 1 pkt 8 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 
1) …………………………………………………………………………………………………………, 
 
2) …………………………………………………………………………………………………………, 

 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
w następującym zakresie: 
1) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) ………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
*  W wypadku niewskazania zakresu powierzonych Podwykonawcom prac, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie 
powierza wykonania niniejszego zamówienia Podwykonawcom. 

14. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty: 
 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług*  
 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług*:  
 

nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….  

nazwa:………………………………………………………wartość:……………………………………… 
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nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….  

(należy podać  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku)   
*właściwe zaznaczyć 

15. Oświadczam, iż jestem: 
 mikroprzedsiębiorcą 
 małym przedsiębiorcą 
 średnim przedsiębiorcą 

* właściwe zaznaczyć 

16. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym: 
 
       ………………………………………………………………………………………………………………. 
17. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 
1)  .................................................................................................................................................. 
 

2) ................................................................................................................................................. 
 

3) ................................................................................................................................................. 
 

4) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z 

wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
 
 ............................ dnia ...................                                   ……………………...……………............................ 
       (miejscowość, data)          (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
Załącznik Nr 2 do umowy 

Oferta przetargowa dla Zamawiającego:  
Sąd Okręgowy w Warszawie  

al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa 
- Część nr IV 

 
Niżej podpisani ....................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................. 

(nazwa i siedziba Wykonawcy)  

działającego w oparciu o wpis do  
 
…………………………………………………………………………………………………….…………………,  
 
pod nr ……………………………………..  
 
REGON:..................................................., NIP:...................................................................................   
 
tel. .....................................................................   fax. ………………................................................... 
 
strona internetowa .......................................................... e-mail .................................................. 
 
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/OG/40/16  
w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na świadczenie usługi 
administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu 
Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie, składamy niniejszą 
ofertę: 
 
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części nr IV, tj. świadczenie obsługi 

technicznej systemów bezpieczeństwa: sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu 
wizyjnego (CCTV), za cenę: 
 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
obejmującej dwa zadania: 

1) obsługę techniczną systemów bezpieczeństwa przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, za 
cenę: 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
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w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
 
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
 
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……), 
 

2) obsługę techniczną systemów bezpieczeństwa przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, za 
cenę: 
 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
 
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
 
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……). 

2. Oświadczamy, iż osoba skierowana przez nas do realizacji usługi, o której mowa w Rozdziale VIII  
pkt 3  lit. cc specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia 
będzie/nie będzie* posiadała ……………letnie (minimum 2 letnie)** doświadczenie zawodowe w 
zakresie wymaganego systemu/instalacji. 
*Właściwe zaznaczyć. 
**W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze doświadczenia osoby skierowanej, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca skieruje do 
realizacji usługę osobę posiadającą minimalne wymagane przez Zamawiającego doświadczenie i w takim przypadku nie przyzna 
punktów.  
Nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia zawodowego niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy 
Wykonawca zaoferuje doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe 
wyliczenie doświadczenia zawodowego, przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w innym przypadku przyjmie, że Wykonawca 
wskazał minimalny wymagany przez Zamawiającego okres doświadczenia zawodowego dla osoby skierowanej do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak 
również w nim nie ujęte, a bez których nie można w sposób należyty wykonać przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczamy, iż przyjmujemy do wiadomości, że składając ofertę na część nr IV przedmiotu 
zamówienia nie możemy złożyć oferty jednocześnie na część nr I zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie 24 miesięcy, od dnia 
podpisania umowy. 

6. Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji jakości na wykonane naprawy wynikające z umowy oraz 
naprawy na odrębne zlecenie na okres 6 miesięcy od daty wykonania usługi, a w przypadku 
dostarczenia koniecznych do wykonania umowy materiałów, części zamiennych (podzespołów itp.) 
gwarancji na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie krótszy niż 12 
miesięcy, liczonej od daty wykonania naprawy, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego w 
„Protokole konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”. 
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7. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 
4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy 
się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości:                  
 

 ……………....................................... w formie ....................................................................... 
9. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.  

10. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości: 
  

………………………………….. zł  

 

(słownie:……………..…………………………………………………………….………………………………) 

i posiadać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200.000,00 zł oraz do systematycznego 

przedłużania ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia. 

11. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 
Zamawiającego. 

12. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty,  
do nadzorowania realizacji zamówienia, jest:  

        
      ........................................................, tel.: ......................................................................  
13. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy Podwykonawcom (należy podać nazwy 

(firm) Podwykonawców) z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II ust. 1 pkt 8 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 
1) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) ………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
w następującym zakresie: 
1) ………………………………………………………………………………………………………… 

 
2) ………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
*  W wypadku niewskazania zakresu powierzonych Podwykonawcom prac, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie powierza 
wykonania niniejszego zamówienia Podwykonawcom. 

14. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty: 
 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług*  
 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług*:  
 

nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….  

nazwa:………………………………………………………wartość:……………………………………… 
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nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….  

(należy podać  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku)   
*właściwe zaznaczyć 

15.  Oświadczam, iż jestem: 
 mikroprzedsiębiorcą 
 małym przedsiębiorcą 
 średnim przedsiębiorcą 

* właściwe zaznaczyć 

16. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym: 
 
       ………………………………………………………………………………………………………………. 

17. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

1)  .................................................................................................................................................. 
 

2) ................................................................................................................................................. 
 

3) ................................................................................................................................................. 
 

4) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z 

wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
 
 ............................ dnia ...................                                   ……………………...……………............................ 
       (miejscowość, data)          (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
Załącznik Nr 2 do umowy 

Oferta przetargowa dla Zamawiającego:  
Sąd Okręgowy w Warszawie  

al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa 
- Część nr V 

 
Niżej podpisani ....................................................................................................................... 
 
działając w imieniu i na rzecz ....................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................. 

(nazwa i siedziba Wykonawcy)  

działającego w oparciu o wpis do  
 
…………………………………………………………………………………………………….…………………,  
 
pod nr ……………………………………..  
 
REGON:..................................................., NIP:...................................................................................   
 
tel. .....................................................................   fax. ………………................................................... 
 
strona internetowa .......................................................... e-mail .................................................. 
 
przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/OG/40/16  
w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na świadczenie usługi 
administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu 
Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie, składamy niniejszą 
ofertę: 
 
1. Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części nr V, tj. świadczenie obsługi 

technicznej systemów przeciwpożarowych i SUG, za cenę: 
 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
obejmującej dwa zadania: 

1) obsługę techniczną systemów przeciwpożarowych i SUG przy ul. Czerniakowskiej 100 w 
Warszawie, za cenę: 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
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w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
 
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
 
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……), 
 

2) obsługę techniczną przeciwpożarowych i SUG przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, za 
cenę: 
 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
 
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
 
w tym należny podatek VAT ……..%, 
w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
 
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
 
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
 
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……). 

2. Oświadczamy, iż osoba skierowana przez nas do realizacji usługi, o której mowa w Rozdziale VIII  
pkt 3  lit. cd specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia 
będzie/nie będzie* posiadała ……………letnie (minimum 2 letnie)** doświadczenie zawodowe w 
zakresie wymaganego systemu/instalacji. 
*Właściwe zaznaczyć. 
**W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze doświadczenia osoby skierowanej, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca skieruje do 
realizacji usługę osobę posiadającą minimalne wymagane przez Zamawiającego doświadczenie i w takim przypadku nie przyzna 
punktów.  
Nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia zawodowego niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy 
Wykonawca zaoferuje doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe 
wyliczenie doświadczenia zawodowego, przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w innym przypadku przyjmie, że Wykonawca 
wskazał minimalny wymagany przez Zamawiającego okres doświadczenia zawodowego dla osoby skierowanej do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak 
również w nim nie ujęte, a bez których nie można w sposób należyty wykonać przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczamy, iż przyjmujemy do wiadomości, że składając ofertę na część nr V przedmiotu 
zamówienia nie możemy złożyć oferty jednocześnie na część nr I zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż przedmiot zamówienia zrealizujemy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w terminie 24 miesięcy, od dnia 
podpisania umowy. 

6. Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji jakości na wykonane naprawy wynikające z umowy oraz 
naprawy na odrębne zlecenie na okres 6 miesięcy od daty wykonania usługi, a w przypadku 
dostarczenia koniecznych do wykonania umowy materiałów, części zamiennych (podzespołów itp.) 
gwarancji na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie krótszy niż 12 
miesięcy, liczonej od daty wykonania naprawy, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego w 
„Protokole konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”. 
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7. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 
4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy 
się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w  specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia, tj. 60 dni liczonych od upływu terminu składania ofert określonego w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości:                  
 

 ……………....................................... w formie ....................................................................... 
9. Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
podać nazwę banku oraz nr konta – dla wnoszących wadium w pieniądzu.  

10. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości: 
  

………………………………….. zł  

 

(słownie:……………..…………………………………………………………….………………………………) 

i posiadać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200.000,00 zł oraz do systematycznego 

przedłużania ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia. 

11. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich 
Zamawiającego. 

12. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym oraz, w przypadku wyboru oferty,  
do nadzorowania realizacji zamówienia, jest:  

        
      ........................................................, tel.: ......................................................................  
13. Oświadczamy, że wykonanie części zamówienia powierzymy Podwykonawcom (należy podać nazwy 

(firm) Podwykonawców) z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału II ust. 1 pkt 8 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

 
1) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) ………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
w następującym zakresie: 
1) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) ………………………………………………………………………………………………………… 

 
3) ………………………………………………………………………………………………………… 
*  W wypadku niewskazania zakresu powierzonych Podwykonawcom prac, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie 
powierza wykonania niniejszego zamówienia Podwykonawcom. 

14. Oświadczamy, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy, że wybór naszej oferty: 
 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług*  
 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług*:  
 

nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….  

nazwa:………………………………………………………wartość:……………………………………… 



Sąd Okręgowy w Warszawie   
Przetarg nieograniczony powyżej 135.000 euro  
„Świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie 
przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie” 
Zamówienie numer ZP/OG/40/16. 

Strona 130 z 162 
 

nazwa: ………………………………………………………wartość:……………………………………….  

(należy podać  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku)   
*właściwe zaznaczyć 

15. Oświadczam, iż jestem: 
 mikroprzedsiębiorcą 
 małym przedsiębiorcą 
 średnim przedsiębiorcą 

* właściwe zaznaczyć 

16. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym: 
 
       ………………………………………………………………………………………………………………. 
17. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 
1)  .................................................................................................................................................. 
 

2) ................................................................................................................................................. 
 

3) ................................................................................................................................................. 
 

4) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Oferta wraz z załącznikami zawiera ............. zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z 

wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
 
 
 ............................ dnia ...................                                   ……………………...……………............................ 
       (miejscowość, data)          (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
O   P R Z Y N A L E Ż N O Ś C I  DO  G R U P Y  K A P I T A Ł O W E J  

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne nr ZP/OG/40/16 na świadczenie usługi 
administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu 
Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie, w imieniu 
reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy (firmy):  

 
 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
((pełna nazwa i siedziba Wykonawcy, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
 

oświadczam, iż nie należymy / należymy* do tej samej grupy kapitałowej, do której należy również 

wykonawca: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 

184, 1618 i 1634).  

*niepotrzebne skreślić  

 
 
 
............................................, dnia ......... r.               ........................................................................ 

        (miejscowość)                                              (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
U M O W A  Nr .................................. 

(projekt)  
 

Część nr I 
 

W dniu ...............................…. w Warszawie, pomiędzy: 
Skarbem Państwem - Sądem Okręgowym w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-898) przy  
al. „Solidarności” 127, NIP: 527-20-26-252, Regon: 000324694, zwanym w dalszej treści umowy 
“Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………….………………………. 

a 

firmą ................................................................ z siedzibą w …………………………………………. przy ul. 
.…………………….., NIP:…………….…………, Regon:…………………………, działającą w oparciu o wpis 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………………, pod 
numerem………………….., posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ……………………….., zwaną w 
dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………..…………………  

zwanymi też w dalszej treści umowy „Stronami”, 
 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/OG/40/16 na świadczenie usługi administrowania i 
obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w 
Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi administrowania obiektami Sądu Okręgowego w 
Warszawie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który zawiera Załącznik Nr 1 
do umowy. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania: 
1) administrowanie obiektem przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, mieszczącym komórki 

organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w 
Warszawie;  

2) administrowanie obiektem przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, mieszczącym komórki 
organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie; 

3) administrowanie częścią wspólną nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, która 
stanowi współwłasność Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu Okręgowego w Warszawie, 
zarządzaną na podstawie porozumienia pomiędzy stronami przez Sąd Okręgowy w Warszawie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jej treścią, wymogami 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
nr ZP/OG/40/16,  oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………………… r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do 
umowy. 

4. Zamawiający może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz 
Użytkownika obiektu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w okresie 24 miesięcy, od dnia 
podpisania umowy. 
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§ 3 
Zakres i zasady wykonywania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do:  
1)   utrzymania nieruchomości we właściwym stanie technicznym; 
2)  zapewnienia bezawaryjnego działania urządzeń należących do właściciela obiektów; 
3) utrzymania czystości w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 i w obrębie posesji, poprzez nadzór 

nad służbami zobowiązanymi do wywozu odpadów komunalnych,  zgłaszanie Zamawiającemu 
nieprawidłowości w wykonywaniu usługi sprzątania przez Wykonawcę wybranego przez 
Zamawiającego oraz utrzymanie czystości na terenie zewnętrznym objętym zakresem usługi; 

4)  dokonywania drobnych napraw gospodarczych i drobnych prac rzemieślniczych nie 
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (nie objętych zakresem konserwacji urządzeń) w 
budynku przy ul. Czerniakowskiej 100, a także podjęcie czynności niezbędnych do należytego 
zabezpieczenia obiektów przed awariami zgodnie z Komunikatem Ministra Budownictwa z dnia 6 
grudnia 2006 r. w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych zarządców nieruchomości (Dz. 
Urz. MB z 2007 r. Nr 1 poz. 3) oraz w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), według których 
Wykonawca jako zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania kierując się dbałością 
o bezpieczeństwo właścicieli nieruchomości, ich rodzin i osób trzecich oraz dąży do stworzenia 
dobrych warunków użytkowania nieruchomości, a tym samym wykonuje takie działania, które 
zabezpieczają obiekt przed awarią i nie dopuszczają do jej powstania; 

5)  udzielania Zamawiającemu informacji o nieruchomości i korzystaniu z niej; 
6)  w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy wykonania przeglądu „zerowego” wszystkich 

instalacji i systemów budynkowych, mającego na celu ustalenie ich stanu w chwili podjęcia 
obowiązków przez Wykonawcę. Koszt przeglądu wliczony będzie w ryczałtowe wynagrodzenie 
Wykonawcy; Z przeglądu sporządzony będzie protokół zdawczo - odbiorczy przejęcia 
obowiązków konserwacyjnych nieruchomości. Jeżeli Zamawiający podejmie wątpliwości co do 
rzetelności przeglądu (np. powiązania z firmą, która wcześniej wykonywała usługi w obiektach), 
to Wykonawca wyrazi zgodę na wykonanie przeglądu przez firmę zewnętrzną. W przypadku 
rozbieżności w ocenie stanu Wykonawca pokryje koszty tego przeglądu; 

7)  wykonywania czynności wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
warunkami, zasadami i terminami w nim określonymi; 

8)  niezwłocznego przystąpienia do usunięcia awarii, zgodnie z terminami określonymi dla 
poszczególnych czynności w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia; 

9)  wykonywania wszelkich prac objętych zakresem zamówienia przez osoby posiadające stosowne 
uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania powierzonych Wykonawcy prac wskazane w 
dokumentacji  powykonawczej oraz zgodnie z § 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.). Wykonawca do wykonania usług 
serwisowych, co do których w dokumentacji powykonawczej wskazano, że powinny być 
świadczone przez producenta lub autoryzowany Serwis, powinien posiadać autoryzację 
producenta, wystawioną na firmę Wykonawcy lub na osobę świadczącą usługę;  

10) uczestniczenie w czynnościach Urzędu Dozoru Technicznego. Koszty przeglądu UDT pokrywa 
Zamawiający, 

11) osobistego wykonania następujących kluczowych części zamówienia: wszelkiego rodzaju 
nadzory, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj.: 

 w zadaniu nr 1 ust. 6, ust. 8-10 i całym zakresie czynności  dotyczących zapewnienia nadzoru i 
obsługi technicznej nieruchomości;  

 w zadaniu nr 2  ust. 2, 3, 4, 7, 8 oraz 9; 

 w zadaniu nr 3  ust. 2, 3, 6, ust. 8-10 i całym zakresie czynności dotyczących zapewnienia 
nadzoru i obsługi technicznej nieruchomości. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do wykonania umowy jednej osoby koordynującej i 
nadzorującej powierzone Wykonawcy czynności (administratora), która będzie przebywała w obiekcie 
przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie przez 8 godzin dziennie, w godzinach pracy Zamawiającego 
od poniedziałku do piątku oraz w soboty wyznaczone jako robocze dla Zamawiającego. Ww. osoba 
zobowiązana jest do pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym przez 24 godziny na dobę.  

3. Wykonawca w ramach świadczenia usługi skieruje do realizacji osobę zatrudnioną na podstawie 
…………….. oraz posiadającą …………… letnie (minimum 3 lata) doświadczenie zawodowe w 
administrowaniu obiektami użyteczności publicznej.   
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia na etapie realizacji umowy, czy osoba wskazana  
w ust. 3, jest zatrudniona na podstawie umów o pracę na pełen etat oraz czy posiada doświadczenie 
zawodowe jak zadeklarował w ofercie Wykonawca. W związku z powyższym Zamawiający na każdym 
etapie realizacji umowy ma prawo żądać od Wykonawcy wglądu do aktualnych dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie oraz posiadane doświadczenie. Wykonawca zobowiązany jest do ich 
udostępnienia w terminie 2 dni roboczych od przesłania przez Zamawiającego pisemnego wezwania w 
niniejszym zakresie. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W nawiązaniu do ust. 4 Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu dowody 
potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osoby skierowanej przez niego do realizacji umowy, w celu sprawdzenia przez 
Zamawiającego, czy osoby zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, oraz posiadane 
doświadczenie.  
W celu wykazania powyższych przesłanek Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić 
Zamawiającemu:  
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby 

skierowanej do realizacji umowy oraz informacje o posiadanym doświadczeniu, 
2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę 

osoby skierowanej do realizacji umowy (zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych – 
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm., tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników); informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być możliwe do 
zidentyfikowania przez Zamawiającego),  

3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające opłacanie 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń (zanonimizowane w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z zapisami pkt 2). 

6. Osoby wymienione w Wykazie osób, który stanowi Załącznik Nr 5 do umowy, będą realizowały 
przedmiot umowy, jednocześnie będą nadzorowały pracę osób skierowanych do wykonywania usług 
serwisowych wskazanych w dokumentacji powykonawczej.  

7. Zmiana osób realizujących przedmiot umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, 
drogą elektroniczną lub faxem. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego na 
piśmie, faxem lub drogą elektroniczną o planowanej zmianie osób realizujących przedmiot umowy z co 
najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Zamawiający może nie wyrazić zgody na powyższą zmianę, 
jeżeli po weryfikacji złożonych co do tych osób dokumentów, nie będą one spełniały wymogów 
Zamawiającego.  

8. W przypadku konieczności nagłej zmiany osób realizujących przedmiot umowy z przyczyn losowych, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Strony ustalą 
dalszy tryb postępowania.  

9. Wykonawca dokona zmian osób realizujących przedmiot umowy również na wniosek Zamawiającego 
po uprzedniej konsultacji z nim.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przy użyciu narzędzi i urządzeń, wskazanych w 
Wykazie potencjału technicznego, stanowiącym Załącznik Nr 6 do umowy. 

11. W przypadku konieczności wymiany któregokolwiek z narzędzi i urządzeń, o których mowa powyżej, 
Wykonawca powiadomi o takiej konieczności z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem 
Zamawiającego na piśmie, faxem lub drogą elektroniczną.  Zamawiający może nie wyrazić zgody na 
powyższą zmianę, jeżeli po weryfikacji złożonych co do narzędzi i urządzeń dokumentów, nie będą one 
spełniały wymogów Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp oraz przeciwpożarowych,  
a także wszelkich innych przepisów dotyczących pełnienia obowiązków administracyjnych  
w zakresie czynności wykonywanych przez niego oraz podległe mu i kontrolowane przez niego służby. 
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13. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgadniania z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz z 
Sądem Okręgowym w Warszawie i Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie terminów 
planowanych wyłączeń i przerw w dostawie mediów.  

14. Na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek okazania  
uprawnień dla osób wykonujących czynności określone Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
oraz dokumentów dla używanych narzędzi i urządzeń. Nie okazanie właściwych dokumentów 
traktowane będzie jako niedotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków umowy.  

15. W ramach prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) utrzymywania powierzonych do konserwacji systemów i urządzeń w należytym stanie technicznym i 
użytkowym, zapewnienie bezawaryjnego działania instalacji z chwilą wprowadzenia na obiekt przez 
Zamawiającego; 

2) prowadzenia okresowych przeglądów technicznych w terminach wskazanych w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia i w dokumentacji powykonawczej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego;  

3) zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie 
wykonania przeglądu; 

4) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzeń i/lub usterek, natychmiastowego 
zawiadomienia Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach, a w razie potrzeby 
powiadomienia o powyższym służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych;  

5) wykonywania prac konserwacyjnych w dni robocze dla Zamawiającego, w miejscu użytkowania 
urządzeń, a w przypadkach gdy czynności utrudniają prawidłową pracę obiektu również poza ww. 
godzinami i dniami;  

6) sporządzenia z  każdego przeglądu protokołu z przeprowadzonych czynności w formie „Protokołu 
konserwacji”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do umowy, zawierającego opis wykonanych 
czynności w pełnym zakresie objętym konserwacją; 

7) prowadzenia książki konserwacji dla systemów objętych umową zgodnie z dokumentacją 
powykonawczą obiektu, z wpisywaniem dat i rodzaju zgłoszeń o awariach,  informacje o 
wykonanych konserwacjach, wykrytych usterkach i naprawach. Każdy wpis powinien być 
potwierdzony podpisem osoby uprawnionej. Książki konserwacji znajdować się będą u 
przedstawiciela Zamawiającego; 

8) stosowania podczas realizacji czynności konserwacyjnych, wyłącznie materiałów, części oraz 
urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie, dopuszczonych do sprzedaży i użytkowania na terytorium Polski, 
bezpiecznych dla środowiska, oryginalnych, fabrycznie nowych, wolnych od wad, spełniających 
wymagania urządzeń, dla których są przeznaczone oraz zalecenia producenta urządzeń; 

9) rozliczania kosztów zużytych części wymiennych i eksploatacyjnych; 
10) wykonywania obowiązków wynikających z umowy z użyciem własnych narzędzi i urządzeń, 

wskazanych w Wykazie potencjału technicznego, stanowiącym Załącznik Nr 6 do umowy; 
11) zapewnienie transportu materiałów i narzędzi do wykonania konserwacji, przeglądów 

i napraw do miejsca wykonywania usługi we własnym zakresie i na swój koszt; 
12) wykonywania prac z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej,  

z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż.,  
z zachowaniem ładu i porządku podczas wykonywania prac i uporządkowanie miejsca po 
wykonywanych pracach konserwacyjnych; 

13) skierowania do wykonywania prac osób posiadających niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i 
uprawnienia, wskazanych w Załączniku Nr 5 do umowy; zmiana tych osób wymaga pisemnego 
powiadomienia zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem i uzyskania akceptacji 
Zamawiającego; 

14) pokrycia w ramach ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie usługi kosztów: 
a) robocizny w zakresie przeglądów i innych czynności wykonywanych w ramach konserwacji, w 

tym robocizny w zakresie wymiany części i materiałów eksploatacyjnych, które uległy zużyciu lub 
uległy uszkodzeniu, gdy naprawa nie jest objęta gwarancją, 

b) dostawy/zakupu części i materiałów, akcesoriów i urządzeń, które uległy naturalnemu zużyciu lub 
uległy usterce, użytych do wymian/napraw, których cena jednostkowa brutto nie przekracza 
300,00 zł według cen ich zakupu,  

c) dostawy/zakupu materiałów konserwacyjnych i czyszczących wykorzystywanych w ramach 
konserwacji bez ograniczeń ich wartości,  
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d) robocizny i materiałów w zakresie usuwania usterek i awarii wynikłych z wadliwie wykonanych 
czynności wynikających z postanowień umowy lub zaniedbania Wykonawcy. 

16. W ramach świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usługi pogotowia 
technicznego przez całą dobę 7 dni w tygodniu.  

17. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest w ramach pogotowia technicznego, o którym mowa w ust. 16, 
przyjmowania zgłoszeń awarii oraz reklamacji dotyczących nieterminowego lub niepełnego wykonania 
usługi drogą elektroniczną na adres ……………………pod nr tel. ………………… lub faxu 
………………….. Zgłoszenia awarii zawierać będą określenie rodzaju uszkodzenia oraz miejsce awarii. 

18. W ramach prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania napraw i usuwania 
usterek stwierdzonych w trakcie czynności konserwacyjnych oraz awarii zgłoszonych przez 
Zamawiającego, w tym do wymiany zużytych części i podzespołów, a także:  

1) przystąpienia do usunięcia awarii objętych przedmiotem zamówienia oraz usunięcia awarii w 
terminach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;  

2) zgłoszenia każdorazowo Zamawiającemu po ustaleniu przyczyn awarii i przed przystąpieniem do 
usunięcia jej skutków, koniecznego do wykonania zakresu prac; 

3) dokonania właściwych pomiarów instalacji wraz z protokołem pomiarowym każdorazowo po 
wymianie odcinków przewodów systemu; 

4) uzyskania zgody Zamawiającego w przypadku niemożności wykonania naprawy w miejscu 
użytkowania urządzeń, gdy naprawa będzie wymagała użycia sprzętu warsztatowego, na wykonanie 
usługi w siedzibie serwisu Wykonawcy; 

5)  w razie konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, przed 
przetransportowaniem urządzenia, uzyskania przepustki zezwalającej na wywóz urządzenia, z 
wyszczególnieniem typu i numeru fabrycznego urządzenia. Dostarczenie urządzenia do miejsca jego 
użytkowania również wymaga uzyskania przepustki potwierdzającej dostarczenie urządzenia do 
Zamawiającego; 

6)  w przypadku braku możliwości dokonania naprawy w terminie wskazanym w  szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia po upływie tego terminu 
urządzenia zastępczego, sprawnego, wolnego od wad, w miejsce urządzenia podlegającego 
naprawie. Nie mają wówczas zastosowania kary umowne za zwłokę.  

7)  w przypadku konieczności użycia do wymiany/napraw materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, 
części, podzespołów, urządzeń, których cena jednostkowa z podatkiem VAT przekracza 300,00 zł 
lub usunięcia usterek lub uszkodzeń spowodowanych dewastacją lub kradzieżą, bądź innych, które 
nie wynikają z normalnej eksploatacji, nie są objęte przedmiotem zamówienia (wykraczają poza 
zakres konserwacji np. uszkodzenia mechaniczne i inne spowodowane działaniem bądź 
zaniechaniem działania użytkownika, albo działania siły zewnętrznej, jak przepięcia w sieci, 
wyładowania atmosferyczne, używanie niezgodne z instrukcją, itp.), Wykonawca sporządzi „Protokół 
konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do 
umowy, z uzasadnieniem konieczności i kalkulacją kosztów. Po uzgodnieniu zakresu prac z 
Zamawiającym wykonywane one będą odpłatnie na odrębne zlecenie Zamawiającego. 

19. Zamawiający dostarcza Wykonawcy lub pokrywa koszty dostawy/zakupu materiałów eksploatacyjnych, 
akcesoriów, części, podzespołów, urządzeń itp. użytych do wymian/napraw, których cena jednostkowa 
brutto przekracza 300,00 zł według cen ich zakupu lub zleca Wykonawcy dostarczenie ww. i pokrywa 
koszty na podstawie złożonej przez Wykonawcę faktury VAT. W takim przypadku Wykonawca  
sporządzi „Protokół konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych” z uzasadnieniem 
konieczności i kalkulacją kosztów. Ceny zakupu dostarczanych przez Wykonawcę materiałów, 
akcesoriów, części, urządzeń itp. nie mogą przekraczać cen przyjętych z zeszytów SEKOCENBUDU 
(pozycja - ceny średnie), a jeżeli cennik SEKOCENBUDU nie zawiera którejś pozycji, to cen producenta 
lub dystrybutora. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym wykonywane one będą odpłatnie na 
odrębne zlecenie Zamawiającego. Koszty robocizny pokrywa Wykonawca. 

20. Wykonawca w zakresie urządzeń i systemów objętych gwarancją, zobowiązany jest do niezwłocznego 
zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich awarii i stwierdzonych usterek z określeniem 
zakresu nieprawidłowego działania systemu.  

21. Zamawiający pokrywa wszelkie koszty napraw powstałych w wyniku: 
1) uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, w tym powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi i 

niezgodnej z instrukcją eksploatacji systemu, 
2) uszkodzeń spowodowanych działaniem osób nieupoważnionych i osób trzecich, 
3) uszkodzeń urządzeń w czasie ewentualnych prac remontowych lub działania siły wyższej jak 
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wyładowania atmosferyczne, zalania, itp. w zakresie i zgodnie z postanowieniami umowy. 
22. W terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy pracownicy wskazani przez Wykonawcę do 

jej wykonania odbędą szkolenie przeprowadzone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w 
Sądzie Okręgowym w Warszawie. Koszt szkolenia ponosi Zamawiający.  

23. Za godziny i dni robocze przyjmuje się godziny pomiędzy 8.00 a 16.00 każdego dnia tygodnia  
(w poniedziałek do godz. 18.00), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót,  
z zastrzeżeniem dni urzędowo wolnych od pracy dla Zamawiającego oraz sobót wyznaczonych  
u Zamawiającego do odpracowania. 

 
§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego: 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) pokrycia kosztów mediów, w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej, usług wodno-kanalizacyjnych, 

usług w zakresie łączności, zgodnie z fakturami wystawionymi przez dostawców ww. mediów oraz 
koszty wywozu odpadów komunalnych; 

2) pokrycia kosztów ewentualnych napraw/wymian objętych wskazanym w zamówieniu zakresem usług 
konserwacyjnych, o ile naprawy te nie podlegają gwarancji, jedynie w zakresie użytych części, 
podzespołów i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W takim przypadku 
koszty robocizny pokrywa Wykonawca; 

3) przekazania po podpisaniu umowy dokumentacji określającej rodzaje wykonanych instalacji i 
zamontowanych urządzeń, a także szczegółowe zakresy czynności konserwacyjnych; 

4) udostępnienia książki konserwacji; 
5) udostępnienia pomieszczeń w obiektach podlegających usłudze w dni robocze, a w przypadku awarii 

w każdym czasie; 
6) podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów technicznych leżących po stronie 

Zamawiającego; 
7) informowania Wykonawcę na bieżąco o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na 

wykonanie przedmiotu umowy; 
8) pokrycia kosztów ewentualnych napraw wynikających z dewastacji obiektu i urządzeń poprzez osoby 

trzecie. 
 

§ 5 
Podwykonawstwo 

1. Podwykonawcy, którymi posługuje się Wykonawca muszą być uprawnieni do wykonywania 
realizowanej części umowy, a osoby którymi się posługuje powinny spełniać wszystkie warunki 
stawiane personelowi Wykonawcy.  

2. Podwykonawcy zobowiązani będą do przestrzegania zasad poufności w takim stopniu, w jakim 
zobowiązany jest Wykonawca oraz warunków związanych w wykonywaniem umowy w zakresie 
uzasadnionym podwykonawstwem.  

3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje oraz swoich 
Podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z terenu nieruchomości 
każdego z pracowników Wykonawcy i Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie i jakość 
wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności  
1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy, tj. świadczenie usługi administrowania obiektami Sądu 

Okręgowego w Warszawie, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
w tym należny podatek VAT ……..%, 
 
w tym w zakresie zadania: 
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1) administrowanie obiektem przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, mieszczącym komórki 
organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w 
Warszawie w wysokości: 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
należny podatek VAT ……..%, 
w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……), 

2) administrowanie obiektem przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, mieszczącym komórki 
organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w wysokości: 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
należny podatek VAT ……..%, 
w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……), 

3) administrowanie częścią wspólną nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, która 
stanowi współwłasność Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu Okręgowego w Warszawie, 
zarządzaną na podstawie porozumienia pomiędzy stronami przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w 
wysokości: 
bez podatku VAT : ......................... zł, 

 (słownie: ...............................................................................................................................),  

z podatkiem VAT : ......................... zł, 

 (słownie: ..............................................................................................................................),  

należny podatek VAT ……..%, 
w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można w sposób należyty wykonać 
przedmiotu zamówienia. 

3. Koszty dostawy/zakupu materiałów, akcesoriów, części, urządzeń itp. użytych do wymian/napraw, 
których cena jednostkowa z podatkiem VAT przekracza 300,00 zł według cen ich zakupu 
Zamawiający pokrywa na podstawie zaakceptowanego „Protokołu konieczności wykonania 
naprawy/prac dodatkowych” oraz złożonej przez Wykonawcę faktury VAT. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będzie sukcesywnie, w wysokości miesięcznego wynagrodzenia 
ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 odpowiednio dla danego zadania, po 
zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego wykonywania usługi.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 11. 

6. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla każdego obiektu (zadania) odrębnie. 
7. Faktury VAT będą wystawiane na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron, 

o których mowa w § 7 ust. 1 umowy „Protokołu konserwacji”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do 
umowy. 
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8. Za dzień płatności faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi 
najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

9. W przypadku nieterminowego dokonania płatności przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć 
odsetki za opóźnienie. 

10. Faktury wystawiane będą na Sąd Okręgowy w Warszawie, płatnikiem będzie Sąd Okręgowy  
w Warszawie. 

11. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym: 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga pisemnego poinformowana 

o powyższym Zamawiającego. 
12. Ceny z podatkiem VAT pozostają niezmienne do końca realizacji umowy i nie będą podlegać 

waloryzacji w okresie wykonywania umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 7 umowy.  
 

§ 7 
Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu umowy są: 
1) po stronie Zamawiającego:  
   ………………………………………………………………., 
2) po stronie Wykonawcy:              
…………………………………………………………………...  

2. Każda ze Stron umowy może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 1, w drodze pisemnego 
oświadczenia złożonego drugiej Stronie, bez konieczności podpisywania aneksu. 

 
§ 8 

Warunki gwarancji 
1. Wykonawca oświadcza, że będzie świadczył usługę z należytą starannością, zgodnie z aktualnym 

poziomem wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane naprawy wynikające  

z umowy oraz naprawy na odrębne zlecenie na okres 6 miesięcy od daty wykonania usługi, 
potwierdzonej przez powołanego w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy przedstawiciela Zamawiającego,  
a w przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania umowy materiałów, części zamiennych 
(podzespołów itp.) gwarancji na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie 
krótszy niż 12 miesięcy, liczonej od daty wykonania naprawy, potwierdzonej przez przedstawiciela 
Zamawiającego w „Protokole konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”. 

3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje działania i zaniechania. 
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za jakość wykonywanych 

prac oraz zastosowanych części, materiałów i akcesoriów, za wyrządzenie szkody, będącej 
normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 
umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania, chyba że, 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem przyczyn, które nie leżą po stronie 
Wykonawcy. 

5. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający lub osoby trzecie, z powodu nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego lub osób trzecich 

6. W przypadku niestarannego lub wadliwego wykonania usługi albo niewykonania obowiązków 
wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego  
do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie do 2 dni roboczych od daty 
przekazania wezwania. Wezwanie zostanie przekazane Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 

7. W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi powodującego niedającą się usunąć awarię sprzętu, 
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wymiany na nowy sprzętu uszkodzonego z 
przyczyn leżących po jego stronie.  

8. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić będzie 
Wykonawca. 
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§ 9 
Polisa 

1.  Wykonawca w okresie realizacji umowy będzie posiadał ubezpieczenie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 
00/100) oraz zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres 
trwania umowy (Załącznik Nr 7 do umowy). 

2.  W przypadku polisy opłacanej w ratach, Wykonawca każdorazowo dostarczy niezwłocznie 
Zamawiającemu potwierdzenie jej opłacenia.  

3.  W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć 
ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony, w aneksie do niniejszej umowy.  

4.  Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obejmować powinno szkody wyrządzone 
działaniem tych osób. 

5.  Wykonawca bez wezwania na 2 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy dostarczy 
Zamawiającemu polisę obejmującą nowy okres wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.  

 
§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% całkowitego 

wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 umowy, w formie 
…………………………………. (Załącznik Nr 8 do umowy). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone  
w wysokości 100% zabezpieczenia, w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego jako należycie wykonanego.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w każdym czasie na podstawie aneksu do umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiającego z 
tytułu nienależytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi, w tym kary 
umowne określone niniejszą umową.  

 
§ 11 

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po drugiej 

Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem 
VAT określonego w § 6 ust. 1 umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn nieleżących po drugiej 
Stronie, Strona odstępująca od umowy zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku uchybień, wynikających z niestarannego lub wadliwego wykonania usługi albo 
niewykonania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do 
wykonanej usługi (upomnienie), w formie pisemnego protokołu przekazanego faxem lub drogą 
elektroniczną na adres e-mail ………………… i nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 0,5% 
miesięcznego wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 6 ust. 1 odpowiednio pkt 1-3 umowy, 
za każdy przypadek. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu zamówienia, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 8 oraz w § 3 ust. 18 pkt 1 i 6 umowy, w wysokości 2% miesięcznego 
wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 odpowiednio pkt 1-3  
umowy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 

2) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy, o których 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 6 umowy, w § 3 ust. 4 umowy, w wysokości 5% miesięcznego 
wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 odpowiednio pkt 1-3   
umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy, o których 
mowa w § 8 ust. 6 umowy oraz § 9 ust. 5 umowy, w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia 
Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 odpowiednio pkt 1-3 umowy, za każdy dzień 
zwłoki, 
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4) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy, o których 
mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy oraz 
w § 3 ust. 15 pkt 2 umowy,  w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z 
podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 odpowiednio pkt 1-3 umowy, za każdą godzinę zwłoki dla 
terminów liczonych w godzinach oraz w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z 
podatkiem VAT, określonego w § 6 ust. 1 odpowiednio pkt 1-3 umowy, za każdy dzień zwłoki dla 
terminów liczonych w dniach. 

5. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 3 i 4, nie zwalnia Wykonawcy od podjęcia czynności 
zmierzających do prawidłowego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy. W przypadku  
nie podjęcia takich czynności przez Wykonawcę, pomimo uprzedniego dwukrotnego 
udokumentowanego upomnienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy  
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności.  

6. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku, gdy Wykonawca do 
realizacji przedmiotu zamówienia nie skieruje mniej osoby, jak oświadczył w ofercie, zatrudnieniowej na 
pełen etat na podstawie umowy o pracę oraz doświadczeniu zawodowym, o których mowa w § 3 ust. 3 
umowy, lub gdy skieruje inną osobę niespełniającą wymagań Zamawiającego, w wysokości 5% 
całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy przypadek. 

7. Łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy 
nie może przekroczyć 30 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT określonego  
w § 6 ust. 1 umowy. 

8. Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości 
poniesionej szkody. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej 
Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

 
§ 12 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych 

warunków umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawach rozwiązania umowy lub od 
umowy odstąpić w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Przepis § 11 ust. 1 umowy 
stosuje się odpowiednio. 

2. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy  wymaga formy pisemnej. 
3. Zamawiający może rozwiązać umowę lub od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o którejkolwiek ze wskazanych okoliczności: 
1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał 

ich wykonanie w okresie dłuższym niż 14 dni i nie podjął ich kontynuacji pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny  
z postanowieniami umowy i mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego w terminie przez niego 
wyznaczonym nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków; 

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w przedmiocie umowy nienadających się do 
usunięcia; 

4) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania naprawczego,  
w terminie 12 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o którejkolwiek z powyższych okoliczności, 

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; 

6) w sytuacji, gdy Zamawiający zbędzie przysługujące mu prawo trwałego zarządu do nieruchomości. 
4. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 5 i 6 Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie jedynie za 

zrealizowaną część umowy. Postanowienia § 11 ust. 2 umowy nie mają zastosowania. 
5. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 

sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół z przebiegu świadczenia usługi na dzień rozwiązania 
umowy lub odstąpienia oraz w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn 
będących po stronie Wykonawcy, zabezpieczy na swój koszt świadczenie usługi w zakresie 
uzgodnionym przez Strony. 
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6. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań 
zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. Za 
siłę wyższą nie uważa się braku środków finansowych po stronie Wykonawcy oraz nie wywiązanie się 
ze swoich zobowiązań przez kontrahentów Wykonawcy. 

7. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie 
drugą Stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności. 

8. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie 
powołuje.  

9. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron,  
bez zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych. 

 
§ 13 

Bezpieczeństwo Informacji 
1. Administratorem Danych Osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 
2. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w związku z realizacją umowy 

będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celu realizacji niniejszej 
umowy. 

3. Strony zobowiązują się do: 
a) wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów i informacji uzyskanych od drugiej Strony  

w związku z wykonywanym przedmiotem umowy zarówno w trakcie jej trwania jak i po ustaniu 
stosunku wynikającego z umowy; 

b) zabezpieczania przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem wszelkich otrzymanych dokumentów 
(w tym na mobilnych nośnikach) związanych z przedmiotem umowy; 

c) niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celów innych niż wynikające  
z realizacji umowy.  

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich 
przypadkach naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewłaściwym użyciu. 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej,  

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. Przepis § 11 ust. 1 umowy 
stosuje się odpowiednio. 

3. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących 

po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania usługi w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 

c) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się 
przewidzieć, 

2) przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności 
warunkujących ograniczenie możliwości i/lub celowości wykonywania usługi w uzgodnionym 
zakresie i/lub we wskazany sposób, w szczególności w przypadku zmiany, ograniczenia lub 
wyłączenia z bieżącego użytkowania części powierzchni i/lub elementów wyposażenia objętych 
usługą np. w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi czy remontowymi,     

3) wykonania prac związanych z realizacją zamówienia i/lub zmiany zastosowanej technologii 
wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po 
zaakceptowaniu jej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż 
wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

4. W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w ust. 3 pkt 1, termin ten 
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może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności. 
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone 

proporcjonalnie do wielkości zmniejszonej powierzchni i/lub elementów wyposażenia objętych usługą. 
6. Postanowienia wymienione w ust. 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 
7. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wysokości wynagrodzenia, w 
przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.),  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę, 
każda ze Stron umowy może zwrócić się do drugiej Strony, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
przepisów dokonujących powyższych zmian, z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia, dokonywana na podstawie ust. 7,  obowiązywać będzie od dnia 
wejścia w życie zmian, o których mowa odpowiednio w ust. 7 lit. a-c. Wykonawca najpóźniej w terminie 
30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa odpowiednio w ust. 7, złoży oświadczenie, o którym 
mowa w ust. 12. 

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a, wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni 
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a stosowny aneks zostanie zawarty w 
terminie miesiąca od złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz z ww. oświadczeniem.  

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

12. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7 wymaga uprzedniego 
złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z 
wprowadzenia zmian wraz z wykazaniem ich wysokości. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 
lit. b-c, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w jaki sposób ww. zmiany wpłynęły na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności do złożenia wykazu pracowników zatrudnionych na 
podstawie płacy minimalnej, kalkulacji kosztów pracy ww. pracowników wraz z podaniem obecnego 
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia przed zmianą. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do żądania 
przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego 
oświadczenia oraz wzrost kosztów. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu  
w przypadku nieotrzymania środków budżetowych koniecznych do realizacji umowy od dysponenta 
właściwego stopnia, w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o nieotrzymaniu środków. 

14. W sytuacji opisanej w ust. 13 umowa ulegnie rozwiązaniu, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu 
żadne roszczenia. Przepisów dotyczących kar umownych nie stosuje się.   

15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu faktycznego 
mających wpływ na realizację umowy.  

16. Zmiana umowy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
17. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku  

z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: 
1) Prawo zamówień publicznych; 
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2) Prawo budowlane; 
3) ustawa o gospodarce nieruchomościami; 
4) ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
5) Kodeks cywilny; 

z odnośnymi przepisami wykonawczymi. 
19. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 
 

§ 15 
Załączniki do umowy 

Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki: 
1) Załącznik Nr 1 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  
2) Załącznik Nr 2 -  Oferta Wykonawcy z dnia ……………………… r.; 
3) Załącznik Nr 3 -  Protokół konserwacji; 
4) Załącznik Nr 4 -  Protokół konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych; 
5) Załącznik Nr 5 – Wykaz osób; 
6) Załącznik Nr 6 -  Wykaz potencjału technicznego; 
7) Załącznik Nr 7 -  Polisa; 
8) Załącznik Nr 8 -  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
 
 
  …………………………….             …………………………. 

        ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
U M O W A  Nr .................................. 

(projekt)  
 

dotyczy Część  od nr II do nr V 
 

W dniu ...............................…. w Warszawie, pomiędzy: 
Skarbem Państwem - Sądem Okręgowym w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-898) przy  
al. „Solidarności” 127, NIP: 527-20-26-252, Regon: 000324694, zwanym w dalszej treści umowy 
“Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………….………………………. 

a 

firmą ................................................................ z siedzibą w …………………………………………. przy ul. 
.…………………….., NIP:…………….…………, Regon:…………………………, działającą w oparciu o wpis 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………………, pod 
numerem………………….., posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ……………………….., zwaną w 
dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………..…………………  

zwanymi też w dalszej treści umowy „Stronami”, 
 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego nr ZP/OG/40/16 na świadczenie usługi administrowania i 
obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w 
Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie obsługi technicznej urządzeń i instalacji 
sanitarnych/elektrycznych/systemów bezpieczeństwa/systemów przeciwpożarowych i SUG* w 
obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia, który zawiera Załącznik Nr 1 do umowy. 
*niepotrzebne skreślić 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania: 
1) obsługę techniczną urządzeń i instalacji sanitarnych/elektrycznych/systemów 

bezpieczeństwa/systemów przeciwpożarowych i SUG*  w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100 
 w Warszawie, mieszczącym komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu 
Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie;  

2) obsługę techniczną urządzeń i instalacji sanitarnych/elektrycznych/systemów 
bezpieczeństwa/systemów przeciwpożarowych i SUG*  w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100A 
w Warszawie, mieszczącym komórki organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w 
Warszawie. 

*niepotrzebne skreślić 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jej treścią, wymogami 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
nr ZP/OG/40/16,  oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………………… r., stanowiącą Załącznik Nr 2 do 
umowy. 

4. Zamawiający może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz 
Użytkownika obiektu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w okresie 24 miesięcy, od dnia podpisania 
umowy. 

 



Sąd Okręgowy w Warszawie   
Przetarg nieograniczony powyżej 135.000 euro  
„Świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie 
przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie” 
Zamówienie numer ZP/OG/40/16. 

Strona 146 z 162 
 

§ 3 
Zakres i zasady wykonywania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do:  
1)  utrzymywania powierzonych do konserwacji systemów i urządzeń w należytym stanie 

technicznym i użytkowym, zapewnienie bezawaryjnego działania instalacji z chwilą 
wprowadzenia na obiekt przez Zamawiającego; 

2)  prowadzenia okresowych przeglądów technicznych w terminach wskazanych w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia i w dokumentacji powykonawczej, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym, bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego;  

3)  zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o terminie 
wykonania przeglądu; 

4)  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzeń i/lub awarii, natychmiastowego 
zawiadomienia Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach i/lub awariach, a w razie 
potrzeby powiadomienia o awariach służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych; 

5)  wykonywania prac konserwacyjnych w dni robocze dla Zamawiającego, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, w miejscu użytkowania urządzeń, a w przypadkach gdy 
czynności utrudniają prawidłową pracę obiektu również poza ww. godzinami i dniami;  

6)    sporządzenia z  każdego przeglądu protokołu z przeprowadzonych czynności w formie „Protokołu 
konserwacji”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do umowy, zawierającego opis wykonanych 
czynności w pełnym zakresie objętym konserwacją; 

7)  prowadzenia książki konserwacji dla systemów objętych umową zgodnie z dokumentacją 
powykonawczą obiektu, z wpisywaniem dat i rodzaju zgłoszeń o awariach,  informacje o 
wykonanych konserwacjach, wykrytych usterkach i naprawach. Każdy wpis powinien być 
potwierdzony podpisem osoby uprawnionej. Książki konserwacji znajdować się będą u 
przedstawiciela Zamawiającego; 

8)  stosowania podczas realizacji czynności konserwacyjnych, wyłącznie materiałów, części oraz 
urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania, zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w tym zakresie, dopuszczonych do sprzedaży i użytkowania na 
terytorium Polski, bezpiecznych dla środowiska, oryginalnych, fabrycznie nowych, wolnych od 
wad, spełniających wymagania urządzeń, dla których są przeznaczone oraz zalecenia 
producenta urządzeń; 

9)  rozliczania kosztów zużytych części wymiennych i eksploatacyjnych; 
10) wykonywania obowiązków wynikających z umowy z użyciem własnych narzędzi i urządzeń; 
11) zapewnienie transportu materiałów i narzędzi do wykonania konserwacji, przeglądów 

i napraw do miejsca wykonywania usługi we własnym zakresie i na swój koszt; 
12) wykonywania prac z należytą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, z 

przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż., z 
zachowaniem ładu i porządku podczas wykonywania prac i uporządkowanie miejsca po 
wykonywanych pracach konserwacyjnych; 

13) skierowania do wykonywania prac osób posiadających niezbędne kwalifikacje, doświadczenie i 
uprawnienia, wskazanych w Załączniku Nr 5 do umowy; zmiana tych osób wymaga pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem i uzyskania akceptacji 
Zamawiającego; 

14) pokrycia w ramach ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie usługi kosztów: 
a) robocizny w zakresie przeglądów i innych czynności wykonywanych w ramach konserwacji, w 

tym robocizny w zakresie wymiany części i materiałów eksploatacyjnych, które uległy zużyciu 
lub uległy uszkodzeniu, gdy naprawa nie jest objęta gwarancją, 

b) dostawy/zakupu części i materiałów, akcesoriów i urządzeń, które uległy naturalnemu zużyciu 
lub uległy usterce, użytych do wymian/napraw, których cena jednostkowa brutto nie 
przekracza 300,00 zł według cen ich zakupu,  

c) dostawy/zakupu materiałów konserwacyjnych i czyszczących wykorzystywanych w ramach 
konserwacji bez ograniczeń ich wartości,  

d) robocizny i materiałów w zakresie usuwania usterek i awarii wynikłych z wadliwie wykonanych 
czynności wynikających z postanowień umowy lub zaniedbania Wykonawcy; 

15) osobistego wykonania następujących kluczowych części zamówienia: 
a) w części II* – przeglądy techniczne, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, tj.: 
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 w zadaniu nr 1 w części B ust. IV dotyczącym instalacji klimatyzacji i centralnego ogrzewania, 
w części C pkt 2 oraz części D w zakresie prac związanych z konserwacją, przeglądami 
instalacji wentylacji klimatyzacyjnej oraz instalacji klimatyzacji typu SPLIT; 

 w zadaniu nr 2  w części B ust. VI dotyczącym instalacji klimatyzacji i centralnego ogrzewania, 
w części C pkt 2 oraz części D w zakresie prac związanych z konserwacją, przeglądami 
technicznymi instalacji wentylacji klimatyzacyjnej oraz instalacji klimatyzacji a także w  wykazie 
głównych systemów i urządzeń zawartych w dokumentacji powykonawczej SGI podlegających 
usłudze, z zaleceniami serwisowymi oraz wskazaniem systemów i urządzeń oraz 
częstotliwości przeglądów; 

b) w części III* - przeglądy techniczne, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, tj.: 

 w zadaniu nr 1 ust. 8, 9, 17, 18, 20; 

 w zadaniu nr  2 ust. 8 oraz w wykazie głównych systemów i urządzeń zawartych w 
dokumentacji powykonawczej SGI podlegających usłudze, z zaleceniami serwisowymi oraz 
wskazaniem systemów i urządzeń oraz częstotliwości przeglądów; 

c) w części IV* - przeglądy techniczne, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, tj.: 

 w zadaniu nr 1 ogólnych czynności przeglądowych i konserwacyjnych systemów 
bezpieczeństwa-sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego 
(CCTV); 

 w zadaniu nr 2 ogólnych czynności przeglądowych i konserwacyjnych systemów 
bezpieczeństwa-sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego 
(CCTV) oraz w wykazie głównych systemów i urządzeń zawartych w dokumentacji 
powykonawczej SGI podlegających usłudze, z zaleceniami serwisowymi oraz wskazaniem 
systemów i urządzeń oraz częstotliwości przeglądów; 

d) w części V* - przeglądy techniczne, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, tj.: 

 w zadaniu nr 1  w czynnościach konserwacyjnych i przeglądach technicznych instalacji SUG 
(Stałego Urządzenia Gaśniczego) oraz w czynnościach konserwacyjnych i przeglądach 
technicznych urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego; 

 w zadaniu nr 2 w czynnościach konserwacyjnych i przeglądach technicznych urządzeń i 
sprzętu przeciwpożarowego oraz w czynnościach konserwacyjnych i przeglądach technicznych 
instalacji SUG (Stałego Urządzenia Gaśniczego) a także w wykazie głównych systemów i 
urządzeń zawartych w dokumentacji powykonawczej SGI podlegających usłudze, z 
zaleceniami serwisowymi oraz wskazaniem systemów i urządzeń oraz częstotliwości 
przeglądów. 

*niepotrzebne skreślić 

2. Wykonawca w ramach świadczenia usługi skieruje do realizacji osobę posiadającą …………letnie 
(minimum 2 lata)*doświadczenie zawodowe w zakresie wymaganego systemu/instalacji. 
*uzupełnić odpowiednio do złożonej części  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia na etapie realizacji umowy, czy osoba wskazana w 
ust. 2 jest zatrudniona na podstawie umów o pracę na pełen etat oraz czy posiada doświadczenie 
zawodowe jak zadeklarował w ofercie Wykonawca. W związku z powyższym Zamawiający na każdym 
etapie realizacji umowy ma prawo żądać od Wykonawcy wglądu do aktualnych dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie oraz posiadane doświadczenie. Wykonawca zobowiązany jest do ich 
udostępnienia w terminie 2 dni roboczych od przesłania przez Zamawiającego pisemnego wezwania 
w niniejszym zakresie. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. W nawiązaniu do ust. 2 Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu dowody 
potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osoby skierowanej przez niego do realizacji umowy, w celu sprawdzenia przez 
Zamawiającego, czy osoby zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, oraz posiadane 
doświadczenie.  
W celu wykazania powyższych przesłanek Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić 
Zamawiającemu:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby 
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skierowanej do realizacji umowy oraz informacje o posiadanym doświadczeniu, 
2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę 

osoby skierowanej do realizacji umowy (zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych – 
Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm., tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 
pracowników); informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być możliwe do 
zidentyfikowania przez Zamawiającego),  

3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające opłacanie 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń (zanonimizowane w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z zapisami pkt 2). 

 
§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego: 
Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) pokrycia kosztów mediów, w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej, usług wodno-kanalizacyjnych, 

usług w zakresie łączności, zgodnie z fakturami wystawionymi przez dostawców ww. mediów oraz 
koszty wywozu odpadów komunalnych; 

2) pokrycia kosztów ewentualnych napraw/wymian objętych wskazanym w zamówieniu zakresem usług 
konserwacyjnych, o ile naprawy te nie podlegają gwarancji, jedynie w zakresie użytych części, 
podzespołów i urządzeń, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł. W takim przypadku 
koszty robocizny pokrywa Wykonawca; 

3) przekazania po podpisaniu umowy dokumentacji określającej rodzaje wykonanych instalacji i 
zamontowanych urządzeń, a także szczegółowe zakresy czynności konserwacyjnych; 

4) udostępnienia książki konserwacji; 
5) udostępnienia pomieszczenia w obiektach podlegających usłudze w dni robocze w godz. 8.00 – 

16.00, a w przypadku awarii w każdym czasie; 
6) podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów technicznych leżących po stronie 

Zamawiającego; 
7) informowania Wykonawcę na bieżąco o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na 

wykonanie przedmiotu umowy; 
8) pokrycia kosztów ewentualnych napraw wynikających z dewastacji obiektu i urządzeń poprzez osoby 

trzecie oraz z działania siły wyższej, jak wyładowania atmosferyczne, zalania, itp. W zakresie i 
zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
§ 5 

Podwykonawstwo 
1. Podwykonawcy, którymi posługuje się Wykonawca muszą być uprawnieni do wykonywania 

realizowanej części umowy, a osoby którymi się posługuje powinny spełniać wszystkie warunki 
stawiane personelowi Wykonawcy.  

2. Podwykonawcy zobowiązani będą do przestrzegania zasad poufności w takim stopniu, w jakim 
zobowiązany jest Wykonawca oraz warunków związanych w wykonywaniem umowy w zakresie 
uzasadnionym podwykonawstwem.  

3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoje oraz swoich 
Podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z terenu nieruchomości 
każdego z pracowników Wykonawcy i Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie i jakość 
wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 

 
§ 6 

Usuwanie usterek i awarii 
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do usuwania usterek 

stwierdzonych w trakcie czynności konserwacyjnych oraz usuwania awarii zgłoszonych przez 
Zamawiającego poprzez wykonanie naprawy, w tym wymiany zużytych części i podzespołów.  

2. W ramach umowy Wykonawca zapewni usługę pogotowia technicznego przez całą dobę  
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7 dni w tygodniu.  

3. Zgłoszenia awarii oraz reklamacje dotyczące nieterminowego lub niepełnego wykonania usługi 
przyjmowane będą podczas dyżuru usługi pogotowia technicznego, pełnionego 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu przez pracownika Wykonawcy, drogą elektroniczną na adres 
……………………pod nr tel. ………………… lub faxu ………………….. Zgłoszenia awarii zawierać 
będą określenie rodzaju uszkodzenia oraz miejsce awarii. 

4. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii i usunie awarie  w terminach określonych w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia.  

5. Za godziny i dni robocze przyjmuje się godziny pomiędzy 8.00 a 16.00 każdego dnia tygodnia (w 
poniedziałek do godz. 18.00), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót, z zastrzeżeniem dni 
urzędowo wolnych od pracy dla Zamawiającego oraz sobót wyznaczonych u Zamawiającego do 
odpracowania. 

6. Po ustaleniu przyczyn awarii i przed przystąpieniem do usunięcia jej skutków, konieczny do wykonania 
zakres prac należy każdorazowo zgłosić Zamawiającemu. 

7. Każdorazowo po wymianie odcinków przewodów systemu, Wykonawca dokona właściwych pomiarów 
instalacji wraz z protokołem pomiarowym. 

8. W przypadku niemożności wykonania naprawy w miejscu użytkowania urządzeń, gdy naprawa będzie 
wymagała użycia sprzętu warsztatowego, miejscem wykonania usługi, za zgodą Zamawiającego, 
będzie siedziba serwisu Wykonawcy. 

9. W razie konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, przed przetransportowaniem 
urządzenia, konieczne jest uzyskanie przepustki zezwalającej na wywóz urządzenia, z 
wyszczególnieniem typu i numeru fabrycznego urządzenia. Dostarczenie urządzenia do miejsca jego 
użytkowania również wymaga uzyskania przepustki potwierdzającej dostarczenie urządzenia do 
Zamawiającego. 

10. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy w terminie wskazanym w  szczegółowym opisie 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia po upływie tego terminu 
urządzenia zastępczego, sprawnego, wolnego od wad, w miejsce urządzenia podlegającego naprawie. 
Nie mają wówczas zastosowania kary umowne za zwłokę.  

11. Zamawiający pokrywa koszty dostawy/zakupu materiałów, akcesoriów, części, urządzeń itp. użytych do 
wymian/napraw, których cena jednostkowa brutto przekracza 300,00 zł według cen ich zakupu lub zleca 
Wykonawcy dostarczenie ww. i pokrywa koszty na podstawie złożonej przez Wykonawcę faktury VAT. 
W takim przypadku Wykonawca  sporządzi „Protokół konieczności wykonania naprawy/prac 
dodatkowych”, z uzasadnieniem konieczności i kalkulacją kosztów. Ceny zakupu dostarczanych przez 
Wykonawcę materiałów, akcesoriów, części, urządzeń itp. nie mogą przekraczać cen przyjętych z 
zeszytów SEKOCENBUDU (pozycja - ceny średnie), a jeżeli cennik SEKOCENBUDU nie zawiera 
którejś pozycji, to cen producenta lub dystrybutora. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym 
wykonywane one będą odpłatnie na odrębne zlecenie Zamawiającego. Koszty robocizny pokrywa 
Wykonawca. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do pokrywania kosztów materiałów eksploatacyjnych, części, 
podzespołów, których cena jednostkowa z podatkiem VAT nie przekracza 300,00 zł, niezbędnych do 
wykonania napraw i usuwania usterek.  

13. W przypadku konieczności użycia do napraw materiałów eksploatacyjnych, części, podzespołów, 
których cena jednostkowa z podatkiem VAT przekracza 300,00 zł lub  usunięcia usterek lub uszkodzeń 
spowodowanych dewastacją lub kradzieżą, bądź innych, które nie wynikają z normalnej eksploatacji, 
nie są objęte przedmiotem zamówienia (wykraczają poza zakres konserwacji np. uszkodzenia 
mechaniczne i inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania użytkownika, albo działania 
siły zewnętrznej, jak przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, używanie niezgodne z instrukcją, 
itp.), Wykonawca sporządzi „Protokół konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”, z 
uzasadnieniem konieczności i kalkulacją kosztów. Po uzgodnieniu zakresu prac z Zamawiającym 
wykonywane one będą odpłatnie na odrębne zlecenie Zamawiającego. 

14. Naprawy awaryjne będą wykonywane na podstawie zgłoszeń awarii zawierających typ urządzenia, 
numer fabryczny urządzenia oraz opis uszkodzenia. 

15. Wykonawca w zakresie urządzeń i systemów objętych gwarancją, zobowiązany jest do niezwłocznego 
zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego wszelkich awarii i stwierdzonych usterek z określeniem 
zakresu nieprawidłowego działania systemu. 

16. Zamawiający pokrywa wszelkie koszty napraw powstałych w wyniku: 
1) uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, w tym powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi i 
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niezgodnej z instrukcją eksploatacji systemu, 
2) uszkodzeń spowodowanych działaniem osób nieupoważnionych i osób trzecich, 
3) uszkodzeń urządzeń w czasie ewentualnych prac remontowych lub działania siły wyższej. 

17. W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy pracownicy wskazani przez Wykonawcę do jej 
wykonania odbędą szkolenie przeprowadzone przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji  
w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Koszt szkolenia ponosi Zamawiający.  

18. Wykonawca w razie potrzeby zgłoszonej przez Zamawiającego przeprowadzi szkolenie pracowników 
ochraniających obiekt z systemów bezpieczeństwa (część IV) i przeciwpożarowych (część V), w 
terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności  
1. Za wykonanie całego przedmiotu umowy, tj. świadczenie obsługi technicznej urządzeń i instalacji 

sanitarnych/elektrycznych/systemów bezpieczeństwa/systemów przeciwpożarowych i SUG*, 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
w tym należny podatek VAT ……..%, 
w tym w zakresie zadania: 

1) obsługę techniczną urządzeń i instalacji sanitarnych/elektrycznych/systemów 
bezpieczeństwa/systemów przeciwpożarowych i SUG*  w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100 w 
Warszawie, mieszczącym komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu 
Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w wysokości: 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
należny podatek VAT ……..%, 
w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……), 

2) obsługę techniczną urządzeń i instalacji sanitarnych/elektrycznych/systemów 
bezpieczeństwa/systemów przeciwpożarowych i SUG*  w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100A w 
Warszawie, mieszczącym komórki organizacyjne Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w 
Warszawie w wysokości: 
bez podatku VAT : ......................... zł, 
(słownie: ...............................................................................................................................),  
z podatkiem VAT : ......................... zł, 
(słownie: ..............................................................................................................................),  
należny podatek VAT ……..%, 
w oparciu o cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi:  
bez podatku VAT: ………...…………...……….. zł  
(słownie: ………………………..…………………………………………….…………………..……),     
z podatkiem VAT: ………...…………...……….. zł  
(słownie: ………………………..…………………………………….…………………………..……). 

*niepotrzebne skreślić 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można w sposób należyty wykonać 
przedmiotu zamówienia. 

3. Koszty dostawy/zakupu materiałów, akcesoriów, części, urządzeń itp. użytych do wymian/napraw, 
których cena jednostkowa z podatkiem VAT przekracza 300,00 zł według cen ich zakupu Zamawiający 
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pokrywa na podstawie zaakceptowanego „Protokołu konieczności wykonania naprawy/prac 
dodatkowych” oraz złożonej przez Wykonawcę faktury VAT. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, płatne będzie sukcesywnie, w wysokości miesięcznego wynagrodzenia 
ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2 odpowiednio dla danego obiektu, po zakończeniu 
każdego miesiąca kalendarzowego wykonywania usługi.  

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia, prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 11. 

6. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla każdego obiektu (zadania) odrębnie. 
7. Faktury VAT zostaną wystawione na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez przedstawicieli 

Stron, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy „Protokołu konserwacji”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 
3 do umowy. 

8. Za dzień płatności faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin 
uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w 
ostatnim dniu terminu płatności. 

9. W przypadku nieterminowego dokonania płatności przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć 
odsetki za opóźnienie. 

10. Faktury wystawiane będą na Sąd Okręgowy w Warszawie, płatnikiem będzie Sąd Okręgowy  
w Warszawie. 

11. Numer rachunku bankowego Wykonawcy do rozliczeń z Zamawiającym: 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 
 Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga pisemnego poinformowana o 

powyższym Zamawiającego. 
12. Ceny z podatkiem VAT pozostają niezmienne do końca realizacji umowy i nie będą podlegać 

waloryzacji w okresie wykonywania umowy, z zastrzeżeniem § 15 ust. 7 umowy.  
 

§ 8 
Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu umowy są: 
1) po stronie Zamawiającego:  
   ………………………………………………………………., 
2) po stronie Wykonawcy:              
…………………………………………………………………...  

2. Każda ze Stron umowy może dokonać zmiany osób, o których mowa w ust. 1, w drodze pisemnego 
oświadczenia złożonego drugiej Stronie, bez konieczności podpisywania aneksu. 

 
§ 9 

Warunki gwarancji 
1. Wykonawca oświadcza, że będzie świadczył usługę z należytą starannością, zgodnie z aktualnym 

poziomem wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane naprawy wynikające  

z umowy oraz naprawy na odrębne zlecenie na okres 6 miesięcy od daty wykonania usługi, 
potwierdzonej przez powołanego w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy przedstawiciela Zamawiającego,  
a w przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania umowy materiałów, części zamiennych 
(podzespołów itp.) gwarancji na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta, lecz nie 
krótszy niż 12 miesięcy, liczonej od daty wykonania naprawy, potwierdzonej przez przedstawiciela 
Zamawiającego w „Protokole konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych”. 

3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje działania i zaniechania. 
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność za jakość wykonywanych 

prac oraz zastosowanych części, materiałów i akcesoriów, za wyrządzenie szkody, będącej normalnym 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, 
ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania, chyba że, niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie jest następstwem przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy. 

5. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający lub osoby trzecie, z powodu nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego lub osób trzecich 

6. W przypadku niestarannego lub wadliwego wykonania usługi albo niewykonania obowiązków 
wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego  
do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia 
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przekazania wezwania. Wezwanie zostanie przekazane Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 

7. W przypadku nieprawidłowego wykonania usługi powodującego niedającą się usunąć awarię sprzętu, 
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wymiany na nowy sprzętu uszkodzonego z przyczyn 
leżących po jego stronie.  

8. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić będzie 
Wykonawca. 

 
§ 10 

Polisa 
1.  Wykonawca w okresie realizacji umowy będzie posiadał ubezpieczenie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 
00/100) oraz zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres 
trwania umowy (Załącznik Nr 6 do umowy). 

2.  W przypadku polisy opłacanej w ratach, Wykonawca każdorazowo dostarczy niezwłocznie 
Zamawiającemu potwierdzenie jej opłacenia.  

3.  W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć 
ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony, w aneksie do niniejszej umowy.  

4.  Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy obejmować powinno szkody wyrządzone 
działaniem tych osób. 

5.  Wykonawca bez wezwania na 2 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy dostarczy 
Zamawiającemu polisę obejmującą nowy okres wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.  

 
§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% całkowitego 

wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 7 ust. 1 umowy, w formie 
…………………………………. (Załącznik Nr 7 do umowy). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone  
w wysokości 100% zabezpieczenia, w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego jako należycie wykonanego.  

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w każdym czasie na podstawie aneksu do umowy. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpiecza wszelkie roszczenia Zamawiającego z 
tytułu nienależytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi, w tym kary 
umowne określone niniejszą umową.  

 
§ 12 

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po drugiej 

Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem 
VAT określonego w § 7 ust. 1 umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn nieleżących po drugiej 
Stronie, Strona odstępująca od umowy lub rozwiązująca umowę zapłaci drugiej Stronie karę umowną  
w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

3. W przypadku uchybień, wynikających z niestarannego lub wadliwego wykonania usługi albo 
niewykonania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do 
wykonanej usługi (upomnienie), w formie pisemnego protokołu przekazanego faxem lub drogą 
elektroniczną na adres e-mail ………………… i nałoży na Wykonawcę karę umowną, w wysokości 
0,5% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego odpowiednio do obiektu w § 7 ust. 1 
umowy, za każdy przypadek. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z 
terminów realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 9 ust. 6 umowy oraz § 10 ust. 5 umowy w 
wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego odpowiednio 
do obiektu w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 
umowy w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, określonego 
odpowiednio dla obiektu w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy, o których 
mowa w § 6 ust. 4 i 10 umowy, w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z 
podatkiem VAT, określonego odpowiednio do obiektu w § 7 ust. 1 umowy, za każdą godzinę zwłoki, 

3) w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy, o których w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy oraz w § 3 
ust. 1 pkt 2 umowy, w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, 
określonego odpowiednio w § 7 ust. 1 umowy za każdą godzinę zwłoki dla terminów liczonych  
w godzinach oraz w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT, 
określonego odpowiednio do obiektu w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki dla terminów 
liczonych w dniach. 

6. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 3, 4 i 5, nie zwalnia Wykonawcy od podjęcia czynności 
zmierzających do prawidłowego wykonania usługi będącej przedmiotem umowy. W przypadku  
nie podjęcia takich czynności przez Wykonawcę, pomimo uprzedniego dwukrotnego 
udokumentowanego upomnienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy  
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności.  

7. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku, gdy Wykonawca do 
realizacji przedmiotu zamówienia nie skieruje mniej osoby, jak oświadczył w ofercie, zatrudnieniowej na 
pełen etat na podstawie umowy o pracę oraz doświadczeniu zawodowym, o których mowa w § 3 ust. 2 
umowy, lub gdy skieruje inną osobę niespełniającą wymagań Zamawiającego, w wysokości 5% 
całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy przypadek. 

8. Łączna wartość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy 
nie może przekroczyć 30 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy z podatkiem VAT określonego  
w § 7 ust. 1 umowy. 

9. Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości 
poniesionej szkody. 

10. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby 
trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej 
Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

 
§ 13 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych 

warunków umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawach rozwiązania umowy lub od 
umowy odstąpić w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Przepis § 12 ust. 1 umowy 
stosuje się odpowiednio. 

2. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy  wymaga formy pisemnej. 
3. Zamawiający może rozwiązać umowę lub od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o którejkolwiek ze wskazanych okoliczności: 
1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał 

ich wykonanie w okresie dłuższym niż 14 dni i nie podjął ich kontynuacji pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny  
z postanowieniami umowy i mimo dodatkowego wezwania Zamawiającego w terminie przez niego 
wyznaczonym nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków; 

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w przedmiocie umowy nienadających się do 
usunięcia; 

4) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania naprawczego, w 
terminie 12 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o którejkolwiek z powyższych okoliczności, 

5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
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wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; 

4. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 5 Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie jedynie za 
zrealizowaną część umowy. Postanowienia § 12 ust. 2 umowy nie mają zastosowania. 

5. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 
sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół z przebiegu prac na dzień rozwiązania umowy lub 
odstąpienia oraz w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn będących po 
stronie Wykonawcy, zabezpieczy na swój koszt przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez 
Strony. 

6. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań 
zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu. Za 
siłę wyższą nie uważa się braku środków finansowych po stronie Wykonawcy oraz nie wywiązanie się 
ze swoich zobowiązań przez kontrahentów Wykonawcy. 

7. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie 
drugą Stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności. 

8. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie 
powołuje.  

9. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron,  
bez zachowania okresów wypowiedzenia i naliczania kar umownych. 

 
§ 14 

Bezpieczeństwo Informacji 
1. Administratorem Danych Osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 
2. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w związku z realizacją umowy 

będą przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celu realizacji niniejszej 
umowy. 

3. Strony zobowiązują się do: 
a) wzajemnego stosowania zasad poufności dokumentów i informacji uzyskanych od drugiej Strony  

w związku z wykonywanym przedmiotem umowy zarówno w trakcie jej trwania jak i po ustaniu 
stosunku wynikającego z umowy; 

b) zabezpieczania przed kradzieżą, uszkodzeniem i zaginięciem wszelkich otrzymanych dokumentów 
(w tym na mobilnych nośnikach) związanych z przedmiotem umowy; 

c) niewykorzystywania zebranych informacji prawnie chronionych dla celów innych niż wynikające  
z realizacji umowy.  

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich 
przypadkach naruszenia tajemnicy informacji prawnie chronionych lub o ich niewłaściwym użyciu. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej,  

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. Przepis § 12 ust. 1 stosuje się 
odpowiednio. 

3. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej 

staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 
b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac niewynikających z okoliczności leżących 

po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania wykonywania usługi w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 

c) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się 
przewidzieć, 

2) przedmiotu (zakresu) i sposobu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności 
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warunkujących ograniczenie możliwości i/lub celowości wykonywania usługi w uzgodnionym 
zakresie i/lub we wskazany sposób, w szczególności w przypadku zmiany, ograniczenia lub 
wyłączenia z bieżącego użytkowania części powierzchni i/lub elementów wyposażenia objętych 
usługą np. w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi czy remontowymi,     

3) wykonania prac związanych z realizacją zamówienia i/lub zmiany zastosowanej technologii 
wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po 
zaakceptowaniu jej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż 
wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

4. W przypadku zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w ust. 3 pkt 1, termin ten 
może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie naliczone 
proporcjonalnie do wielkości zmniejszonej powierzchni i/lub elementów wyposażenia objętych usługą. 

6. Postanowienia wymienione w ust. 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę, lecz nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wysokości wynagrodzenia, w 
przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.),  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę, 
każda ze Stron umowy może zwrócić się do drugiej Strony, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
przepisów dokonujących powyższych zmian, z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia. 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia, dokonywana na podstawie ust. 7,  obowiązywać będzie od dnia 
wejścia w życie zmian, o których mowa odpowiednio w ust. 7 lit. a-c. Wykonawca najpóźniej w terminie 
30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa odpowiednio w ust. 7, złoży oświadczenie, o którym 
mowa w ust. 12. 

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni 
się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a stosowny aneks zostanie zawarty w 
terminie miesiąca od złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz z ww. oświadczeniem.  

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia. 

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
adekwatnie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

12. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, wymaga uprzedniego 
złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z 
wprowadzenia zmian wraz z wykazaniem ich wysokości. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 
lit. b-c, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w jaki sposób ww. zmiany wpłynęły na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, w szczególności do złożenia wykazu pracowników zatrudnionych na 
podstawie płacy minimalnej, kalkulacji kosztów pracy ww. pracowników wraz z podaniem obecnego 
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia przed zmianą. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do żądania 
przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zasadność złożenia takiego 
oświadczenia oraz wzrost kosztów. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu  
w przypadku nieotrzymania środków budżetowych koniecznych do realizacji umowy od dysponenta 
właściwego stopnia, w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o nieotrzymaniu środków. 
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14. W sytuacji opisanej w ust. 13 umowa ulegnie rozwiązaniu, a Wykonawcy nie przysługują z tego powodu 
żadne roszczenia. Przepisów dotyczących kar umownych nie stosuje się.   

15. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu faktycznego 
mających wpływ na realizację umowy.  

16. Zmiana umowy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
17. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku  

z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: 
1) Prawo zamówień publicznych; 
2) Prawo budowlane; 
3) ustawa o gospodarce nieruchomościami; 
4) ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 
5) Kodeks cywilny; 
z odnośnymi przepisami wykonawczymi. 

19. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze Stron. 

 
§ 16 

Załączniki do umowy 
Integralną część niniejszej umowy stanowią niżej wymienione załączniki: 
1) Załącznik Nr 1 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;  
2) Załącznik Nr 2 -  Oferta Wykonawcy z dnia ……………………… r.; 
3) Załącznik Nr 3 -  Protokół konserwacji; 
4) Załącznik Nr 4 -  Protokół konieczności wykonania naprawy/prac dodatkowych; 
5) Załącznik Nr 5 – Wykaz osób; 
6) Załącznik Nr 6 – Polisa; 
7) Załącznik Nr 7 -  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
 
 
  …………………………….             …………………………. 

        ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 3 do umowy 
 

PROTOKÓŁ  KONSERWACJI 
 
     

 
wykonanych zgodnie z umową nr ……………………………… z dnia ……………… 201….. roku. 
 
 

Zamawiający: ................................................................................................................................  

Wykonawca: ................................................................................................................................  

 

Przebieg wykonanych czynności przeglądu w dniu ……………………………………….: 

 

Data i opis wykonanych czynności 
Użyte materiały, akcesoria  i 

części zamienne, akcesoria, podzespoły, itp.  
do 300 zł brutto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Uwagi:.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 
Potwierdzam wykonanie przeglądu bez zastrzeżeń/ z uwagami jak wyżej*  
 
 

 
 
.............................................................                 ............................................................. 
    Data i podpis przedstawiciela Wykonawcy    Data i podpis przedstawiciela Zamawiającego 
 
*- niepotrzebne skreślić 



Sąd Okręgowy w Warszawie   
Przetarg nieograniczony powyżej 135.000 euro  
„Świadczenie usługi administrowania i obsługi technicznej urządzeń i instalacji budynkowych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie 
przy ul. Czerniakowskiej 100 i 100A w Warszawie” 
Zamówienie numer ZP/OG/40/16. 

Strona 158 z 162 
 

Załącznik Nr 4 do umowy 

Protokół konieczności wykonania naprawy / prac dodatkowych*  

do umowy Nr …………………… z dnia………………………… 

 

1. Opis problemu, diagnoza przyczyn wystąpienia oraz sposób rozwiązania: 

………………………………………………………………………..…………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zakres prac wraz z kalkulacją kosztów: 

Tabela Nr 1 

Lp. czynności niezbędne do wykonania  
wartość  

brutto 
uwagi  

1 
 

    

2 
 

  
 

3       

Razem 
 

 

Tabela Nr 2 

Lp. materiały /części niezbędne do wykonania 
wartość 

brutto 
uwagi  

1       

2       

3       

Razem 
 

 

Łączna wartość  wykonania naprawy / prac dodatkowych 

(suma wartości brutto  tabeli Nr 1, 2) 

 

 

 

 

 

   ……..…..………………………….....                     
                                        data i podpis przedstawiciela Wykonawcy            
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3. Potwierdzam / nie potwierdzam* konieczność wykonania naprawy / prac dodatkowych* 

 

 

4. Akceptuję / akceptuję z uwagami / nie akceptuję*  zakres prac wskazanych w protokole. 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………………………………… 

 

5. Podane przez wykonawcę koszty naprawy /  prac dodatkowych* zweryfikowano w 

ramach telefonicznego rozeznania rynku / pozyskanych ofert z rynku / wg cen Sekocenbud* 

 

6. Rekomenduję zlecenie  naprawy / prac dodatkowych* zgodnie z zaakceptowanym zakresem do  

kwoty brutto …………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………….....                      
data i podpis przedstawiciela Zamawiającego 

     

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 6 do SIWZ       
Załącznik Nr 5 do umowy 

Wykaz osób 
- dotyczy części od nr I do nr V 

 
Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami, spełniających wymagania określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 odpowiednio lit. f – j specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 

L.p. 
Imię i nazwisko 

 
Zakres wykonywanych 

czynności 

Kwalifikacje zawodowe, 
posiadane uprawnienia oraz w 
zakresie osoby administratora 

doświadczenie w 
administrowaniu obiektami 
użyteczności publicznej ze 
wskazaniem okresów oraz 

instytucji podmiotów, 
  w których Wykonawca nabywał 
doświadczenie, wykształcenie, 
numer wpisu na listę członków 

właściwej izby samorządu 
zawodowego oraz data ważności, 

ewentualnie poświadczenie 

Informacja  
o podstawie 

dysponowania 
osobą 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 
 
 
 
 
........................ …………………………..   ..................………………………………….. 
               Miejscowość, data                                 podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 
Załącznik Nr 4 do umowy 

 
 

WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 
- dotyczy części nr I 

 
Wykaz urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami, odpowiadającym wymaganiom określonym w Rozdziele IV ust. 1 pkt 3  
lit. k specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

L.p. Rodzaj/wymagana ilość Ilość 
Informacja o podstawie 

dysponowania 
zasobami 

1 Profesjonalna maszyna do czyszczenia 
powierzchni betonowych – do sprzątania 
powierzchni parkingu wewnętrznego – co 
najmniej 1 sztuka 

  

2 Profesjonalna odśnieżarka spalinowa – do 
sprzątania terenu zewnętrznego – co najmniej 1 
sztuka  

  

3 Kosiarka do koszenia trawy – do utrzymania 
terenu zewnętrznego – co najmniej 1 sztuka     

  

 
 

 
 
..........................................                                  ..................………………………………….. 
        Miejscowość, data                                                            podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  
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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

WYKAZ USŁUG  
- dotyczy części od nr I do nr V 

 
 

Wykazu wykonanych lub wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług odpowiadających wymaganiom 
określonym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 odpowiednio lit. a – e specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
........................ ………………..    ..................………………………………….. 
                   Miejscowość, data podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej  

 
 

 
 

 
 

 

 
L.p. 

Odbiorca zamówienia  
Przedmiot zamówienia 

(z uwzględnieniem 
charakteru obiektu) 

Daty rozpoczęcia 
 i zakończenia 
wykonywania 
zamówienia 

 
Powierzchnia użytkowa 

budynku w m
2
 

1. 
 
 

   

 

2. 
 
 

   

 

3. 
 
 

   

 

4. 
 
 

   

 

5.    

 
 


